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INTRODUCTION 

This report presents the results of the 18th 
Annual Electric Power Survey of Capability and Load. 
The survey covers all producers of electric energy in 
Canada which generate or will generate 20 million kwh. 
or more per annum during the forecast period. This report, 
therefore, covers the same group of firms which provide 
the statistics for the monthly 'Electric Power Statis-
tics" report (Catalogue No. 57-001). The report is 
organized in such a manner that there is a direct com-
parison and link with the monthly "Electric Power Sta-
tistics" in that the energy figures are comon to the 
two publications: any differences are due to subse-
quent revisions. Final generation figures for all 
establishments are provided in Electric Power Statis-
tics Vol. Ii (Catalogue No. 57-202). 

There are approximately 150 responding firms in 
the group, about half of which are utilities and half 
industrial establishments. The combined group accounts 
for 99.5 7. of all generation, and all the imports and 
exports. The utilities group contributes approximately 
80 7. of the generation to the Canada total. 

The survey is carried Out in co-operation with 
the Canadian Electrical Association. Area represen- 
tatives of the Association collect and edit the returns, 
which are forwarded to Statistics Canada for final re-
vision, editing, and compilation. The assistance re-
ceived from the Canadian Electrical Association and 
ts rnii'i,r. 	is 	rate1u1 s 	ckiiossleits',d.  

TNTRnnt!r'r jr. 

Ontrouvera dana Is présente pulli 	lii:: L. 	L 11s 

de Is 18ieme  enquète annuelle sur is puissance naximale et s' 

Is charge des rseaux, Cette enqute inclut tous lea proUss-
teurs d'Cnergie Clectrique au Canada qui produisent ou produi-
ront au moms 20 millions de kWh par an au cours de Is periode 
visfe par les previsions. La prCsente statistique comprend donc 
le méme groupe d'entreprises que celul qui fournit lea donnCes 
pour Is publication mensuelle "Statiatique de I 'énergie élec-
trique" (n°  57-001 au catalogue). La presentation de Is publi-
cation a ete amenagCe de facon a ce que l'on puisse procCder 
I une comparaison directe St au raccordement avec lea donnfes 
publiees chaque mois darns "Statistique de ['energie électrique", 
ainsi lea chiffres relatifs I l'energie sont lea mImes dans lea 
deux publications; touts difference scrait due I des rfviaions 
auxquelles on aurait procCdC ultrieurement. Les chiffres 
dffinitifs concernant Is production d'Cnergie par tous lea eta-
blissements figurent dans Is publication "Electric Power Sta-
tistic!" Vol. 11 (n° 57-202 au catalogue). 

Dans le groupe en question, ii existe environ 150 entre-
prises dCclarantes, dont Is nioitiC environ consiste en services 
d'utilitf, et l'autre moitlC en établiasements industriela. 
L'ensemble du groupe reprCsente 99.5 7.  de toute l'energie 
produite et Is totalitf des importations et des exportations. 
La groups des services d'utilitC fournit une part d'environ 
80 7. de l'energie totals produite au Canada. 

L'enquIte est menée conjointement avec l'Association 
canadienne de l'électricité. Lea repréaentants régionaux de 
l'association recueillent et contrélent les declarations. qu'ils 
font parvenir I Statistique Canada pour dernilre revision, con-
trôle et assemblage. La collaboration qul nous eat fournie 
par l'Association canadienne de l'ClectricitC et par sea mem- 
Ii 	Os [ 	 ri 'pi55 (iii 
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Review of Survey Results 

Total net generating capability in 1971 for firms 
which generate over 20 million kwh. per year increased 
3,494,000 kw. or 8.46 7. to 44,816,000 kw, This compares 
with an increase of 10.04 7. in 1970 over the previous 
year. The forecast years 1971-1976 indicate an antici-
pated growth of 18,884,000 kw. to 63,700,000 kw., a 
compound growth rate of 7.29 7., compared with 1961-1971 
growth rate of 7.01 7.. Thermal capability is expected 
to grow at an annual rate of 10.72 7. compared with an 
actual annual rate of 13.31 7. in the previous ten years, 
while hydro.electric capability is expected to increase 
at 5.33 7., compared with 4.87 7. in the previous ten year 
period. 80 7. of thermal capability growth will be in 
fossil-fuelled steam plants, 13 7, in nuclear-fuelled 
steam plants, 6 7. in gas turbine plants and 1 7. in 
internal combustion plants. 

It is expected that by 1976, nuclear capability 
will reach 3,209,000 kw. or 5.04 7. of Canada's total 
generating capability. 

In the previous forecast, it was estimated that 
the net generating capability in 1971 would be 
43,711,000 kw. The actual net capability exceeded the 
estimate by 1,105,000 kw. 

The largest absolute growths in net generating 
capability for the forecast period are indicated 
for:- Ontario 6,889,000 kw.; Newfoundland (including 
Labrador) 3,666,000 kw.; 8ritish Columbia 2,835,000 kw.; 
quebec 1,327,000 kw. and Alberta 1,326,000 kw. Of the 
increased generating capability in Ontario, 5,074,000 kw 

Revue des rCsultats de l'enquéte 

En 1971, Ia puissance maximale possible de production 
nette des entreprises produiaant plus de 20 million de kWh. par 
an a augmentC de 3,494,000 kW., soit 8.46 7., atteignant ainsi 
44,816,000 kW. Ceci se compare a une augmentation de 10.04 'I. 
an 1970 sur l'année prCcCdente. Lea previsions pour lea années 
1971-1976 permettent d'anticiper une croissance de 18,884,000 
kW., devant as traduire I une puissance totale de 63,700,000 
kW., Ce qui reprCsente tin taux de croissance compose de 7.29 ¼ 
contre 7.01 7. su cours des anodes 1961-1971. La puissance 
thermique devrait s'accroltre au taux annuel de 10.72 7. au coura 
de Is période sur laquelle portent les previsions, en comparai-
son du taux annuel de 13.31 7, constatC pour la dCcennie prdcC-
dents, alors que Ia puissance hydro-électrique devrait aug-
menter I raison de 5.33 ¼, au lieu de 4.87 7. au cours de is 
décennie precedents. 80 7, de Is croissance de la puissance 
thermique viendront des centrales thermiques I combustible 
fossils, 13 7. des centrales thermonucléaires, 6 7. des centralea 
I turbines I gaz et 1 7. des centrales I combustion interns. 

D'ici 1976, il eat prévu que Is puissance thermonucléaire 
atteindra 3,209,000 kW. , soit 5.04 7. de Is puissance maximale 
possible de production au Canada. 

D'aprIs lea prCcédentes previsions, on estiurait que Is 
puissance inaximale nette de production atteindrait 43,711,000 
kw. en 1971. La puissance maximale possible effective était 
supérieure I cette estimation de 1,105,000 kW. 

Lea accroissementa en chiffres absolus las plus impor-
tants de Is puissance maximale possible de production nette ri 
cours de Is période 1971-1976 devraient avoir lieu en Ontario 
(6,889,000 kW.), I Terre-Neuve (et Labrador) (3,666,000 Ide.), 
en Colornbie-Ilritannique (2,835.000 kW.), flu Québec (1,327,00u 
kW.) St en Alberta (1,326,000 kW.). De cet accroissement 

n 
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:11be in fossil-fuelled plants (conventional 
earn, internal combustion and gas turbine), while nu- 
ear plants account for 1,755,000 kw. of the increase. 

;,'wfoundland plans to increase its capability by adding 
663,000 kw. hyciro and 3,000 kw. in fossil-fuelled 

plants. The British Columbia forecast is for an in-
crease of 2,493,000 kw. in hydra capability, with the 
remaining 342,000 kw. increase in fossil-fuelled plants 
Quebec estimates include an increase of 1.170,000 kw. 
in hydro-electric capability and 134,000 kw. in nuclear 
capability, (the result of re-activating Centilly Sta-
tion). Alberta estimates an increase of 108,000 kw. 
in hydro and 1,218,000 kw. in fossil-fuelled plants. 

In the period 1961-1971 the compound growth rate 
of firm power peak load in Canada was 6.89 7. This 
growth rate is expected to increase to 7.28 	during 
the period 1971 to 1976. During the forecast period, 
the indicated reserve is expected to increase from 
8,646,000 kw. in 1971 to 12,427,000 kw. in 1976. The 
indicated reserve, stated as a percentage of firm 
power peak load, amounted to 23.9 l in 1971 and it is 
forecast that it will be 24.2 ii in 1976.  

de puissance en Ontario 5,074,000 kW. proviendront des centre-
los A combustible fossile (a vopeur, A combustion interne et 
turbines I gsz) et 1,755,000 kW, des centrales thermonuclCaires. 
Terre-Neuve compte augmenter sa puissance possible par l'addi-
tion de 3,663,000 kW. I fournir par des installations hydro-
electriques, et 3,000 kW. par des centrales a combustible fos-
silo. Les previsions en Colombie-liritannique portent sur one 
augmentation do puissance de 2,493,000 kW. des Installations 
hydro-electriques, et de 342,000 kW. des installations des cen-
trales I combustible fossile. Lee estimations du QuCbec, in-
cluent une augmentation de puissance de 1.170,000 kw. des ins-
tallations hydro-ilectriquos et de 134,000 kW. des installations 
thermonuciCaires (ie rsu1tat de progression do Is centrale 
Gentilly). On estime en Alberta une augmentation dune puis-
sance de 108,000 kW. des installations hydro-electriques et de 
1,218,000 kW. des installations des centrales thermiques I 
combustible fossile. 

Au cours do Is période qui s'étend de 1961 1 1971, le 
taux do croissance compose d'appel maximal de puissance garan-
tie au Canada a Cté de 6.89 Z. Ce taux de croissanco devrait 
augmenter a 7.28 Z au cours des ann8ea 1971-1976. On pence quo 
l'excCdent disponible dovrait, au cours de cette memo pdriodo, 
augmenter de 8,646,000 kW. en 1971 1 12,427,000 kW. on 1976. 
La puissance en riserve, exprlmCe en pourcentage do l'appel 
maximal do puissance garantie, se chifirait 1 23.9 11 en 1971: 
on prCvoit qu'ello sera 24.2 i en 1976. 

It should be noted that the firm power peak load 	11 faut notcr que l'appel de puissance garantio eat dé- 
Ia the calendar year peak. Some power systems have 	terminC pour l'annfe civile. Certains r6seaux d'énergie con- 
winter peak loads occurring in January of the following 	naissent dos appels maximaux d'hiver, so produisant en janvier 
year and must provide capability to meet these peaks. 	de l'annCe suivante, at us doivent alors fournir La puissance 
For such systems the reserve Is overstated by the dif- 	permettant do faire face I cos appels. Dana Los rCaeaux de cc 

nre, I 'excddent disponible eat surCvaluC do la difference 
I 	 ire I'appel maximal de dicembre et l'appel maximal du mois 	de 

vier de lannfe suivante. 

Los bosoms d'énergie garantie ant augmente de 5.17 	et 
nt passes de 199.686 1 210,007 millions de kwh. entre 1970 

et 1971, co qui ost I comparer d'un taux do croissance compose 
de 7.17 L pour Is décennie précidente Ct une petite diminution 
dana le taux de croissance de 7.14 l prevu pour los années 
1971-1976. L'augmentation de 10,321 millions do kwh. eat éga- 
le I l'augmontation de 11,350 millions do kwh. do Is production 
netto, mains is diminution de 1.334 millions de kwh. d'importa-
tions nettes et Ia diminution de 305 million kiTh. de l'dnergte 
non garantie fournie I l'IntCrieur do Canada. 

:11ion kwh. in 19/I. This compares with a compounJ 
rowth rate of 7.17 11 in the previous ten year period 

and a slight decrease in the forecast growth rate to 
7.14 Z for the period 1971-1976. The increase of 
10, 321 million kwh. was the result of an increase in 
net generation of 11.350 million kwh., a decrease in net 
imports of 1,334 million kwh., and a decrease of 305 
million kwh. in secondary energy delivered within 
Canada. 

Concepts and Definitions 

Table I. Capability, Firm Power Peak Load and Energy 
Requirements: 

The generating capability and firm power peak 
load concepts are virtually unchanged from previous 
reports. Generating capability measures the expected 
power of all available generating facilities of the 
province (or nation) at the time of one-hour firm peak 
load for each of the respondents. This may differ 
from the generating capacity as measured by the name 
plate rating of the equipment and published in the 
"Prime Mover and Electric Generating Equipment" report. 

The variations between generating capability and 
generating capacity may be caused by high water in re-
servoirs resulting in a higher water head and greater 
generation than the name plate capacity, the impossi-
i1ity of placing all pieces of equipment on the line 
t the same time, low water, ice, or some equipment 

in 	I - 

I 

Concepts et dffinitions 

Tableau 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puis-
sance garantie, et bosoms d'dnergie: 

Lea notions de puissance maximale possible do production 
ot d'appel maximal de puissance garantie sont virtuelloment los 
memos que dana lee rapports anterieurs. La puissance maximate 
possible do production indique le maximum de puissance realise-
ble par los centrales electriques dana chaque province (ou dana 
to pays) durant l'heure do l'appol maximal annuel do puissance. 
Elle ne correspond pas nicessairement I Ia puissance installde 
des centrales, qui est publiCe dana le rapport intitulf "Moteura 
primaires et gCndrateurs eloctriques". 

Les fcarts entre la puissance maximale possible do pro-
duction ot Ia puissance installée peuvent rCsulter lu ntveau 
d'eau dana lea r4servoirs qui, par one hauteur de chute plus 
ou moms ClovCo, porterait Is puissance do production au-desus 
ou au-dessous do la puissance indiquée aur lea plaques sign-
letiquos. Aussi, l'impossibilité d'utiliaer tout le materiel 

nultanétnent, formation de glaco, ou pièce douteutie d'équi- 
entoccasionnent une possibilitC de production infCrfeure 
a puissance instal1e. 
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Tous lea chiffres du Tableau 1 du present rapport sot 
une some arithmetique des valeurs rapportCes pour une hett 
de pointe annuelle de chacun des correspondants. Le momen 
l'appel maximal annuel de puissance n'Ctant pas le méme pout 
tous les correspondants, ii en rCsulte que Is some arithméti-
que peut igaler ou dépasser l'appel maximal annuel coincident 
de chaque province et au pays. Come lee services d'Clectrici-
te fournissent environ 80 7 de is puissance requise au pays et 
que 18 majorite des appels maximaux de puissance se ptésentent 
en décembre, l'écart par rapport 	l'appel maximal coincident 
n'est pas considerable. Deux des principaux rCseaux qul repré-
sentent environ 60 7. de la puissance maximale possible n'accu- 
sent qu'un minime écart entre leurs appels maximaux co'incidents 
et non-coincidents. Des 24 principaux rCaetiux du Canada, 5 ont 
subi leur appel maximal annuel de puissance le 22 dCcembre, 13 
diverses dates entre Ic 30 novembre et Ic 31 décembre, et 6 a 

d'autres moments de l'année. 

Les receptions et lea livraisons de puissance garantie, 
qui ont servi I Ctablir Is puissance maximale possible nette, 
representent les échanges interprovinciaux et internationaux 
de puissance faits en vertu de contrats formels ou, en l'absen-
Ce de contrats, Is meilleure estimation possible des engage 
ments forinels. On tient compte des receptions et des livrai- 
Sons réelles de puissance garantie et de puissance non garantie 
dans le calcul des appels rnaximaux de puissance garantie. 

L'appel maximal de puissance dana chaque province cor-
respond I In puissance giobale fournie dana is province, compte 
tenu des echanges de puissance de facon I Cviter toute duplica-
tion. Ii comprend la puissance fournie aux abonnCs ultimes de 
l'entreprise productrice, celle utiliaée par lea propres instal-
lations de cette derniIre, de méme que lea pertes de transmis-
sion, atais exclut Is puissance employee pour lea besoins inter -
nes de la centrales génératrice (qui est soustraite avant le 
calcul de Is puissance maximale possible de production de ii 
centrale). L'appel maximal de puissance garantie exclut a 
la puissance non garantie ott excCdentaire fournie aux abomt 
ultimes, cette fourniture pouvarit étre interrompue I vo1ont 
elle neat pas soumise I un engagement formel de livraison. 

La puissance garantie délestée (poste 15 du Tableau 
eat Is partie de Is puissance garantie requise par sea abou 
qu'un réseau na pu satisfaire au moment de son appel maximal 
de puissance. 

La puissance en reserve d'une province (Tableau l) eat 
l'excédent disponible de puissance lorsque tous les engagements 
formels de reception, de llvraison et de fourniture ont etC 
satisfaits. Elle représente l'Ccart entre Is puissance inaxi-
male possible nette et Is puissance garantie requise dana la 
province, ou encore, entre Is puissance maximale possible brute 
et is puissance garantie requise de la province. Elle indique 
dans quelle meaure les reseaux peuvent faire face aux demandes 
de Is province ainsi qu'aux imprevus. Come les réseaux tie 
sont pas tous complltement interconnectes, les reserves de 
puissance ne peuvent pas toujours étre utilisies I fond. 

La production nette, dont les chiffrea sont identiques 
I ceux du rapport mensuel "Statistiques de l'énergie électrique" 
(cm I toute revision de celui-ci) exclut de l'energie utiliaCe 
pour les besoins internes des centrales. Aucune prevision de 
Is production n'est donnée pour les années 1972-1976. 

Lea receptions et livraisons d'Cnergie garantie représen-
tent les receptions et iivraisons réelles d'énergie effectuées 
en vertu de contrats ou d'engagements formels. 

L'énergie non garantie fournie dans is province eat de 
lénergie vendue lorsque disponible dans les heures creuses 
d'appei de puissance, ou I d'autres moments si Is puissance 
maximale possible de production le permet. 

L'énergie garantie disponibie est celle requise pour 
répondre aux besoins essentiels des abonnées ultimes de l',t 
prise productrice et pour elle-meme. Les chiffres s'y ra 
tant tiennent compte de la balance des receptions et iivroi 
sons, et incluent lea pertes de transmission. L'énergie 
tie disponible constitue un indicatif Cconomique important 
come tel, se révle Un outil de premiere valeur dana Is prC-
paration des previsions. 	tant donné que l'item"Les manques 
connus" a été suppritse du Tableau 1, las posts's "Energie garan-
tie disponibie" eat synonyme de "Resoin d'énergie garantie". 

All figures in Table 1 of the report are calcu-
lated at the time of the one-hour peak load for each 
of the respondents. As a result, capability and peak 
loads are non-coincident (the arithmetic sum of the 
actual peak loads regardless of time of occurrence) and 
may be equal to, or greater than, the coincident peak 
load for each of the provinces. Insofar as the util-
ities have about 80 7 of the load of the nation and 
most of the peak loads occur in December, the variation 
from the coincident peak will not be too great. Two 
major systems which account for about 60 7 of the capa-
bility have only a slight variation between their coin-
cident and non-coincident peak loads. Of 24 major sys-
tems serving Canada, 5 had peak loads on December 22, 
13 on other dates between November 30 and December 31 
and 6 outside this period. 

Receipts and deliveries of firm power used in 
calculating net capability are the interprovincisl and 
international transfers of power under firm contracts, 
or the best estimate of firm obligations possible in 
the absence of contracts. The actual receipts and 
deliveries of firm and secondary power are taken into 
account in the calculation of firm power peak loads. 

Peak loads are the total demands within a pro-
vince after all inter-changes have been taken into ac 
count to remove any duplication. The peak loads in-
clude all electricity consumed by ultimate customers, 
line losses, and manufacturing plants own consumption, 
but do not include generating station service which is 
deducted before arriving at generating capability. 
Firm power peak loads exclude the secondary or surplus 
power used by ultimate customers on an interruptible 
basis, as these are not firm obligations 

Indicated shortages (line 15, Table 1) are a mea-
sure of the firm power comitments that a system was 
not able to meet at the time of its peak load. 

The indicated power reserve of a province (shown 
in Table 1) is the reserve after all firm obligations 
and shortages have been met or received. It is the 
difference between net capability and total firm peak 
load within the province or gross capability less firm 
power peak load on the province, and is a measure of 
the industries' ability to satisfy demands of a pro-
vince and meet contingencies. Since not all systems 
are fully interconnected, the reserves of power shown 
cannot always be fully utilized. 

Net generation figures which are identical with 
the figures presented in the monthly "Electric Power 
Statistics' report (or revisions thereof) are exclusive 
of station service. No forecasts of generation are 
given for 1972-1976. 

Firm energy receipts and deliveries are the ac-
tual receipts and deliveries under [ira contracts or 
obligations. 

Secondary energy delivered within the province 
is the surplus energy sold at time of low demand and 
when surplus generating capability is available. This 
energy may be interrupted at any time and, consequently, 
sells at very low rates, generally for use in electric 
boilers. 

Firm energy available is the measure of primary 
demands of electric energy, including residential, 
coimuercial and power sales, and all line losses after 
deducting net exports. It is an important economic 
indicator and, as such, is of major importance in fore-
casting. Since the item "Indicated shortage" has been 
deleted from Table I the terms "Firm energy available" 
and "Firm energy requirements" are synonymous. 

I 

I 
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C-LAPT -- B 	 GRAPHIQUE 	B 
NET CAPABILITY AND PEAK LOADS WITHIN CANADA 

1961- 1976 
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NET GENERATING CAPABILITY BY PROVINCE 	
GRAPHIOUE-C 
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NET CAPABILITY AND FIRM DEMAND WITHIN PROVINCES 
1961-1976 

PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE ET APPEL DE PUISSANCE GARANTIE DANS LES PROVINCES 

TtOUSANDS OF KILOWATTS 	 I 961 - I 976 	 THOUSANDS OF KiLOWATTS 

MILLIERS DE KILOWATTS 	 MILLIERS DE KILOWATTS 
2,400 2,400 

2,200 2,200 

2,000 2,000 

1,800 1,800 

1,600 NET CLPABILITY 1,600 

rfl 
PUISSANCE MAXIMALE 

POSSBLE NETTE 

1,400 1,400 
Denotes ndicoted reserve 

Indque In pussar1ce 
en rserne 

1,200 1,200 

•0 
FIRM DEMAND 

1,000 
APPEL DE PUISSANCE 

GARA 	TIE 1,000 

800 800 

600 - 600 l 
FORICSST 

nPV 5IO 
I 

= 200 I _____ • 	•t• 	 • ,. 	 - 	•. 0 
1961 	64 	67 	70 	73 	76 	1961 	64 	67 	70 	73 	76 	961 	4 	67 	70 	73 	76 	1961 	64 	67 	70 	73 	76 	1961 	64 	67 	70 	73 	76 	961 	64 	67 	70 	73 	76 

	

NEWFOUNDLAND 	PRINCE EDWARD ISLAND 	NOVA SCOTIA 	NEW_BRUNSINICK 	 YUKON 	NORTHWEST_TERRITORIES 

	

TERRE-NEUVE 	ILE-DU-PRINCE - 	DOUARD 	NOUVELLE - ECOSSE 	NOUVEAU - BRUNSWICK 	 TERR ITOIRES DU NORD-OUEST 



CHART - 0 	 GRAPHIQUE - D 
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TABLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Canada 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'energie 

Capability and peak toad Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible cc appel maximal de puissance 1961 1 	1967 1968 J 	1969 1 	1910 j 	1971 1972 1973 1 	1974 1 	1975 1 	1976 

thousands of kilowatts - en milliers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

18 , 389 22,393 24,161 26,134 27,392 29,593 30,878 32,563 34,010 35,213 38,371 
Steam - Vapeur: 

3,773 7,798 8,877 10,019 12,494 12,568 13,512 14.987 16,025 17,306 20,170 

1. 	Hydro 	................................................ 

- 167 200 208 194 1,320 1,230 2,480 2,480 2,480 3,209 
2. Conventional -, Classique 	........................... 
3. Nuclear - Nucléaire 	................................ 

4. Internal combustion - Combustion interne ............ 

... ... ... ... ... ... ... ... 
146 95 105 111 170 453 391 383 353 159 513 

146 95 105 111 170 453 391 383 353 159 513 12. Total deliveries - Livraisons totales .............. 

13. Total net capability 	(6 + 9-12)-Total de Is 
puissance maximale possible nette (6 + 9 - 12) 22,609 31,455 34,428 37,444 41,245 44,366 46,709 51,238 53,902 56,773 63,190 

Peak loads - Appels maximals 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 

11. 	United States - 	tats-Unis 	........................... 

18,353 27,812 30,151 32,022 34,447 35,720 39,785 42,351 44,926 47,788 50,763 de puissance garantie dens Is province ............... 
15. Indicated shortages - Puissance garantie dClestée - - 149 70 145 - - - - - - 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total dappel maximal de puissance 

18,353 27,812 30,300 32,092 34,592 35,720 39,785 42,351 44,926 47,788 50,763 

11. 	Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 

garantie dana Is province 	(14 + 15) 	................ 

maximal de puissance garantie de Is province 

18,499 27,907 30,405 32,203 34,762 36,173 40,176 42,734 45,279 47,947 51,276 (12 	+ 	16) 	.......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. 	Indicated reserve 	(13 - 16) - Puissance en reserve 
(13 	- 	16) 	............................................ 4,256 3,643 4,128 5,352 6,653 8,646 6,924 8,887 8,976 8,985 12,427 



Canada 	 TABLEAU 1. Puissance maxiinale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins d'4nergie - fin 

	

Actual - Reel 	 Forecast - Previsions 
Energy - Energie 	

1961 	1  1967 	1  1968 	1969 	1  1970 	1  1971 	1972 	1973 	1  1976 	1  1975 	1  1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

103,692 132,192 136,712 147,922 156,276 160,412 

Steam - Vapeur: 

19. Hydro 	.................................................. 

8,822 31,143 38,446 40,367 45,016 49,481 20. Conventional - Classique 	............................. 
143 859 493 969 3,988 21. Nuclear - 	NuciCaire 	.................................. - 

22. Internal 	combustion - Combustion 	interne ............... 509 671 650 613 622 594 
23. Gaa 	turbine - Turbine I gaz 	............................ 248 615 684 698 831 589 

24. Total net generation - Total de la production 
113,271 164,764 175,351 190,093 203,714 215,064 

Receipts of energy from - Receptions d'énergio de 

nette 	............................................ 

... ... ... . 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

26. 	United States- 	tats-Unis: 
8 1,363 1,417 2 3 3 

1,392 2,779 2,713 3,329 3,191 3,246 
(a) Firm - Energie garantie .......................... 
(b) Secondary - Energie non-garantie ................. 

27. 	Total receipts of energy - R1ceptions totales 
ddnergie 	........................................ 1,400 4,142 4,130 3,331 3,194 3,249 

5 	6 	7 	7 	8 

Deliveries of energy to - Livraiaons d'energie I 

(a) Firm - Energie garantie: 
28. Other provinces - Autres provinces ................. 	... 	 ... 	 . .. 	 ... 	 . .. 	 ... 	 . .. 	 ... 

29. United States - Etats-Unis .......................1,122 	634 	740 	836 	1,020 	1,859 	1,775 	1,617 	1,567 	1,168 	2,141 

(b) Secondary - nergie non-gararitie; 
30. Other provinces - Autres provinces .................. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

31. United States - Etata - llnis .......................3,058 	3,234 	2,915 	3,858 	4,577 	5,127 	... 	 ... 

32. Total deliveries of energy - Livraisons tots- 

	

lea d'energie ................................4,180 	3,868 	3,655 	4,694 	5,597 	6,986 	... 	 .., 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 

	

Total de l'energie disponible (24 + 27 - 32) 110,491 165,038 175,826 188,730 201,311 211,327 	... 	 ... 

34. Secondary energy delivered within province - nergie 

	

non-garantie livtée dans la province .....................5,415 	2,409 	1,809 	1,572 	1,625 	1,320 	... 	 ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - nergie 

	

garantie disponible dana is province (33 - 34) ......... 105,076 162,629 174,017 187,158 199,686 210,007 	228,639 244,209 260,904 277,211 295,116 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 
Quantite totale d'energie garantie requise de la pro- 

	

vince (28 + 29 + 35) ................................... [06,198 163,263 174,757 187,994 200,706 211,866 	230,414 245,826 262,471 278,379 297,257 



Newfoundland 	 TANLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Rnergy Requirements 

Terre-Neuve 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'énergie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 	1  1967 	J 1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 TI973 1 	1974 	1  1975 	1  1976 

thousands of kilowatts - en milliers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

258 690 808 810 960 1,899 2,342 3,262 4,185 4,644 5,562 
Steam - Vapeur: 

40  47 30 30 180 335 335 335 335 335 335 

	

1. 	I1ydro 	................................................ 

	

3 . 	Nuclear - 	Nucléaire 	............ . .................. - - - - - - - - - - - 

2. 	Conventional - Classique ........................... 

13  13 20 23 22 27 27 30 30 30 30 4. Internal combustion - Combustion interne ............. 
5. Gas turbine - Turbine a gaz .......................... - 

. 

15 29 29 29 28 28 28 28 28 28 

6. 	Total net generating capability - Total ds Ia 
puissance maximale posaible de production nette 311 765 887 892 1,191 2,289 2,732 3,655 4,578 5,037 5,Q55 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

- - - - - - - 7. Other provinces - Autres provinces ................... 
8. United States - Etats-Unis ........................... - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 9. Total receipts - Receptions totales ................ 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie B.: 

13 12 12 12 12 12 922 1,847 2,762 3,475 4,394 10. Other provinces - Autres provinces ................... 
11. United States - Etats-Unis ........................... - - - - - - - - - - 

13 12 12 12 12 12 922 1,847 2,762 3,475 4.394 12. Total deliveries - Livraisons totalea .............. 

13. Total net capability (6 + 9-12)-Total de Ia 
puissance maximale possible nette (6 + 9 - 12) 298 753 875 880 1,179 2,277 1,810 1,808 1,816 1,562 1,561 

Peak loads - Appels maximais 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 
de puissance garantie dana Ia province ............... 242 571 644 711 763 774 885 957 992 1,030 1,063 

15. Indicated shortages - Puissance garantie délestee - - - - - - - - - - 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total dappel maximal de puissance 

242 571 644 711 763 774 885 957 992 1,030 1,063 garantie dana is province (14 + 15) ................ 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appal 
maximal de puissance garantie de la province 

255 583 656 723 775 786 1,807 2,804 3,754 4,505 5,457 (12 	+ 	16) 	.......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve (13 - 16) - Puissance en reserve 
(13-16) 	............................................ 56 182 231 169 416 1,503 925 851 824 532 498 

0 



U 

Terre-Neuve 	TABLEAU 1. Puissance !naximale possible, appel maximal de puissance garantie at besoins d'energie - fin 

Actual - Rdel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 	1  1967 	1  1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

millions of kilowatt-hours - militons de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

1,322 2,888 3,685 3,975 4,657 4,722 ... ... ... 

Steam - Vapeur: 
116 153 62 117 132 245 ... ... 

19. 	Hydro 	.................................................. 

- - - - - - ... ... 

20. Conventional - Classique ............................. 
21. Nuclear - Nucléaire 	.................................. 

10 28 26 21 25 27 ... ... 22. Internal combustion - Combustion interne ............... 
23. Gas 	turbine - Turbine A gas ............................ - 74 1 - 7 - ... ... 

24. Total net generation - Total de Is production 
nette 	............................................ 1,448 3,143 3,774 4,113 4,821 4,994 ... ... 

Receipts of energy from - Receptions d'énergie do 

- - - - - - - - - - - 

	

25. 	Other provinces - Autrea provinces ..................... 

	

26. 	United States- 	tats-Unis: 
- - - - - - - - - - - (a) Firm - Energie garantie .......................... 

(b) Secondary - 	nergie non-garaatie ................. - 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
d ' ériergie 	........................................ - - - - - . .. ... .. 

Deliveries of energy to - Livraisons d'Cnergie a 

(a) Firm - Energie garantie: 
80 58 56 58 60 244 5,815 13,965 22,165 29,365 31,565 
- - - - - - - - - - - 

28. Other provinces - Autres provinces ............... 
29. United States - Etats-Unis ....................... 

(b) Secondary - Eriergie non-garantie: 
3 26 26 23 24 16 ... ... 30. 	Other provinces - Autres provinces ............... 

- - - - - - . .. ... 

- 32. 	Total deliveries of energy - Livraisons tote- 

31. 	United States - Etats-Unis ....................... 

lea d ' energie 	................................ 83 84 82 81 84 260 ... ... . 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de 1energte disponible 	(24 + 27 - 32) 1,365 3,059 3,692 4,032 4,737 4,734 ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - Snergie 
non-garantie livr8e dans is province ................... 4 50 126 160 217 243 ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - 	nergie 

1,361 3,009 3,566 3,872 4,520 4,491 5,395 5,757 6,204 6,469 6,601 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garantie disponible dans Is province (33 - 34) .........

Quantite totale d'energie garantie requise de Ia pro- 
vince 	(28 	+ 29 + 35) 	................................... 1,441 3,067 3,622 3,930 4,580 1 	4,735 11,210 19,722 28,369 35,834 38,166 

-J 



Prince Edward Island 	 TA8LE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

tle-du-Prince-douard 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'energie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Prdvisions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 	1967 	1968 	1969 	1 	1970 	1 	1971 1972 	1 	1973 	j 	1974 	1 	1975 	1976 

thousands of kilowatts - en milliers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

- - - - - - - - - - - 

Steam - Vapeur: 
32 51 67 67 66 66 66 66 66 108 108 
- - - - - - - - 3. 	Nuclear - Nucléaire 	................................ 

5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

	

4. 	Internal combustion - Combustion interne ............. 

	

5. 	Gas turbine - Turbine a gaz .......................... - - - - - 16 14 28 28 28 28 

6. 	Total net generating capability - Total de Is 
puissance maximale possible de production nette 37 58 74 74 73 87 87 101 101 143 143 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garsntie de: 

- - - - - - - - - - 7. 	Other provinces - Autres provinces ................... 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie a: 

1 . 	 Hydra 	................................................ 

10. 	Other provinces - Autres provinces ..................  - - - - - - - - - - 

.- - - - - - - - - - - 

2. 	Conventional - Classique 	........................... 

- - - - - - - - - - - 

13. 	Total net capability 	(6 + 9-12)—Total de is 
puissance rnaximale possible rlette 	(6 + 9— 12) 37 58 74 74 73 87 87 101 101 143 143 

8. 	United States - Etata-Unis ........................... 

Peak loads - Appels maximala 

	

9. 	Total receipts - Receptions totales ................ 

	

14. 	Firm power peak load within province - Appel maximal 
24 40 46 50 55 60 67 73 79 88 96 

	

11. 	United States - Etsts-Unis ........................... 

	

15. 	Indicated shortages - Puissance garantie délestee - - - - - - - - - - - 

12. 	Total deliveries - Livraisona totalea .............. 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total d'appel maximal de puissance 

24 40 46 50 55 60 67 73 79 88 96 

de puissance garantie dana Is province ............... 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 

garantie dans is province 	(14 + 15) ................ 

maximal de puissance garantie de is province 
24 40 46 50 55 60 67 73 79 88 96 (12 	+ 	16) 	.......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve 	(13 - 16) - Puissance en reserve 
(13 	- 	16) 	............................................ 11 1 S 28 24 18 27 20 28 22 55 47 



he-du-prjnce-douard 	TABLEAU 1. Puissance isaximale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins d'energie - fin 

Actual - ltéel Forecast - Previsions 
Energy 

1961 1967 1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 1975 	j 1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

19. 	Rydro 	.................................................  - - - - - .•. ... 

Steam - Vapeur: 
81 175 192 211 248 272 ... . 	. 	. ... 
- - - - - - ... ... 

20. Conventional - Classique ............................. 
21. Nuclear - Nucléaire .................................. 

7 7 7 7 3 2 ... 22. Internal combustion - Combustion interne ............... 
23. Gas 	turbine - 	Turbine 	a 	gaz 	...........................  - - - - - 

24. Total net generation - Total de is production 
nette 	............................................ 88 182 199 218 251 274 ... ... 

Receipts of energy from - Receptions d'daergie de 

- - - - - - - - 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

26. 	United States - 	tats-Unis: 
- - - - - - - - - - (a) Firm - Energie garantie .......................... 

(b) Secondary - Energie non-garantie ................. - - - - - - ... ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
denergie 	.............. . ........................ .-  

Deliveries of energy to - Livraisons d'énergie 

(a) Firm - Energie garantie: 
- - - - .- - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

28. Other provinces - Autres provinces ............... 
29. United States - Etats-Unis 	....................... 

(b) Secondary - Eriergie rion-garantie: 
30. 	Other provinces - Autres provinces ............... - 

- 

32. 	 Total deliveries of energy - Livraisons tots- 

31. 	United States - Etats-Unis ....................... 

les 	d ' energie 	....... . ....................... - - - - - - ... ... . 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'dnergie disponible (24 + 27 - 32) 88 182 199 213 251 274 ... •.. 

34. Secondary energy delivered within province - 	nergie 
- 21 24 27 30 29 ... ... non-garantie livrCe dans la province ................... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - Energie 
garantie disponible dan8 is province (33 - 34) 88 161 175 191 221 245 283 328 361 398 439 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 
QuantitC totale d'energie garantie requise de Ia pro- 
vince 	(28 + 29 + 35) 	................................... 88 161 175 191 221 245 283 328 361 398 439 



Nova Scotia 	 TABLE 1, Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Nouve11e-cosse 	 TABLEAU I. Puissance msxicnale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'énergie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Prévisioiis 

Puissance rnaximale possible et appel maximal de puissance 1961 1967 1 	1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 	1  1975 	1  1976 

thousands of kilowatts - en milliers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

1.  141 151 161 160 160 160 160 160 160 160 160 
Steam - Vapeur: 

2.  365 540 540 660 753 767 867 1,017 1,017 1,017 1,161 
3 , 

Hydro 	................................................ 
Nuclear - 	NuclCaire 	.............. . ...... . ......... - ._ -  - - - - - - - - - 

4. 

Conventional - Classique 	........................... 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. 
Internal combustion - Combustion interne ............. 
Gas 	turbine - Turbine a gaz .......................... - 

. 

- - - - 25 25 50 105 135 135 

6. Total net generating capability - Total de Is 
puissance maximale possible de production nette 508 694 704 1 823 916 1 955 1,055 1,230 1,285 1,315 1,459 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

7. Other provinces - Autres provinces ................... - - 20 - - - - - - - - 

8 . - - - - - - - - - - - 

9. Total receipts - Receptions totales ................ - - 20 - - - - - - - - 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie a: 

10. 1 - - - - 25 - - - - - 

11 . United States - Etats-Unis ........................... - - - - - - - - - - - 

12. Total deliveries - Livraisons totalea .............. I - - - - 25 - - - - - 

13. 

United States - Etats-(Jnis 	........................... 

Total net capability (6 + 9— 12)— Total de is 
puissance maximale possible nette (6 + 9 - 12) 507 694 724 823 916 930 1,055 1,230 1,285 1,315 1,459 

Peak loads - Appels maximals 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 

Other provinces - Autres provinces ................... 

347 604 645 753 814 808 862 903 956 1,023 1,092 
15. 

de puissance garantie dana la province ............... 
Indicated shortages - Puissance garantie délestée - - - - - - - - - - - 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total dappel maximal de puissance 

347 604 645 753 814 808 862 903 956 1,023 1,092 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 

gerantie dana Is province (14 + 15) ................ 
maximal de puissance garantie de Is province 

348 604 645 753 814 833 862 903 956 1,023 1.092 (12 	+ 	16) 	.......................................... 
Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve 	(13 - 16) - Puissance en reserve 
(13— 	16) 	............................................ 60 90 79 70 102 122 193 327 329 292 367 
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NouveI1e-lcosSe 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins d'énergie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 1967 1 	1968 1969 	1  1970 1971 1972 1 	1973 1 	1974 	1  1975 	1  1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

549 664 693 634 590 784 ... ... 

Steam- Vapeur: 
1,301 2,267 2,345 2,476 2898 3,296 ... ... 

	

19. 	Hydro 	.................................................. 

	

21 . 	Nuclear - 	NuciCaire 	.............. . .................. - - - - - - ... ... 

	

20. 	Conventional - Classique ............................. 

	

22. 	Internal combustion - Combustion interne ............... - - - - - - ... ,.. 

23 . 	Cns 	turbine - Turbine a gas ............................ - - - - - 6 ... ... 

24. 	Total net generation - Total de Is production 
nette 	............................................ 1,850 2,931 3,038 3,110 3,488 4,086 ... ... 

Receipts of energy from - Receptions dénergie de 

16 96 230 358 232 153 - - - - - 

26. 	United States - 	tats-Unta: 

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

- - - - - - - - - - - (a) Firm - Energie garantie 	.......................... 
(b) Secondary - Energie non-garantie ................. - - - - - - ... ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
d'energie 	........................................ 16 96 230 358 232 153 ... ... 

Deliveries of energy to - Livraiaons d'Cnergie a 

(a) Firm - Energie garantie: 
12 - - - - - 230 - - - - 
- - - - - - - - - - 

28. 	Other provinces - Autres provinces ............... 

(b) Secondary - Energie non-garantie: 
79 170 116 88 38 145 ... ... 30. Other provinces - Autres provinces ............... 

31. United States - ltats-Unis ....................... - - - - - - ... ... 

32. Total deliveries of energy - LivraisonS tota- 

29. 	United States - Etats-Unis ....................... 

lee d ' energie 	................................ 91  170 166 88 38 145 ... ... 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'energie disponible (24 + 27 - 32) 1,775 2,857 3,152 3,380 3,682 4,094 ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - Energie 
- 27 30 26 28 28 ... ... 

35, Firm energy available within province (33 - 34) - 	nergie 

non-garantie livrée darts in province ................... 

1,775 2,830 3,122 3,354 3,654 4,066 4,522 4,855 5,376 5,846 6,216 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garantie disponible darts Is province (33 - 34) .........

Quantitê totale d'ênergie garantie requise de is pro- 
vince 	(28 	+ 29 + 35) 	................................... 1,787 2,830 3,122 3,354 3,654 4,066 4,752 4,855 5,376 5,845 6,215 



New Brunswick 	 TABLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Nouveau-Brunswick 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie St besoins d'dnergie 

Capability and peak load Actual - Réel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 1967 	1  1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 	1  1975 	1  1976 

thousands of kilowatts - en niiliiers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

185  253 564 570 580 580 680 680 680 680 680 

Steam - Vapeur: 
243 533 533 636 624 623 623 623 623 623 1,223 

1. 	Bydro 	................................................ 

- - - - - - - - - - 

	

2. 	Conventional - Classique 	........................... 

	

3. 	Nuclear - NuclCaire 	................................ 

	

4. 	Internal combustion - Combustion interne ............ 8  

	

5. 	Gas turbine - Turbine a gaz .......................... - 
7 

- 

7 
- 

4 
- 

7 
- 

4 
25 25 25 50 50 50 

436 793 1,104 1,210 1,211 1,232 1,332 1,332 1,357 1,357 1,957 6. 	Total net generating capability - Total de is 
puiseaace maximale possible de production nette 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

6 8 8 8 9 133 153 188 212 259 12 
7. Other provinces - Autres provinces ................... 
8. United Ststes - Etats-Unis ........................... - - - - - - - - - - - 

8 8 8 9 133 153 188 212 259 12 
9. 	Total 	receipts - Receptions 	totales ............... 6  

o. Deliveries of firc per to - Livraisons de puissance 
garantie 1: 

	

10. 	Other provinces - Autres provinces ................... 

	

11. 	United 	States - E'tsts-Unis 	........................... 
- 

22  
- 

45 
90 
55 

- 

58 
8 

133 
6 

368 
- 

353 
- 

338 306 
- 

111 
- 

465 

12. 	Total deliveries - Livraisons 	totales ............. 22  45 145 58 141 374 353 338 306 iii 465 

420 756 967 1,160 1,079 991 1,132 1,182 1,263 1,505 1,504 13. 	Total net capability (6 + 9 - 12) - Total de is 
puissance maximsle possible nette (6 + 9 - 12) 

Peak loads - Appels maximals 

14. 	Firm power peak load within province - Appel maximal 
3 19 551 579 608 726 809 905 988 1,070 1,151 1,231 

de puissance garantie dana is province ............... 
15. 	Indicated shortages - Puissance garantie dClestde - - - - - - - - - 

16. 	Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total dappel maximal de puissance 

319 551 579 608 726 809 905 988 1,070 1,151 1,231 

17. 	Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 

garantie dane is province 	(14 + 15) ................ 

maximal de puissance garantie de 1a province 
341 596 724 666 867 1,183 1,258 1,326 1,376 1,262 1,696 

(12 	+ 	16) 	.......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. 	Indicated reserve 	(13 - 16) - Puissance en reserve 
(13 	- 	16) 	............................................ 101 205 388 552 353 182 227 194 193 354 273 

I', 



U 

Nouveau-Brunswick 	TABLEAU 1. Puissance maxirnale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins denergie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 1967 1968 1969 	1  1970 1971 1972 1 	1973 	1  1974 1975 	1  1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production aette 

994  1,306 1,696 2,527 2,658 2,058 ... ... ... 

Steam - Vapeur: 

19. 	Hydro 	.................................................. 

870  2,316 2,480 2,155 2,547 3,568 ... ... 

- - - - - - ... ... 

	

20. 	Conventional - Classique ............................. 

	

21. 	Nuclear - NuclCaire 	.................................. 

	

22. 	Internal combustion - Combustion interne ............... 18 4 5 5 6 7 ... ... 

23 . 	 Gas 	turbine - Turbine a gsa ............................ - - - - - - .•. 

24. 	Total net generation - Total de is production 
nette 	............................................ 1 ,882 3,626 4,181 4,687 5,211 5,633 ... . 	.. ... 

Receipts of energy from - Receptions denergie de 

110 216 148 129 75 319 1,052 2,195 2,538 2,570 2,152 

26. 	United States- 	tats-Unis: 
(a) Firm - Energie garantie 	......................... - - - - - - - - - - - 

(b) Secondary - Energie non-garantie ................ 14 7 24 23 45 145 ... ... 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
d'énergie 	........................................ 124 223 172 152 120 464 ... . 	.. ... 

Deliveries of energy to - Livraisons denergie 

(a) Firm - Eriergie garantie: 
28. 	Other provinces - Autres provinces ............... - 55 29 122 - - - - - - - 

29. 	United States - Etats-Unis ....................... 125 216 306 397 535 1,116 1,236 1,269 1,209 801 1,781 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie: 
16 38 232 319 282 190 ... ... 

31. 	United 	States - 	tats-Unis 	......................78 118 82 87 222 159 ... .. . 	 . .. 
30. 	Other provinces - Autres provinces ............... 

32. Total deliveries of energy - Livraisons tots- 
lea 	d'energie 	...............................19 430 649 925 1,039 1,525 ... .. 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de lenergie dispon.ible (24 + 27 - 32) 1,787 3,419 3,704 3,914 4,292 4,572 .. 	. .. 	 . 	- 

34. Secondary energy delivered within province - 	nergie 
non-garantie livrée dana is province ................... 5 125 132 118 99 101 ... . 	.. 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - 	 nergie 
1,782 3,294 3,572 3,796 4,193 4,471 5,186 5,718 6,105 6,531 6,965 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garantie disponibie dana Is province (33 - 34) .........

Quantité totale d'énergie garantie requise de la pro- 
vince 	(28 	+ 29 	+ 35) 	..................................1,907 1 	3,568 1 	3,907 4,315 4,728 5,647 6,422 6,987 7,314 7,332 8,746 

I-, 



TA3LE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Qu4bec 	 TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'énergie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 	J 1967 1968 1969 1970 1971 1972 	1  1973 	1  1974 	1  1975 	
( 

1976 

thousands of kilowatts - en milliere de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette; 

8,628 10,374 10,316 11,656 12,664 12,897 12,783 12,852 12,892 13,087 14,067 
Steam - Vapeur: 

59 528 696 670 666 665 665 665 665 685 685 

1. 	ilydro 	................................................ 

- - - - - 116 - 250 250 250 250 

	

2. 	Conventional - Classique ........................... 

	

3. 	Nuclear - Nucléaire 	................ . .......... ..... 

	

4. 	Internal combustion - Combustion interne ............ 15 19 23 23 29 34 35 36 36 37 37 
5. 	Gas turbine - Turbine a gaz .......................... 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

6. 	Total net generating capability - Total de is 
puissance maximale possible de production aette 8,738 10,957 11,071 12,385 13,195 13,748 13,519 13,839 13,879 14,095 15,075 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garsntie de: 

19 12 82 15 20 18 922 1,847 2,762 3,475 4,394 7. Other provinces - Autres provinces ................... 
8. United Stares - Etats-Unis 	........................... 2 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 

21 12 82 18 23 21 925 1,850 2,765 3.478 4,397 9, 	Total receipts - Receptions totales ................ 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie A: 

696 633 590 590 259 358 403 1,232 1,456 1,503 1,069 

	

10. 	Other provinces - Autres provinces ................... 

	

11. 	United States - Etats-Unis ........................... 38 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

734 635 592 593 262 361 406 1,235 1,459 1,506 1,072 12. 	Total deliveries - Livraisons totales ............... 

13. 	Total net capability 	(6 + 9-12)-Total de la 
puissance maximale possible nette (6 + 9- 12) 8,025 10,334 10,561 11,810 12,956 13,408 14,038 14,454 15,185 16,067 18,400 

Peak loads - Appels rnaximsls 

14. 	Firm power pesk load within province - Appel maximal 
6,258 9,142 9,880 10,288 11,127 11,494 12,256 12,864 13,523 14,188 14,892 de puissance garantie dana la province ............... 

15. 	Indicated shortages - Puissance garantie délestée - - - - - - - - - - - 

16. 	Total indicated firm power peak load within provic 
(14 + 15) - Total d'appel maximal de puissance 
gararttie dana Is province 	(14 + 15) 	................ 6,258 9,142 9,880 10,288 11,127 11,494 12,256 12,864 13,523 14,188 14,892 

17. 	Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 
maximal de puissance garantie de Ia province 
(12 	+ 	16) 	.................................. . ...... 6,992 9,777 10,472 10,881 11,389 11,855 12,662 14,099 14.982 15.694 15,964 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

. 

18. 	Indicated reserve (13 - 16) - Puissance en reserve 
(13 	- 	16) 	............................................ 1,767 1,192 681 1,522 1,829 1,914 1,782 1,590 1,662 1,879 3,508 

a- 



II8LE 1. LAC LL J z, jiru 	i ... 	rer;y 

Quebec 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance garantie et beaning d'energie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 1967 1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 	1  1975 1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

49,432 62,348 61,575 65,125 74,436 75,252 ... ... 

Steam - Vapeur: 
276 1,413 3,430 3,734 1,301 688 ... ... 

19, 	}rdro 	.................................................. 

- - - - - 96 ... ... 

20. Conventional - Classique ............................. 
21. Nuclear - Nucl4aire 	.................................. 

7 24 30 35 39 52 . .. ... 22. Internal combustion - Combustion interne ............... 
23. Gas turbine - Turbine A gaz ............................ 11 - 1 - - - ... ... 

24. Total net generation - Total de is production 
nette 	........................... . ............... 49,726 63,785 65,036 68,894 75,776 76,088 . .. ... . 

Receipts of energy from - Receptions d'energie de 

103 218 306 287 281 629 5,815 13,965 22,165 29,365 31,565 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

26. 	United States- 	tats-Unis: 
7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 (a) Firm - Energie garantie .......................... 

(b) Secondary - Energie non-garantie ................. - - - - - - ... ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totalea 
d'energie 	........................................ 110 219 307 288 283 631 ... ... 

Deliveries of energy to - Livraisons d'energie 

(a) Firm - Energie garantie: 
4,207 3.853 3,862 3,695 3,533 3,374 6,349 9,926 11,449 12,181 11,562 

29. 	United 	States - Etats-Unis 	......................353 15 16 14 51 12 12 12 12 12 12 
28. 	Other provinces - Autres provinces ............... 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie: 
1,649 1,440 987 1,048 2,847 2,693 ... ... 

	

30. 	Other provinces - Autres provinces ............... 

	

31. 	United States - 	tats-Unis ....................... 54 10 21 15 - 55 ... ... 

32. 	Total deliveries of energy - Livraisons tota- 
6,263 5,318 4,886 4,772 6,431 6,134 .. ... les 	d'energie 	................................ 

33. 	Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'energie disponible (24 + 27 	32) 3,573 58,686 60,457 64,410 69,628 70,585 ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - gnergie 
non-garantie Iivrge dana Is province ................... 4,551 1,836 1,217 978 1,081 789 ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - 	 nergie 
39,022 56,850 59,240 63,432 68,547 69,796 72,434 76,021 80,643 84,619 88.923 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garantie disponible dans la province (33 - 34) .........

QoantitC totale d'energte garantie requise de Is pro- 
vince 	(28 	+ 29 	+ 35) 	................................... 43,582 60,118 63,118 67,141 72,131 73,182 78,795 85,959 92,104 96,812 100,497 

'is 



TASLE I. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Ontario 	 TASLEAIJ 1. Puissance maxinale possible, appel maximal de puissance de garantie at be8oina d'énergte 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 	1 1967 1968 
j 	

1969 1 	1970 	J 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

thousands of kilowatts - en rntlliers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

5,292 5,772 6,085 6,329 6,541 6,820 6,665 6,820 6,820 6,850 6,880 
Steam - Vapeur: 

1,555 
- 

3,280 
167 

4,044 
200 

4,690 
208 

6,248 
194 

6,192 
1,204 

6,782 
1,230 

7,807 
2,230 

8,409 
2,230 

9,478 
2,230 

11,086 
2,959 

	

2. 	Conventional - Classique ........................... 

	

3, 	Nuclear - Huciéaire ................................ 

11 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 
5. 	Gas turbine - Turbine I gaz .......................... - 288 352 350 365 373 495 495 539 539 553 

6. 	Total net generating capability - Total de is 
puissance maximale possible de production nette 6,858 9,515 10,687 11,585 13,356 14,597 15,180 17,360 18,006 19,1.05 21,486 

1. 	I4ydro 	................................................ 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

695 625 582 582 250 250 300 1,144 1,444 1,444 1,257 
- - - - - - - - - - - 

695 625 582 582 250 250 300 1,144 1,444 1,444 1,257 

8. United States - Etats-ljnis ........................... 

9. Total receipts - Receptions totalea ................ 

4. 	Internal combustion - Combustion interne ............. 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie I: 

5 - - 3 - - - - - - 

86 48 48 49 33 48 33 40 41 42 41 

91 48 48 52 33 48 33 40 41 42 41 

13. 	Total net capability (6 + 9- 12)- Total de Is 

	

7. 	Other provinces - Autres provinces ................... 

	

12. 	Total deliveries - Livraisons totales .............. 

puissance maximale possible netie (6 + 9-12) 7,462 10,092 11,221 12,115 13,573 14,799 15,447 18,464 19,409 20,507 22,702 

Peak loads - Appels maximals 

10. 	Other provinces - Autres provinces ................... 
11. 	United States - Etats-Unis ........................... 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 
de puissance garantie dans Is province ............... 6 , 615  9,930 10,648 11,380 11,903 12,239 14,082 15,014 15,943 17,039 18,145 

15. Indicated shortages - Puissance garantie délestée - - 149 70 145 - - - - - - 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total d'appel maximal de puissance 

6,615 9,930 10,797 11,450 12,048 12,239 14,082 15,014 15,943 17,039 18,145 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 

garantie dane 	is province 	(14 + 15) 	................ 

maximal de puissance garantie de la province 
(12 	+ 	16) 	......................................... 6,706 9,978 10,845 11,502 12,081 12,287 14,115 15,054 15,984 17,081 18,186 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve 	(13 - 16) - Puissance en reserve 

.. 

(13 	- 	16) 	............................................. 847 162 424 665 1,525 2,560 1,365 3,450 3,466 3,468 4,557 

p., 
0' 



Ontario 	 TABLEAU 1. Puissance rnaximale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins d'énergie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 1967 1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 1 	1975 1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

33,654 37,644 38,336 40,089 39,056 38,041 ... ... 

Steam - Vapeur: 
1,181 

- 

14,152 
143 

17,004 
859 

19,949 
493 

23,411 
969 

26,390 
3,892 

... 

... 

... 

... 

	

20. 	Conventional - Classique 	............................. 

	

21. 	Nuclear - Nucléaire 	.................................. 

31 18 29 28 30 25 ... ... 22. 	Internal combustion - Combustion interne ............... 
- 23 87 134 288 115 ... ... 

24. 	Total net generation - Total de Is production 
34,872 51,980 56,315 60,693 63,754 68,463 ... ... 

Receipts of energy fr om - Receptions d'énergie de 

19. 	ldro 	.................................................. 

5,837 5,481 4,892 4,714 6,533 6,154 5,790 8,344 10,137 11,013 10,815 

26. 	United States - ttats-unis: 

23. 	Gas 	turbine - Turbine A gaz ............................ 

- - - - - - - - - - 

(b) Secondary - Energie non-garantie ................. 1,362 2,516 2,610 2,240 2,866 2,554 ... ... 

nette 	............................................ 

27. 	Total receipts of energy - RCceptions totales 

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

7,199 7,997 7,502 6,954 9,399 8.708 ... ... ... 

(a) Firm - 	nergie garantie .......................... 

d'energie 	........................................ 

Deliveries of energy  to - Livraisons d'énergie A 

(a) Firm - gnergie garantie: 
7 - - - - - - - - - - 

29. 	United States - Etats-Ljnia ....................... 642 400 414 420 417 400 279 327 336 344 335 
28. 	Other provinces - Autrea provinces ............... 

(b) Secondary - Energie nori-garantie: 
275 161 293 158 169 332 ... ... 30. Other provinces - Autres provinces ............... 

31. UnIted States - 	cata-Unis 	....................... 2,909 2,506 2,113 2,460 3,182 3,659 ...  

32. Total deliveries of energy - Livraisons tota- 
les 	d'energte 	................................ 3,833 3,067 2,820 3,038 3 3 768 4,391 ... ... 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'energie disponible (24 + 27 - 32) 38,238 56,910 60,997 64,609 69,385 72,780 ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - 	nergie 
non-garantie livrée dana Ia province 	..................511 112 92 133 49 9 ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - Energie 
gararttie disponible dens Is province 	(33 - 34) 	........37,727 56,798 60,905 64,476 69,336 72,771 81,106 87,261 92,961 99,201 106,239 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 
Quantite totale denergie garantie requiee de la pro- 
vince 	(28 	+ 29 + 35) 	................................... 38,376 1 	57,198 1 	61,319 1 	64,896 1 	69,753 1 	73,171 81,385 87,588 93,297 99,545 106,574 

-1 



Capability - Puissance maxiinale possible 

Net generating capability - Puissance maxicnale possi- 
ble de production nette: 

735 1,061 1,171 1,205 1,232 1,473 1. Hydro 	................................................ 
Steam - Vapeur: 

2. Conventional - Classique ........................... 291 291 291 291 392 392 
- - - - - - 3• 	Nuclear - Nucifaire 	................................ 

4. 	Internal combustion - Combustion interne ............. 4 12 20 23 19 23 
5. 	Gas 	turbine - Turbine 	gaz 	......................... - 9 24 24 24 24 

6. 	Total net generating capability - Total de Is 
puissance maximale possible de production nette 1,030 1,373 1,506 1,543 1,667 1,912 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

83 87 88 140 191 91 
- - - - 90 - 

83 87 88 140 281 91 9. 	Total receipts - Receptions totales ................ 

8. 	United States - Etats-Unis ........................... 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 

7. 	Other provinces - Autres provinces ................... 

garantie a: 

- 41 1 2 2 2 
11. 	United States - Etats-Unis 	........................... - - - - - 33 

- 41 1 2 2 35 

	

10. 	Other provinces - Autres provinces ................... 

	

12. 	Total deliveries - Livraisons totales .............. 

13. 	Total net capability (6 + 9- 12)- Total de is 
puissance maximale possible nette (6 + 9- 12) 1,113 1,419 1,593 1,681 1,946 1,968 

Peak loads - Appels maximals 

14. 	Firm power peak load within province - Appel maximal 
849 1,160 1,265 1,401 1,565 1,665 de puissance garantie dana is province ............... 

15. 	Indicated shortages - Puissance garantie dClestCe - - - - - - 

16. 	Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total d'appel maximal de puissance 
garantie dana Is province 	(14 + 15) ................ 849 1,160 1,265 1,401 1,565 1,665 

17. 	Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 

849 1,201 1,266 1,403 1,567 1,700 (12 	+ 	16) 	.......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. 	Indicated reserve (13 - 16) - Puissance en reserve 
(13 	- 	16) 	............................................ 264 259 328 280 381 303 

1,868 2.077 2,286 2,535 2,615 

392 392 392 392 392 

23 23 23 23 23 
24 24 24 24 24 

2,307 2,516 2,725 2,974 3,054 

96 	96 	96 	96 	96 

96 	96 	96 	96 	96 

152 102 202 202 202 

152 102 202 202 202 

2,251 2,510 2.619 2.868 2.948 

1,817 1,954 2,083 2.234 2,391 

1,817 1,954 2,083 2,234 2,391 

1,969 

434 

2,056 

556 

2,285 

536 

2,436 

634 

2,593 

557 

TABLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Manitoba 
	

TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'nergie 

Capability and peak load Actual - agel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appal maximal de puissance 1961 1 	1967 J 	1968 1969 1 	1970 1 	1971 1972 	1  1973 1 	1974 1 	1975 1 	1976 

thousands of kilowatts - en milliera de kilowatts 

a 	 a 



Manitoba 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins d'energie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 1967 	1  1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 1975 	1  1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

3,591 6,476 6,464 7,279 7,766 9,122 ... ... 

Steam - Vapeur: 
238 26 271 37 626 562 ... ... . 

19. Jdro 	.................................................. 

21. 	Nuclear - 	Nucléaire 	................................. - - - - - - ... ... . 

20. Conventional - Classique ............................. 

11 27 29 41 39 37 ... ... . .. 22. Internal combustion - Combustion interne ............... 
23. Gas turbine - Turbine 1 gaz ............................ - - - - - - ... ... 

24. Total net generation - Total de la production 
nette 	............................................ 3,840 6,529 6,764 7,357 8,431 9,721 ... ... . 

Receipts of energy from - Receptions d'dnergie de 

924 642 762 718 828 579 675 675 675 675 675 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

26. 	United States- 	tats-Unis: 
- - - - - - - - - - (a) Firm - Energie garantie .......................... 

(b) Secondary - Energie non-garantie ................ - - - - 2 2 ... ... 

924 

.. 

642 762 718 830 581 ... ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
denergie 	........................................ 

Deliveries of energy to - Livraisons d'Cnergie 1 

(a) Firm - Energie garantie: 
- 

- 

48 
- 

48 
- 

12 
- 

12 
11 

13 
91 

293 
190 

709 
- 

1,239 
- 

1,415 
- 

1,418 
- 

28. Other provinces - Autres provinces ............... 
29. United States - Etata-Unia ....................... 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie: 
6 407 210 68 205 306 ... ... . 30. Other provinces - Autres provinces ............... 

31. United 	States - 	tats-Unis 	...................... - - - - 283 596 .. 	. ... . 

6 455 258 80 511 1,006 ... ... . 

32. Total deliveries of energy - Livraisons tots 
les d'énergie 	................................ 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'énergie disponible (24 + 27 - 32) 4,758 6,716 7,266 7,995 8,750 9,296 ... . .. . .. 

34. Secondary energy delivered within province - 	nergie 
non-garantie livrde dana is province 	..................60 153 102 62 7 16 ... ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - inergie 
4,698 6,563 7,166 7,933 8,743 9,280 10,189 10,609 11,498 12,225 13,080 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garancie disponible dana is province (33 - 34) .........

Quaatité totale d'energie garantie requise de is pro- 
vince 	(28 	+ 29 + 35) 	................................... 4,698 6,611 7,216 7,945 8,766 9,384 10,672 11,518 12,737 13,640 14,498 

"3 
0 



TABLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Saskatchewan 	 TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'energie 

Capability and peak load 	 Actual - Reel 	 Forecast - Prévig ions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 	1961 	1  1967 	1  1968 	1969 1  1970 1  1971 	1972 1  1973 1  1974 1  1975 1  1976 

thousands of kilowatts - en milliere de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi-
ble de production nette 

1. Mydro ............................................... 
Steam - Vapeur: 

2. Conventional - Classique .......................... 
3 	Nuclear - Nucidaire ............................... 

4. Internal combustion - Combustion interne ............ 
5. Gas turbine - Turbine I gas ......................... 

6. Total net generating capability - Total de la 
puissance maximale possible de production nette 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

7. Other provinces - Autres provinces .................. 
8. United States - Etats-Unis .......................... 

9. Total receipts - Receptions totales ............... 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
gararttie I: 

10. Other provinces - Autres provinces .................. 
11. United States - Etats-lJriis .......................... 

12. Total deliveries - Livraisons totales ............. 

13. Total net capability (6 + 9-12)-Total de la 
puissance maximale possible nette (6 + 9 - 12) 

Peak loads - Appels maximals 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 
de puissance garantie dana la province .............. 

15. Indicated shortages - Puissance garantie délestée ..... 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total d'appel maximal de puissance 
garantie dans Ia province (14 + 15) ............... 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 
(12 + 16) ......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve (13 - 16) - Puissance en reserve 
(13 - 16) ........................................... 

a 

107 392 574 581 581 582 582 582 582 582 582 

572 531 501 642 786 786 882 1,022 1,022 1,022 1,022 

35 33 33 34 29 29 29 29 29 29 29 
43 55 88 88 88 88 88 88 88 188 188 

757 1 	1,011 1,196 1 	1.345 1 	1,484 1 	1,485 1,581 1 	1,721 1,721 1 	1,821 1 1,821 

- 	41 	1 	2 	2 	2 	102 	2 	2 	2 	2 

- 	41 	1 	2 	2 	2 	102 1 	2 1 	2 	2 1 	2 

88 87 88 140 191 91 96 96 96 96 96 

88 87 88 140 191 91 96 96 96 96 96 

669 965 1,109 1,207 1,295 1,396 1,587 1,627 1,627 1,727 1,727 

466 	783 1 	922 1 	905 j 
	1028 1 	1.0831 	1,259 	1,344 	1,429 	1.5191 	1,609 

466 1 	783 j 	922 1 	905 I 	1,0281 	1,0831 	1,259 1 	1,344 I 	1,4291 	1.5191 	1,609 

554 	870 	1,010 	1,045 	1,219 	1,174 
	

1,355 	1,440 I 	1,5251 	1,6151 	1,705 

203 	182 	187 	302 	267 	313 
	

328 	283 
	

198 	208 	118 

dh 

0 



TABLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements - Concluded 

Saskatchewan 	TABLEAU 1. Puissance meaximale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins d'énergie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 	1  1967 1 	1968 1969 	1  1970 1971 1972 	1  1973 1 	1974 	1  1975 1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

658 1,736 1,753 3,123 2,610 2,568 ... ... ... 

Steam - Vapeur: 
1,682 2,374 2.782 2,151 3,108 3,236 ... ... ... 

19. 	Hydro 	.................................................. 

- - - - - - ... ... 21. 	Nuclear - Nucléaire 	.................................. 

109 126 161 141 136 114 ... ... 22. Internal combustion - Combustion interne ............... 
23. Gas 	turbine - Turbine 	gaz 	...........................62 104 158 84 134 118 ... ... 

24. Total net generation - Total de is production 

20. 	Conventional - Cisasique 	............................. 

nette 	.......... ... .............................. 2,511 4,340 4,854 5,499 5,988 6,036 ... ... . 

Receipts of energy from- Receptions d'energie de 

6 221 183 68 27 58 30 96 13 13 13 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

26. 	United States - 	tats-Unis: 
- - - - _. - - - - (a) Firm - Energie gararttie .......................... 
- - - - - - ... ... ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
dénergie 	........................................ 6 221 183 68 27 58 ... ... ... 

Deliveries of ener gy  to - Livraisons ddnergie a 

(b) Secondary - Energie non-garantie ................. 

(a) Firm - 	 nergie garantie: 
21 600 645 672 764 540 675 675 675 675 675 
- - - - - - - - - - - 

28. Other provinces - Autres provinces ............... 
29. United States - Etats-Unis ....................... 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie: 
41 15 17 11 42 39 ... ... ... 30. Other provinces - Autres provinces ............... 

31. United States - 	tats-Unis ....................... - - - - - - ... ... ... 

32. Total deliveries of energy - Livratsons tots- 
les d'energie 	................................ 662 615 662 683 806 579 ... ... . .. . ., 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'energie disponible (24 + 27 - 32) 1,855 3,946 4,375 4,884 5,209 5,515 ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - Energie 
non-garantie livrde dana Is province .................. - 9 2 7 53 56 ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - 	nergie 

1,855 3,937 4,373 4,877 5,156 5,459 6,033 6,536 6,994 7,435 7,875 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garantie disponible dens is province (33 - 34) .........

Quantite totale d'dnergie garantie requise de la pro- 
vince 	(28 	+ 29 	+ 35) 	..................................2,476 4,537 5,018 5.549 5,920 5,999 6,708 7 2 211 7,669 8,110 8,550 



TABLE 1. CapaDility, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Alberta 	TABLEAU 1, Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'dnergie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 1967 1 	1968 1969 1 	1970 1971 1972 1 	1973 1 	1974 1 	1975 1 	1976 

thousands of kilowatts - en milliers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi-
ble de production nette: 

1. Hydro ............................................... 
Steam - Vapeur: 

2. Conventional - Classique .......................... 
3, 	Nuclear - Nuclésire ............................... 

4. Internal combustion - Ccsnbustion interne ............ 

5. Gas turbine - Turbine a gaz ......................... 

6. Total net generating capability - Total de la 
puissance maximale possible de production nette 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

7. Other provinces - Autres provinces .................. 
8. United States - Etats-Urtis .......................... 

9. Total receipts - Receptions totales ............... 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie 1: 

10. Other provinces - Autres provinces .................. 
11. United States - 	tata-Unia .......................... 

12. Total deliveries - Livraisons totsies ............. 

13. Total net capability (6 + 9- 12)- Total de Is 
puissance maximale possible nette (6 + 9 - 12) 

Peak loads - Appels maximals 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 
de puissance garantie dana is province .............. 

15. Indicated shortages - Puissance garantie dClestée ..... 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total d'appel maximal de puissance 
garantie dana Is province (14 + 15) ............... 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 
(12 + 16) ......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve (13 - 16) - Puissance en reserve 
(13 - 16) ........................................... 

327 680 681 681 681 681 789 789 789 789 789 

498 1,156 1,155 1,307 1,754 1,755 1,887 2,047 2,333 2,483 2,995 

28 24 36 33 29 29 30 29 25 15 15 
100 155 155 155 183 183 183 184 176 175 175 

953 2,015 2,027 2,176 2,647 2 1 648 1 2,889 3,049 1 3,323 3,462 3,974 

5 15 13 20 41 21 - - - - - 

5 15 13 20 41 21 - - - - - 

948 2,000 2,014 2,156 2,606 2,627 2 3 889 3,049 3,323 3,462 3,974 

836 1 	1,340 1 	1,516 I 	1,6861 	1,894 	2,069 1 	2,325 1 	2,537 	
2,752 1 	2,9961 	3,287 

836 I 	1,340  I 	1,516  I 	1, 68 6 1 	1,894 1 	2 , 0691 	2,325 I 	2,5371 	2,7521 	2,99 6 1 	3,287 

841 	1,355 	1,529 	1,706 	1,935 	2,090 
	

2,3251 	2,537 I 	2,7521 	2,9961 	3,287 

112 	660 	498 	470 	712 	558 
	

564 I 	512 
	

5711 	4661 	687 

Ah 



U 
TABLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements - Concluded 

Alberta 	TABLEAU 1. Puissance maximaie poseible, appel tnaxiniai de puissance garantie et besoine d'énergie - fin 

Actual - ECel Forecast - PrCvisions 
Energy - Energie I 

1961 	1  1967 1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 1 	1975 	1  1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

19. 	Bydro 	.................................................. 1,023 1,436 1,063 1,376 1,216 1,201 ... .,. . 	.. 

Steam - Vapeur: 
2,534 4,784 6,083 6,830 8,190 9,368 ... ... 

- - - - - - ... ... 

20. Conventional - Classique ............................. 
21. Nuclear - Nuclésire .................................. 

22. Internal combuation - Combustion interne .............. 51 97 88 92 68 57 ... ... 

23. Gas turbine - Turbine I gar ............................ 165 382 427 485 409 361 ... ... 

24. Total net generation - Total de is production 
nette 	............................................ 3,773 6,699 7,661 8,783 9,883 10,987 ... ... 

Receipts of energy from - Receptions d'énergie de 

36 29 24 18 2 2 2 2 2 2 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

26. 	United States - 	tats-Unis; 
- - - - - - - - - - - (a) Firm - Energie garantie .......................... 

(b) Secondsry - Energie non-garantie ................. - - - - - - ... ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
d ' energie 	........................................ 36 29 24 18 2 3 ... ... 

Deliveries of energy to - Livraisons d'Cnergie 1 

(a) Firm - Energie garantie: 
28. 	Other provinces - Autres province 	.............. 1 15 22 49 156 152 173 - - - - 

- - - - - - - - - - - 29. 	United States - Etata-Unis ....................... 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie: 
30. 	Other provinces - Autres provinces .............. -  

31. 	United States - 	tats-Unis ....................... - 

32. 	Total deliveries of energy - Livraisons tota- 
les 	d'energie 	............................... 1 15 22 49 156 152 ... ... . .. . 	 . 

33. 	Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'énergie disponible (24 + 27 - 32) 3,808 6,713 7,663 8,752 9,729 10,838 ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - 	nergie 
non-garantie livrfe dans is province ................... - - - - - - ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - 	 nergie 
3,808 6,713 7,663 8,752 9,729 10,838 12,016 13,429 14,686 16,141 17,877 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garantie disponibie dana is province (33 - 34) .........

Quantite totsle denergie garantie requise de is pro- 
vince 	(28 	+ 29 + 35) 	................................... 3,809 6,728 7,685 1 	8,801 1 	9,885 10,990 12,189 13,429 14,686 16,141 17,877 



Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maxiniale possi- 
ble de production nette: 

2,672 2,968 3,748 4,080 4,131 4,440 
Steam - Vapeur: 

117 840 1,019 1,025 1,024 986 
3. 	Nuclear - 	Nucléaire 	........................ . ...... - - - - - - 

2. 	Conventional - Claasique 	........................... 

109 124 127 128 134 130 4. Internal combustion - Combustion interne ............. 
5. Gas turbine - Turbine I gaz .......................... 172 189 189 188 187 187 

. 

6. Total net generating capability - Total de la 
puissance maximale possible de production nette 3,070 4,121 5,083 	1 5,421 5,476 5,743 

1. 	Hydro 	................................................ 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

5 15 13 20 41 21 7. Other provinces - Autres provinces ................... 
8. United States - Etats-Unis 	........................... - 180 110 - - - 

5 195 123 20 41 21 9. Total receipts - Receptions totales ................ 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie I: 

- - - - - - 10. Other provinces - Autres provinces ................... 
ii. 	United States - 	tata-Unis 	........................... - - - 1 1 1 

- - - 1 1 12. Total deliveries - Livraisoua totales .............. 

13. Total net capability (6 + 9- 12) - Total de Is 
puissance maxicnale possible nette (6 + 9 - 12) 3,075 4,316 5,206 5,440 5,516 5,763 

Peak loads - Appels maxirnala 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 
2,368 3,647 3,951 4,170 4,492 4,632 de puissance garantie dana la province ............... 

15. Indicated shortages - Puissance garantie ddlestde - - - - - - 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total d'appel maximal de puissance 

2,368 3,647 3,951 4,170 4,492 4,632 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 

garantie dana la province 	(14 + 15) 	................ 

maximal de puissance garantie de Is province 
2,368 3,647 3,951 4,171 4,493 4,633 (12 	+ 	16) 	.......................................... 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve (13 - 16) - Puissance en reserve 

4,944 5,258 5,533 5,783 6,933 

1,012 1.012 1,162 1,162 1,162 

135 117 118 132 136 
187 264 292 347 347 

6,278 6,651 7,105 1 7,424 8,578 

'4 

2 	2 	3 	3 	4 

2 	2 	3 	3 	4 

6,276 I 	6,649 I 	7,102  I 	7,421 1 	8,574 

5,230 	5,611 	5,984 	6,397 	6,827 

	

5,230 I 	5,611  I 	5,984  I 	6,397  I 	6,827 

	

5,232 I 	5,613  I 	5,987  I 	6,400 
	

6,831 

British Columbia 
	

TABLE 1. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Colombie-Bri tannique 
	

TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appal maximal de puissance de garantie et besoins d'dnergie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 1967 1 	1968 1969 	1  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

thousands of kilowatts - en mullets de kilowatts 

(13 - 16) ............................................ 707 	669 	1,255 	1,270 	1,024 	1,131 	1,046 1 	1,038 1 	1,118 	1,024 
	

1,747 



Colombie-Britannique 	TABLEAU 1. Puiaance isaximale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins d'energie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 1 	1967 1 	1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 1 	1973 1 	1974 1975 1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilovatt-heures 

Net generation by - Production nette 

12,295 17,420 19,144 23,447 22,877 26,260 . 	. 	. ... ... 
Steam - Vapeur: 

535 3,480 3,794 2,704 2,552 1,853 ... ... 

19. 	Hydro 	.................................................. 

- - - - - - ... ... 

	

20. 	Conventional - Classique ............................. 

	

21. 	Nuclear - Nucleaire 	.................................. 

246 315 241 179 198 178 ... ... 22. 	Internal combustion - Combustion interne ............... 
10 30 9 - 6 - 	7 - 	ii ... ... ... 

24. 	Total net generation - Total de Is production 
nette 	............................................ 13,086 21.245 23,188 26,324 25,620 28,280 ... ... ... 

Receipts of energy from - Receptions d'énergie de 

1 15 22 49 156 152 173 - - - - 

26. 	United States- Etats-Ijnia: 
1 1,362 1,416 1 1 1 3 4 5 5 6 (a) Firm - Energie gararttie .......................... 

(b) Secondary - Energie non-garantie ................. 16 256 79 1,066 278 545 .., ... 
27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 

23. 	Gas turbine - Turbine a gal ............................ 

d'energie 	........................................ 18 1,633 1,517 1,116 435 698 ... ... - .. 

Deliveries of ener gy  to - Livrai8ons d'énergie a 

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

(a) Firm - Energie garantie: 
6 29 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 3 4 5 6 180 58 9 10 11 13 29. 	United States - Etats-Unis ....................... 

(b) Secondary - Energie non-garantie; 

	

30. 	Other provinces - Autres provinces ............... 

	

31. 	United States - 	tats-Unis ....................... 
30 
17 

- 
600 

23 
699 

16 
1,296 

- 
890 

- 
658 

... 

... 
... 
... . .. 

	

28. 	Other provinces - Autres provinces ............... 

	

32. 	Total deliveries of energy - Livraison 	tota- 
55 632 727 1,319 898 841 ... ... lea d'energie 	................................ 

33. 	Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'energie disponible (24 + 27 - 32) 13,049 22,246 23,978 26,121 25,157 28,137 ... . .. . 	.. .. 

34. Secondary energy delivered within province - 	nergie 
000-garantie livrCe dane la province ................... 242 18 20 20 20 23 ... ... . 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - 	nergie 
12,807 22,228 23,958 26,101 25,137 28,114 30,933 32,902 35,450 37,678 40,187 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 

garantie disponible dans la province (33 - 34) .........

Quantite totale d'energie garantie requiae de is pro- 
vince 	(28 	-f 29 + 35) 	................................... 12,815 22,260 1 	23,963 26,108 25,145 28,297 30,993 32,913 35,462 37,691 40,202 

LA 



TABLE I. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Yukon 	 TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'énergie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance inaximale possible et appel maximal de puissance 1961 	1967 	1968 	1969 	1 	1970 	1 	1971 1972 	1973 	1974 	1 	1975 	j 	1976 

thousands of kilowatts - en milliers de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

27 17 18 27 27 26 27 27 27 47 47 
Steam - Vapeur: 

- - - - - - - - - - 

1. 	Hydro 	................................................ 

- - - - - - - - - - - 

	

2. 	Conventional - Classique ........................... 

	

3. 	Nuclear - Nucléaire ................................ 

	

4. 	Internal combustion - Combustion interne ............  4 15 22 21 26 32 38 38 39 39 
5. 	Gas turbine - Turbine B gaz .......................... - - - - - - - - - - - 

6. 	Total net generating capability - Total de la 
puissance maximale possible de production nette 27 21 33 1 49 48 52 59 651 65 86 86 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garsntie de: 

- - - - - - - - - - - 7. Other provinces - Autrea provinces ................... 
8. United States - Etats-Unis ........................... - - - - - - - - - - - 

9. Total receipts - Receptions totales ................ - - - - - - - - - - - 

Deliveries of firm power to - Livraisona de puissance 
garantie B: 

- - - - - - - - - - - 10. Other provinces - Autres provinces ................... 
11. United States - Etats-Unis ........................... - - - - - - - - - - - 

12. Total deliveries - Livraisoaa totales .............. - - - - - - - - - - - 

13. Total net capability (6 + 9— 12)— Total de Is 
puissance maximale possible nette (6 + 9— 12) 27 21 33 49 48 52 59 65 65 86 86 

Peak loads - Appels maximals 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 
14 14 17 32 39 40 44 48 52 55 57 de puissance gararitie dans la province ............... 

15. Indicated shortages - Puissance garantie dClestfe - - - - - - - - - - - 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total dappel maximal de puissance 

14 14 17 32 39 40 44 48 52 55 57 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 

garantie dans Ia province (14 + 15) ................

maximal de puissance garantie de la province 
(12 	+ 	16) 	.......................................... 14 14 17 32 39 40 44 48 52 55 57 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve 	(13 - 16) - Puissance en reserve 
(13-16) 	............................................ 13 7 16 17 9 12 15 17 13 31 29 

0' 



U 

Yukon 	 TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance garantie et besoins dénergte - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 1967 1968 1969 	1  1970 	1  1971 1972 	1  1973 	1  1974 	1  1975 	1  1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

90 102 106 122 182 191 ... ... ... 

Steam - Vapeur: 
- - - - - - ... ... 

	

20. 	Conventional - Classique ............................. 

	

21. 	Nuclear - NuclCaire 	.................................. - - - - ... ... 

- 7 9 34 38 47 .. ... 

	

19 . 	}'dro 	.................................................. 

	

23 . 	Gas turbine - Turbine A gaz ............................ - - - - - - •.. ••. 

	

22. 	Internal combustion - Combustion interue ............... 

	

24. 	Total net generation - Total de Is production 
nette 	............................................ 90 109 115 156 220 238 ... ... 

Receipts of energy from— Receptions d'energie de 

- - - - - - - - - - - 

	

25 . 	Other provinces - Autrea provinces ..................... 

	

26. 	United States - Etats-Unis: 
- - - - - - - - - - - (a) Firm - Energie garantie .......................... 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie ................  - - - - - ... ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 
- denergie 	......................................... 

Deliveries of energy to - Livrsisons denergie A 

(a) Firm - Energie garantie: 
28. 	Other provinces - Autres provinces ............... - - - - - - - - - - - 
29 . 	United States - Etats-Unis ....................... - - - - - - - - - - - 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie: 
- 
- 

	

30. 	Other provinces - Autrea provinces ............... 

	

32. 	Total deliveries of energy - Livraiaons rota- 

31 . 	United States - 	tats-Unis ....................... 

- ... les denergie 	................................ 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de idnergie disponible (24 + 27 - 32) 90 109 115 156 220 238 ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - gnergie 
27 26 23 15 22 19 ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - 	nergie 

non-garantie livrCe dana Is province ...................

garantie disponible dais La province (33 - 34) 63 83 92 141 198 219 239 265 281 301 322 

36. Firm energy requirament on province (28 + 29 + 35) - 
Quantitd totale d'énergie gsrantie requise de la pro- 
vince 	(28 + 29 + 35) 	................................... 63 83 92 141 198 219 239 265 281 301 322 

-J 



Northwest Territories 	 TABLE I. Capability, Firm Power Peak Load and Energy Requirements 

Territoires du Nord-Ouest 	TABLEAU 1. Puissance maximale possible, appel maximal de puissance de garantie et besoins d'Cnergie 

Capability and peak load Actual - Reel Forecast - Previsions 

Puissance maximale possible et appel maximal de puissance 1961 1967 1 	1968 1969 1  1970 1971 1972 	1  1973 	1  1974 	1  1975 1976 

thousands of kilowatts - an inilliera de kilowatts 

Capability - Puissance maximale possible 

Net generating capability - Puissance maximale possi- 
ble de production nette: 

1 . 17 35 35 35 35 35 38 56 56 56 56 

Steam - Vapeur: 
2 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 . 

Rydro 	................................................ 

- - - - - - - - - 

4. 

Conventional - Classique ...........................
Nuclear - Nucidaire 	................................ 

10 10 13 13 20 30 37 40 48 51 53 
5. 

Internal combustion - Combustion interne ............. 
Gas turbine - Turbine a gaz .......................... - 1 2 - 2 2 2 2 2 2 2 

6. Total net generating capability - Total de Is 
puissance maximale possible de production nette 28 47 51 49 58 68 78 99 107 110 112 

Receipts of firm power from - Receptions de puissance 
garantie de: 

7 . Other provinces - Autres provinces .................. - - - - - - - - - 

8 . United 	States - Etats-Unis 	.......................... - - - - - - - - - - 

9 . Total 	receipts - Receptions 	totales 	............... - - - - - - - - - - 

Deliveries of firm power to - Livraisons de puissance 
garantie A: 

10 . Other provinces - Autres provinces 	.................. - - - - - - - - - - - 

11 . United States - Etats-Unis 	.......................... - - - - - - - - - - - 

12. Total deliveries - Livraisons totales .............. - - - - - - - - - - - 

13. Total net capability (6 + 9— 12)— Total de Is 
puissance maxiinale possible nette (6 + 9-12) 28 47 51 49 58 68 78 99 107 110 112 

Peak loads - 	ppe1s maximals 

. 

14. Firm power peak load within province - Appel maximal 
15 30 38 38 41 47 53 58 63 68 73 

15. 
de puissance garantie dans La province ............... 

Indicated shortages - Puissance garantie délestée - - - - - - - - - - - 

16. Total indicated firm power peak load within province 
(14 + 15) - Total dappel maximal de puissance 
garantie dana la province (14 + 15) ................ 15 30 38 38 41 47 53 58 63 68 73 

17. Firm power peak load on province (12 + 16) - Appel 
maximal de puissance garantie de is province 
(12 	+ 	16) 	.......................................... 15 30 38 38 41 47 53 58 63 68 73 

Indicated reserve - Puissance en reserve 

18. Indicated reserve 	(13 - 16) - Puissance en riserve 
(13— 	16) 	............................................ 13 17 13 11 17 21 25 41 44 42 39 

co 



Territoires du Nord-Ouest 	TABLEAU 1. Puissance maxirnale possible, appel maximal de puissance garantie et beoins dénergie - fin 

Actual - Reel Forecast - Previsions 
Energy - Energie 

1961 	1967 1968 1969 1 	1970 	1  1971 1972 1 	1973 1 	1974 1 	1975 1 	1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 

Net generation by - Production nette 

84 172 197 225 228 213 ... ... ... 

Steam - Vapeur: 
2 3 3 3 3 3 ... .. 

- - - - - - ... . 	. ... ... 
20. 	Conventional - Classique ............................. 

19 18 25 30 40 48 . . - .. 
23. Gas 	turbine - Turbine 	gaz ............................ - 2 1 1 - - ... ... 

24. Total net generation - Total de la production 
nette 	............................................ 105 195 226 259 271 264 ... . . . . . . ... 

Receipts of energy from— Receptions dénergie de 

- - - - - - - - - - - 

	

25. 	Other provinces - Autres provinces ..................... 

	

26. 	United States— 	tats-Unis: 
- - - - - - - - - - - 

19. 	Hydro 	.................................................. 

(a) Firm - Energie garantie .......................... 
(b) Secondary - Energie non-garantie ................ - - - - - - •.. ... 

27. 	Total receipts of energy - Receptions totales 

21. 	Nuclear - Nucléaire 	.................................. 

d ' energie 	................... . ................... - 

.. 

- - - - - ... ... . 

22. 	Internal combustion - Combustion interne ............... 

Deliveries of ener gy  to - Livraisons d'Cnergie a 

(a) Firm - Energie garantie: 
28. 	Other provinces - Autres provinces - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 29. 	United States - Etats-Unis ....................... 

(b) Secondary - 	nergie non-garantie: 
- 30. Other provinces - Autres provinces ............... 

31. United States - 	tats-Uais ....................... - - - - - - ... ... 

32. Total deliveries of energy - Livraisons tots- 
les dénergie 	................................ - - - - - - •.. ... .. 

33. Total energy available (24 + 27 - 32) - 
Total de l'energie diaponible (24 + 27 - 32) 105 195 226 259 271 264 ... ... ... 

34. Secondary energy delivered within province - 	nergie 
non-garantie livrCe dana Is province ................... 15 32 41 26 19 7 ... ... 

35. Firm energy available within province (33 - 34) - Energie 
garantie disponible dana la province (33 - 34) 90 163 185 233 252 257 303 328 345 367 392 

36. Firm energy requirement on province (28 + 29 + 35) - 
Quantit4 totale dénergie garantie requise de is pro- 
vince 	(28 + 29 + 35) 	................................... 90 163 185 233 252 257 303 328 345 367 392 

'0 



TABLE 2. Total Net Generating Capability by Province(l) 

'rABLEAU 2. Puissance inaxiniale possible de production nette - total par province(l) 

Percentage change 

	

Forecast 	 (compounded) 

	

Previsions 	 Purcentage 

Province 	 1961 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	 de variation 
(compose) 

1972 J 1973  [ 1974 	1975 	1976 

thousands of kilowatts - mulliers de kilowatts 

Nevfoundland (including Labrador) - 

	

Terre-Neuve (et Labrador) ............311 	765 	887 	892 	1,191 	2,289 	2,732 	3,655 	4,578 	5,037 	5,955 	22.09 	31.52 21.07 

Ptjnce Edward Is1ad - he do Prince- 

	

douard ..............................37 	58 	74 	74 	73 	87 	87 	101 	101 	143 	143 	8.93 	10.67 10.45 

Nova Scotia - Nouve11e-cosae 	 508 	694 	704 	823 	916 	955 	1,055 	1,230 	1,285 	1,315 	1,459 	6.52 	8.31 	8.84 

New Brunswick - Nouveau-Brunswick .. 	436 	793 	1,104 	1,210 	1,211 	1,232 	1,332 	1,332 	1,357 	1,357 	1,957 	10.95 	11.64 	9.70 
a- 
C 

	

Québec .................................8,738 	10,957 	11,071 	12,385 	13,195 	13,748 	13,519 	13,839 	13,879 	14,095 	15,075 	4.64 	5.84 	1.86 

	

Ontario ................................6,858 	9,515 	10,687 	11,585 	13,356 	14,597 	15,180 	17,360 	18,006 	19,105 	21,486 	7.85 	11.29 	8.04 

	

Manitoba ...............................1,030 	1,373 	1,506 	1,543 	1,667 	1,912 	2,307 	2,516 	2,725 	2,974 	3,054 	6.38 	8.63 	9.82 

	

Saskatchewan ...........................757 	1,011 	1,196 	1,345 	1,484 	1,485 	1,581 	1,721 	1,721 	1,821 	1,821 	6.97 	10.09 	4.16 

	

Alberta ...............................953 	2,015 	2,027 	2,176 	2,647 	2,648 	2,889 	3,049 	3,323 	3,462 	3,974 	10.76 	7.07 	8.46 

British Columbia - Coloinbie- 

	

Britannique .........................3,070 	4,121 	5,083 	5,421 	5,476 	5,743 	6,278 	6,651 	7,105 	7,424 	8,578 	6.46 	8.65 	8.36 

	

Yukon ..................................27 	21 	33 	49 	48 	52 	59 	65 	65 	86 	86 	6.77 	25.44 10.59 

Northwest Territories - Territoires du 

	

Nord-Ouest ..........................28 	47 	51 	49 	58 	68 	78 	99 	107 	110 	112 	9.28 	9.67 10.50 

	

Canada ............................... 22,753 	31,370 	34,423 	37,552 	41,322 	44,816 	47,097 	51,618 	54,252 	56,929 	63,700 	7.01 	9.33 	7.29 

• 	• 



	

571 	644 	711 

	

40 	46 	50 

	

604 	645 	753 

	

551 	579 	608 

	

9,142 	9,880 	10,288 

	

9,930 	10,648 	11,380 

	

1,160 	1,265 	1,401 

	

783 	922 	905 

	

1,340 	1,516 	1,686 

	

3,647 	3,951 	4,170 

	

14 	17 	32 

	

30 	38 	38 

	

774 	885 	957 	992 	1,030 	1,063 	12,33 	7.90 	6.55 

	

60 	67 	73 	79 	88 	96 	9.60 	10.67 	9.86 

	

808 	862 	903 	956 	1,023 	1,092 	8.82 	7.54 	6.21 

	

809 	905 	988 	1,070 	1,151 	1,231 	9.75 	10.08 	8.76 

	

11,494 	12,256 	12,864 	13,523 	14,188 	14,892 	6.27 	5.89 	5.32 

	

12,239 	14,082 	15,014 	15,943 	17,039 	18,145 	6.35 	5.37 	8.19 

	

1,665 	1,817 	1,954 	2,083 	2,234 	2,391 	6.97 	9.45 	7.51 

	

1,083 	1,259 	1,344 	1,429 	1,519 	1,609 	8.80 	8.45 	8.24 

	

2,069 	2,325 	2,537 	2,752 	2,996 	3,287 	9.49 	11.47 	9.70 

	

4,632 	5,230 	5,611 	5,984 	6,397 	6,827 	6.94 	6.16 	8.07 

	

40 	44 	48 	52 	55 	57 	11.07 	30.01 	7.34 

	

47 	53 	58 	63 	68 	73 	12.10 	11.88 	9.21 

763 

55 

814 

726 

11,127 

11,903 

1,565 

1,028 

1,894 

4,492 

39 

41 

i;w,t Feas. iou wi LiLin i ruvinccs I 

TABLEAU 3. Appel maximal de puissance garantie dens Is province(l) 

Province 	I 
1961 I 	1967 I 	1968 I 	1969 I 	1970 I 	1971 

thousands 01 kilowatts - 

Percentage change 
Forecast 	 (compounded) 

Previsions 	Pourcentage de 
variation (compose) 

1961 	1967 	1971 1972 	1973 	1974 	1  1975 1 1976 

are de kilowatts 	

19714 1971 	1976 

Newfoundland (including Labrador) 
Terre-Neuve (et Labrador) ..............242 

Prince Edward Island - ile-du- 
Prince-Edouard .........................24 

Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse ......... 	

. 

...47 

New Brunswick - Nouveau-Brunswick 319 

Québec ................................. 6,258  

Ontario ................................6,615 

Nanitoba ...............................849 

Saskatchewan ...........................466 

Alberta .................................836 

British Columbia - Colombie- 
Britannique ......................... 	

. 

.2368 

Yukon ..................................14 

Northwest TerriLori,s - Territoires 
du Nord-Oue .........................15 

Canada 	 J 18 1 353 1  27,812 1  30,151 1  32,022 1  34 ,447 I 35,7201 39,785 	42,351 I 44,9261 47.7881 50,763; 	6.891 	6.461 	7.28 

.) Table 1, item 14. - Poste 14 du Tableau 1. 



TABLE 4. Firm Energy Requirement within Provincea(1) 

TABLEAU 4. Bosoms d'dnergie garantie dana la province(1) 

Province 

Forecast 	 (compounded) 

1961 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	
Previsions 	Pourcentage de 

variation (compose) 

1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	
1961 	1967 	1971 
1971 	1971 	1976 

millions of kilowatt-hours - millions de kilowatt-heures 	 I 	I 

Newfoundland (including l,abrador) - 

	

Terre-Neuve (et Labrador) .......... 	1,361 

Prince Edward Island - tie-do-Prince- 
Edouard ...............................88  

Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse .........1,.775 

New Brunswich - Nouveau-Brunswick 	1,782 

	

Québec ............................... 	

. 

.9,022 

ontario ............................... 37,727 

Manitoba ..............................4, 698  

Saskatchewan ..........................1,855 

	

Alberta .............................. 	3,808 

British Columbia - Colombie 

	

Britannique ........................ 	

. 

.2,807 

Yukon ................................. 63 

Northwest Territories - Territoires du 
Nord-Ouest ......................... 90 

Canada .............................. 10 5, 076  

	

6,601 	1 12.68 I 10.53 I 	8.01 

	

439 	10.78 	11.07 	12.37 

	

6,216 	8.64 	9.48 	8.86 

	

6,965 	9.63 	9.94 	9.27 

	

88,923 	5.99 	5.26 	4.96 

	

106,239 	6.79 	6.39 	7.86 

	

13.080 	7.04 	9.05 	7.11 

	

7,875 	11.40 	8.51 	7.60 

	

17,877 	11.03 	12.72 	10.53 

	

40,187 	8.18 	6,05 	7.41 

	

322 	13.27 	27.31 	8.01 

392 11.06 12.06 8.81 

295,116 7.17 6.60 7.04 

3,009 

161 

2,830 

3,294 

56,850 

56,798 

6,563 

3,937 

6,713 

22,228 

83 

163 

162,629 

3,566 

175 

3,122 

3,572 

59,240 

60,905 

7,166 

4,373 

7,663 

23,958 

92 

185 

174,017 

3,872 

191 

3,354 

3,796 

63,432 

64,476 

7,933 

4,877 

8,752 

26,101 

141 

233 

187,158 

4,520 

221 

3,654 

4,193 

68,547 

69,336 

8,743 

5,156 

9,729 

25,137 

198 

252 

199,686 

4,491 

245 

4,066 

4,471 

69,796 

72,771 

9,280 

5,459 

10,838 

28,114 

219 

257 

210,007 

5,395 

283 

4,522 

5,186 

72,434 

81,106 

10,189 

6,033 

12,016 

30,933 

239 

303 

228,639 

5,757 

328 

4,855 

5,718 

76,021 

87,261 

10,809 

6,536 

13,429 

32,902 

265 

328 

244,209 

6,204 

361 

5,376 

6,105 

80,643 

92,961 

11,498 

6,994 

14,686 

35,450 

281 

345 

260,904 

6,469 

398 

5,846 

6,531 

84,619 

99,201 

12,225 

7,435 

16,141 

37,678 

301 

367 

277,211 

(1) The terms "Firm energy available" and "Firm energy requirement 
-st 	3S u T.h1m 1. 

O 

are syn Dnymous. 

I 

See Tabi 

I 

e 1, item 35. - Le poste "E aergie ga rantie disponible' est synonyme 
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TABLEAU 5. Puissance en rserve(1) 

Province 

Newfoundland (including Labrador) - Terre-Neuve 
(et Labrador) 

I. 	Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
reserve (I - 2) .............................. 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimée en pourcentage de l'appel maximal de 
puissance garantie ........................... 

Percentage change 
Forecast 	 (compounded) 

1961 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	 Previsions 	 Pourcentage de 
variation (compoaC) 

1972 	1973 11974 11975 I 1976  

thousanda of kilowatts - milijera de kilowatts 

311 765 887 892 1,191 2.289 2,732 3,655 4,578 5,037 5.955 22.09 31.52 21.07 

255 583 656 723 775 786 1.807 2,804 3,754 4,505 5,457 11.92 7.76 47.34 

56 182 231 169 416 1,503 925 851 824 532 498 

22.0 31.2 35.2 23.4 53.7 191.2 51.2 30.3 21.9 11.8 9.1 

a- 
Prince Edward Island - le-du-Prince-douard 

1. Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 

3. indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
r6serve (1 - 2) .............................. 

6. 	indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimee en pourcentage de 1 appel maximal 
de puissance garantie ........................ 

Nova Scotia - Nouvel1e-cosse 

1. Gross capability - Puissance maxiinale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
reserve (1 - 2) ............................... 

6. 	Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprinCe en pourcentage de lappel maximal 
de puissance garantie ........................ 

(1) Gross capability (Table 1, items 6 + 9); firm powf 
brute (postes 6 + 9 du Tableau 1); appel maximal 

37 58 74 74 73 87 87 101 101 143 143 8.93 10.67 10.45 

24 40 46 50 55 60 67 73 79 88 96 9.60 10.67 9.86 

13 18 28 24 18 27 20 28 22 55 47 ... . 

54.2 45.0 60.9 48.0 32.7 45.0 30.0 38.4 27.8 62.5 49.0 



TABLE 5. Indicated Reserve(1) - Continued 

TABLEAU 5. Puiasance en rCaerve(l) - suite 

Forecast 	(compounded) 

1961 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	Previsions 	pourcentage de 
varist ion(compose) 

1972 	1973 1 976 	1961 I 1967 I  1971 

- 	tousands of kilowatts - ml1iers de 1tta 	
1971 	7i j_Z6  

442 801 1,112 1,218 1,220 1,365 1,485 1,520 1,569 1.616 1,969 11.94 

341 596 724 666 867 1,183 1,258 1,326 1,376 1,262 1,696 13.25 

101 205 388 552 353 182 227 194 193 354 273 

29.6 34.9 53.6 82.9 40.7 15.4 18.0 14.6 14.0 28.1 16.1 

Province 

New Brunswick - Nouveau-Brunswick 

1. Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
reserve (1 - 2) .............................. 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimée en pourcentage de l'sppel maximal 
de puissance garantie ........................ 

	

14.26 
	

7.60 

	

18.69 
	

7.47 

Québec 

1. Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie ................ 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
reserve (I - 2) .............................. 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimée en pourcentage de lappel maximal 
de puissance garantie ........................ 

8,759 10,969 11,153 12,403 13,218 13,769 14,444 15,689 16,644 17,573 19,472 

6,992 	9,777 10,472 10,881 11,389 11,855 12,662 14,099 14,982 15,694 15,964 

1,767 	1,192 	681 	1,522 	1,829 	1,914 	1,782 	1,590 	1,662 	1,879 	3,508 

25.3 	12.2 	6.5 	14.0 	16.1 	16.1 	14.1 	11.3 	11.1 	12.0 	22.0 

a- 
a- 

	

4.63 	5.85 	7.18 

	

5.42 	4.93 	6.13 

Ontario 

1. Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ......................................... 7,553 10,140 11,269 	12,167 	13,606 14,847 15,480 18,504 19,450 20,549 22,743 	6.99 	10.00 	8.90 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie ................. 6,706 	9,978 10,845 11,502 12,081 12,287 14,115 15,054 15,984 17,081 18,186 	6.24 	5.34 	8.16 

3. Indicated reserve 0 - 2) - Puissance en 
reserve (1 - 2) ...............................847 	162 	424 	665 	1,525 	2,560 	1,365 	3,450 	3,466 	3,468 	4,557 	... 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimCe en pourcentage de l'appel maximal 	

. 

de puissance garantie ......................... 2.6 	1.6 	3.9 	5.8 	12.6 	20.8 	9.7 	23.0 	21.7 	20.3 	25.2 	. . . 	.. . 

(1) Gross capability (Table 1, items 6 + 9); firm power peak load on province (Table 1, item 17); indicated reserve (Table 1, item 8). - Puissance maximale possible 
brute; (posIes 6 + 9 du Tableau 1) appel maximal de puissance garantie de Ia province (poste 17 du Tableau I); puissance en reserve (poste 18 du Tableau 1). 



1,113 1,460 1,594 1,683 1,948 2,003 2,403 2,612 2,821 3,070 3,150 6.05 8.23 9.48 

849 1,201 1,256 1,403 1,567 1,700 1,969 2,056 2,285 2,436 2,593 7.19 9.08 8.81 

264 259 328 280 381 303 434 556 536 634 557 

31.1 21.6 25.9 20.0 24.3 17.8 22.0 27.0 23.5 26.0 21.5 ... 

757 1,052 1,197 1,347 1,486 1,487 1,683 1,723 1,723 1,823 1,823 6.98 9.04 4.16 

554 870 1,010 1,045 1,219 1,174 1,355 1,440 1,525 1,615 1,705 7.80 7.78 7.75 

203 182 187 302 267 313 328 283 198 208 118 ... ... 

36.6 20.9 18.5 28.9 21.9 27.0 24.2 19.7 13.0 12.9 6.9 . 	. 	. 
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TABLEAU 5. Puissance an réserve(l) - suite 

Forecast 	(compounded) 

1961 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	Previsions 	Pourcentage de 
variation (composC) 

1972 	1973 	1974 	1975 	1976  

thousands of kilowatts - milliers de kilowatts 

Province 

Manitoba 

1. Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garanrie de Ia province 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
reserve (1 - 2) .............................. 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en rserve 
exprim8e en pourcentage de l'appel maximal 
de puissance garantie ........................ 

Saskatchewan 

1. Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
reserve (1. - 2) .............................. 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimée en pourcentage de l'appel maximal de 
puissance garantie ........................... 

Alberta 

1. Gross capability - Puissance maximale possible 
brute ........................................ 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie de Ia province 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 
reserve (I - 2) .............................. 

4. Indicated reserve expressed as a per Cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimée en pourcentsge de lappel maximal de 
puissance garantie ........................... 

(1) Gross capability (Table 1, items 6 + 9); firm POWE 
brute (postes 6 + 9 do Tableau 1); appel maximal 



TABLE 5. Indicated Reserve(l) - Concluded 

TABLEAU 5. Puissance en rdserve(l) - fin 

Percentage change 
Forecast 	(compounded) 

Province 	 1961 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 	Previsions 	Pourcentage de 
variation_(compoj) 

1972 	1 	1973 	1 	1974 	1 	1975 	11976 	
1961 	1967 	1971 
1971  

thousands of kilowatts - milliers de kilowatts 
British Columbia - Colombie-Britannigue 

1. Gross capability - 	Puissance maximale possible 
2. Finn power peak load on province 	- Appel 

maximal de puissance garantie de is province 	2,368 	3,647 	3,951 	4,171 	4,493 	4,633 	5,232 	5,613 	5,987 	6,400 	6,831 	6.94 	6.17 	8.08 
3. Indicated reserve (1 - 2) 	- Puissance en 
4. Indicated reserve expressed as a per cent of 

firm power peak load - 	Puissance en reserve 
exprimee en pourcentage de l'appel maximal 

brute 	.........................................3,075 	4,316 	5,206 	5,441 	5,517 	5,764 	6,278 	6,651 	7,105 	7,424 	8.578 	6.49 	7.50 	8.28 

'rukon 
de puissance garantie 	.........................29.9 	18.3 	31.8 	30.4 	22.8 	24.4 	20.0 	18.5 	18.7 	16.0 	25.6 

1. Gross capability - 	Puissance maximale possible 

2. Firm power peak load on province - Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 	14 	14 	17 	32 	39 	40 	44 	48 	52 	55 	57 	11.07 	30.01 	7,34 

3. Indicated reserve (1 - 2) - Puissance en 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
reserve 	(1 - 2) 	...............................13 	7 	16 	17 	9 	12 	15 	17 	13 	31 	29 

exprimee en pourcentage de lappel maximal 

Northwest Territories 	- Territoirea du Nord-Ouest 

1. Gross capability 	- 	Puissance rnaximale possible 

reserve 	(1 - 2) 	...............................707 	669 	1,255 	1,270 	1,024 	1,131 	1,046 	1,038 	1,118 	1,024 	1,747 

2. Firm power peak load on province 	- Appel 
maximal de puissance garantie de Is province 	15 	30 	38 	38 	41 	47 	53 	58 	63 	68 	73 	12.10 	11.88 	9.21 

3. Indicated reserve (1 - 2) 	- 	Puissance en 

brute 	.........................................27 	21 	33 	49 	48 	52 	59 	65 	65 	86 	86 	6.77 	25.44 	10.59 

4. Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimde en pourcentage de lappel maximal 

de puissance garantie 	.........................92.9 	50.0 	94.1 	53.1 	23.1 	30.0 	34.1 	35.4 	25.0 	56.4 	50.9 

Canada 
1. Gross capability 	- 	Puissance maximale possible 

brute 	.........................................28 	47 	51 	49 	58 	68 	78 	99 	107 	110 	112 	9.28 	9.67 	10.50 

reserve 	(1-2) 	...............................13 	17 	13 	Ii 	17 	21 	25 	41 	44 	42 	39 

2. Firm power peak load on Canada - Appel 

de puissance garantie 	.........................86.7 	56.7 	34.2 	28.9 	41.5 	44.7 	47.2 	70.7 	69.8 	61.8 	53.4 

maximal de puissance garantie de Is province 	18,499 	27,907 	30,405 	32,203 	34,762 	36,173 	40,176 	42,734 	45,279 	47,947 	51,276 	6.94 	6.70 	7,23 
3, 	Indicated reserve (1 - 2) 	- 	Puissance en 

brute 	........................................ 	.22,755 	31,550 	34,533 	37,555 	41,415 	44,819 	47,100 	51,621 	54,255 	56,932 	63,703 	7.01 	9.17 	7.28 

4. 	Indicated reserve expressed as a per cent of 
firm power peak load - Puissance en reserve 
exprimee en pourcentage de lappel maximal de 

reserve 	(1 - 2) 	...............................4,256 	3,643 	4,128 	5,352 	6,653 	8,646 	6,924 	8,887 	8,976 	8,985 	12,427 

puissance garantie 	............................23.0 	13.1 	13.6 	16.6 	19.1 	23.9 	17.2 	20.8 	19.8 	18.7 	24.2 	... 
1 	flruur 	rruiIitv (r 	,i'nrS 	tirru puu r 	rk L,ad on pr .1,rcr (:otre I, i!rn I.); Irilrcur-I rnnr'. 	- I 	1, 	 - 	 moxinI. 	c's'1e 
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Ener:y required to meet firm obligations, or for 
use in own industrial plant other than secondary ener-
gy. 

Firm Power 

Maxiimmi power always to be available, short of 
major outages caused by storm, explosion, strikes, etc. 

Firm Power Peak Load 

The annual Firm Power maximum average net kilo-
watt load of one hour duration within the Utility, 
System or Industrial Establishment. 

Firm Obligations 

Shall include only maximum conatitments under 
contract agreements to accept or deliver power on an 
irrevocable basiB or the best estimate of firm obli-
gations in the absence of contracts. 

iicated Demand 

P
r ta

The sum of firm power peak load and indicated 
ge. 

Ulcated Reserve 

Net capability less indicated firm power peak 
load within the province or gross capability less firm 
power peak load on the province. 

Industrial Establishment 

A firm which generates power primarily for use 
in its own plants. 

Net Generating Capability 

The maximum net kilowatt output (after station 
service) available from the generating facilities of 
the Utility, System or Industrial Establishment with 
all equipment available, at the time of the annual 
Firm Power Peak Load, determined as the average kilo-
watt output for one hour with no allowance for outages 
of generating units. 

Net Capability 

The stun of net generating capability and purcha-
ses of firm power under fins obligation from other 
utilities less deliveries of firm power under firm 
obligation to other utilities. 

Two or more Utilities, Industrial Establishments 
a combination of these, having interconnections for 

Lne exchange of power, which although they may be se-
parately incorporated, are controlled, managed or ope-
rated by one principal. 

L'fnergie nceasaire pour aatisfaire lea enga'ements do 
livraison garantie et/ou pour l'alimentation des installations 
de l'entreprise productrice, excluant l'energie non-garantie. 

Puissance garantie 

La puissance maximale qui doit toujours être diaponible, 
moms do pannes majeurea cauades par tine tempBte, une explo-

sion, une grève, etc. 

Appel maximal de puissance garantie 

La puissance maximale appelée au coura d'une année pour 
satisfaire lea engagements do livraisons garantie aux abonnés 
ultimes du rSseau et/ou pour lea besoins non-interruptiblea de 
l'entreprise productoire elle-mBme. Cot appei maximal eat La 
moyenrte des points de puissance établies au cours d'une pen-
ode d'une heure et est exprimCe on kilowatts. 

Engagements formels 

Ne comprend que lea engagements maximaux en vertu do 
contrats qui entralnent irrévocablement la reception ou la 
livraisoni sur demaride, d'une quantite donnée do puissance ou 
d'energie, en l'absence de contrats, Is meilleure estimation 
des engagementa formels. 

Appel de puissance garantie 

La aDvise de: l'appel maximal do puissance garantie, plus 
is puissance garantie delestée. 

Puissance en reserve 

La puissance maximale poaaible nette moms l'appol maxi-
mal de puissance garantie dans la province, ou in puissance 
inaximale possible brute moms l'appel maximal de puissance ga-
rantie de la province. 

Induatriel générateur 

Une société industnielle qui produit de l'énorgie élec-
triquo surtout pour l'alimentation do sea propres usinea. 

Puissance maximale possible de production nette 

La puissance maximale de production nette, en kilowatts 
que peut rdaliaer tin ensemble de centralea (aprèa usage interne 
des ditea centrales) au moms pendant une heure, compte tenu 
des conditions hydrauliques ou flutres qui lui soot généralement 
imposfea bra do l'appel maximal annuel de puissance garantie, 
mais en l'absence de toute indisponibilite ou misc en reserve 
de materiel et de toute sujetion restrictive quant aux possi-
bilitCs de son tranaport et de son utiliaation. 

Puissance maxiznabe possible nette 

La souse do: la puissance maximale possible do production 
nette, plus lea receptions do puissance garantie en vertu den-
gagements avec d'autres établissements générateurs ou distribu. 
teurs délectricité, livraiaona de puissance garantie en vertu 
d'engagements avec dos établissementa semblablea. 

Réseau 

Deux ou pluaieurs établisaementa génfrateurs, et/ou dis-
tributeura, interconnectCs en vue d'échanger de l'électricité 
et qui, même s'ils aunt incorporCa séparement, soot regis, gC-
réa ou exploités par tin méme coimnettant. 
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T OF RES PONDENTS 

DFS CORRESPONDANTS 

Industrials - ftabliase,nents industrjels Utilities - Services 

Newfoundland - Terre-Neuve 

The Bowater Power Co. Ltd. 
Churchill Falls (Labrador) Corp. Ltd. 
Ministry of Transport, Goose Bay 
Newfoundland & Labrador Power Crtssion 
Newfoundland Light & Power Co. Ltd. 
Twin Falls Power Corp. 

Iron Ore Co. of Canada, Henihek 
Price (Nfld.) Pulp & Paper Ltd. 

Prince Edward Island - LIe du Prince-douard 

Maritime Electric Co. Ltd. 
Town of Suuinerside Electric Light Department 

':ra Scotia - Nouvelle-cosse 

'

Scotia Light & Power Co. Ltd. 
. Scotia Power Coimnission 

Bowaters Hersey Paper Co. Ltd. 
Mines Basin Pulp & Power Co. Ltd. 
Nova Scotia Forest Industries Ltd. 
Scott Maritimes Pulp Ltd. 
Sydney Steel Corp. 

New Brunswick - Nouveau-Brunswick 

City of Csinpbellton 
City of Edmundston Power Plant Department 
Maine & N.B. Electric Power Coesnission 
New Brunswick Electric Power Conanission 

Consolidated-Bathurat Ltd. 
Fraser Companies Ltd. 
Atholville Mill 
Edmund aton 

Irving Pulp & Paper Ltd. 
Miramichi Timber Resources Ltd., Newcastle 
N.B. International Paper Co. 

Québec 

nergie stotnique du Canada Limited, 	L'. 
(kili 	Power Co. 
Hart-Jaune Power Co. 
MacLaren Quebec Power Co. 
The Manicouagafi Power Co. 
Ottawa Valley Power Co. 
Pembroke Electric Light Co. Ltd. 
Commission Hydroélctrique de Québec 
aguenay Power Co. 
Lté de Sherbrooke 
melter 	Power Corporation 

Aluminum Co. of Canada Ltd. 
Anglo-Canadian Pulp At Paper, Lfouli Plant 
Celanese Canada Ltd. 
Dominion Textile Co. Lcd. 
Domtar Ltd., Donnacona 
E.B. Eddy Co., Mull Plant 
Electric Reduction Co. of Canada Ltd. 
Gaspé Copper Mines Ltd. 
Gaspesia Pulp & Paper Co. Ltd. 
lron Ore Company 
James McLaren Company Ltd. 
Norar,da Mines Ltd. 
The Price Co. Ltd. 
Quebec North Shore Paper Co. 
Thurso Pulp & Paper Co. 
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LIST OF RESPONDENTS - COntinu. 

LISTE DES CORRESPONDANFS su[ 

Utilities - Services Industrials - 	tablissements industrials 

Ontario 

Atomic Energy of Canada Ltd. Abitibi Forest Products Ltd., Thunder Bay Mill 
Canadian Niagara Power Co. Ltd. Abitibi Panel Products Ltd., Sturgeon Falls 
Cedars Rapids Transmission Co. Ltd. Abitibi Power & Paper Co. Ltd. 
Gananoque Electric Light & Water Supply Co. Ltd, Iroquois Falls 
Great Lakes Power Co. Ltd. Smooth Rock Falls 
Huronian Company Limited Algoma Steel Corp. Ltd. 
Ontario Hydro-Electric Couinission Allied Chemical Canada Ltd., Antherstburg Plant 
Orillia Water, Light & Power Coitssission American Can of Canada Ltd. 
Ottawa Hydro-Electric Coimnission Dow Chemical Co. Ltd. 
Pembroke Hydro-Electric Coninission Dryden Paper Co. Ltd. 
St. Lawrence Power Co. Eddy Forest Products Ltd. 

E.B. Eddy Co., Ottawa Plant. 
Ford Motor Co. of Canada Ltd. 
Great Lakes Paper Co. Ltd. 
International Nickel Co. 	Ltd. 
Ontario-Minnesota Pulp F, Paper Co. Ltd. 

Fort Frances 
Kenora 

The Ontario Paper Co. Ltd. 
The Polymer Corp. Ltd. 
St. Lawrence Seaway Authority 
Spruce Falls Power & Paper C. 

I 	C 	I' 	,r I 	1. 

Manitoba Hydro 	 Hudson Bay Mining & Smelting Co. Ltd. 
Northern Manitoba Power Co. Ltd. 
City of Winnipeg Hydro-Electric System 

Saskatchewan 

Churchill River Power Co. Ltd, 	 Eldorado Nuclear Ltd. 
Northern Power Co. Ltd. 	 Hudson Bay Mining & Smelting Co. Ltd. 
Saskatchewan Power Corp. 	 Kalium Chemicals Limited 

Alberta 

Alberta Power Ltd. 	 Amoco Canada Petroleum Co. Ltd., West Whitecourt Plant 
Calgary Power Ltd. 	 Celanese Canada Ltd. 
City of Edmonton 	 Dow Chemical of Canada Ltd. 
City of Lethbridge 	 Great Canadian Oil Sands 
Corporation of the City of Medicine Hat 	Gulf Oil Canada Limited, Rimbey Plant 
Northland Utilities Ltd. 	 North Western Pulp & Power Ltd. 

Sherritt Gordon Mines Ltd. 

Mitish Columbia - Colombie-Britannig. 

British Columbia Hydra and Power Authoii iv 	 luminus Cu. i Cai..d 1.1.1. 
Anaconda Britannia Mines 

I 

I 
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1ST OF RESPONDENTS - Concluded 

- 
	 LISTP DEF CORRESPONDANTS - fin 

---4 

Utilities - Services 

British Columbia - Concluded - ColoTubie-Britannigue - fin 

City of Nelson 
Corp. of the City of Revelatoke 
West Kootenay Power & Light Co. Ltd. 

Yukon 

Northern Canada Power Commission 
(a) Mayo River 
(b) Whitehorse 

Yukon Electrical Co. Ltd. 
Yukon Mydro Co. Ltd.  

Industrials - tablisscments ijelustriels 

B.C. Forest Products Ltd. 
Cowichan Sawmill Division 
ftamnond Sawmill Division 
Victoria Sawmill Division 

Canadian Cellulose Company Ltd. 
Prince Rupert Pulp Division 

Canadian Forest Products Ltd. 
Eburne Sawmills 
Port Mellon 

Cassiar Asbestos Corp. Ltd. 
Ccsainco Ltd. 
Crown Zellerbach Canada Ltd. 

Building Materials Division Fraser Mills 
Ocean Falls Mill 

Evans Products Co. Ltd. 
MacMillan Bloedel Ltd. 

Alberni Pulp & Paper Division 
Canadian White Pine Division 
Chemainus Division 
Powell River Division 

MacMillan Bloedel Industries Ltd. 
Canadian White Pine Division 
Harmac Pulp Division 
cific Petroleums Ltd. 

:yonier Canada (B.C.) Ltd. 
Port Alice Division 
Woodfibre Division 

• hsis Co. Ltd. 
• ldwood of Canada Flavelle Cedar Div. 

sfrob Mines Ltd. 
Western Mines Ltd. 

Cassiar Asbestos Corp. Ltd., Clinton Creek Mine 

Northwest Territories - Terrjtoires du Nord-Ouest 

Northern Canada Power Commission 
(a) Frobtaher Bay 
(b) Inuvik 
(c) Taltson River 
(d) Yellowknife 

Northland Utilities Limited 

Cominco Ltd. 

I 
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Pu li cat iiii- Ic Ia 

Division des industries manufacturières et primaires 

traitant de 

I:F:NF;R6II; ELI CTRIQUE 

Catalogue 

: fl flU eli es 

57- 201 Compteurs électriques et compteurs de gaz enregistrés. Bil. 

57-202 	Statistique de l'énergie électrique, Vol. II - Statistiques annuel1c, Bil. 

57-203 Factures d'61ectricit6 des services domestique, commercial eta Ia petite industrie. Bil. 

57-204 Statistique de l'nergie lectrique. Vol. I—Enquéte annuelle sur la puissance maximale et sur La 
charge des rseaux RU. 

I \1tnsuelLe 

1 ' 

Hors séne 

57-504 Statistique de l'ënergie électrique, Vol. IlI—Inventaire des moteurs primaires et des génerateurs 
ëlectriques au 31 décembre, 1969, Bil. 

Bil. - Bilingue 

Outre Ies publications ci-dessus énuméres, Statistique 
Canada publie une gronde vorité de rapports statistiques sur le 
Canada font dons le domoine 6conomique que social. On peut se 
procurer grotuii'ement un catalogue complet des publications 
couranfes a Statisfique Canada, Ottawa (Canada), KM 0T6. 

0 
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Reports published by the 
Manufacturing and Primary Industries Division 

dealing with 

ELECTRIC POWER 

Catalogue 

Annual 

57- 201 Electric and Gas Meter Registrations, Bil. 

57-202 Electric Power Statistics, Vol. lI—Annual Statistics, Bil. 

57 -203 Electricity Bills for Domestic, Commercial and Small Power Service, Bil. 

57-204 Electric Power Statistics, Vol. I—Annual Electric Power Survey of Capability and Load, Bil. 

IonUil 

57-001 Electric Power Statistics, Bil. 

Occasional 

57-504 Electric Power Statistics, Vol. Ill—Inventory of Prime Mover and Electric Generating Equipment, 
as at December 31, 1969, Bil. 

Bil. - Bilingual 

In addition to the selected publications listed above, 
Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on 
Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue 
of all current publications is available free on request from 
Statistics Canada, Ottawa (Canada), KIA 0T6. 
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