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NCTTI 06.9: Critères des applications de systèmes ouverts
au Canada (CASOC), Réseau de câblage de
télécommunications des immeubles dont l'État est
propriétaire ou locatiare - Critères d'applicabilité
1. Référence
1.1 Titre

Réseau de câblage de télécommunications des immeubles dont l'État est propriétaire ou locataire

1.2 Identificatif

NCTTI-6.9

1.3 Catégorie

Norme révisée – décembre, 1997

1.4 Entrée en vigueur

Prend effet dès la publication

1.5 Autorisation

Conseil du Trésor du Canada (CT 817649)

1.6 Organisme responsable

Services des technologies de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)

1.7 Renvois

Énoncé de principes du gouvernement du Canada sur l'OSI (CT 804928, Mars 1987)
Politique et lignes directrices sur la gestion des technologies de l'information, Volume de gestion de l'information,
Manuel du Conseil du Trésor, 1990
NCTTI-6.1, Critères des applications de systèmes ouverts au Canada (COSAC) – Aperçu
NCTTI-6.2, Profil de RL des CASOC
« Generic Base-Building Telecommunications Cabling Infrastructure Normative References & Generic Technical
Criteria » (Public Works and Government Services Canada, March 1992)
CAN/CSA T529-95: « Telecommunications Cabling Systems in Commercial Buildings »
CAN/CSA T528-93: « Design Guidelines for Administration of Telecommunications Infrastructure in Commercial
Buildings »
CAN/CSA T530-M90: « Building Facilities, Design Guidelines for Telecommunications »
CAN/CSA T527-94: « Grounding and Bonding for Telecommunications in Commercial Buildings »
TSB67: « Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems »
TSB75: « Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices »
IEEE P1143/D7, « Guide on Shielding Practice for Low Voltage Cables » (Draft)
ISO/IEC 8802-3: 1996 [ANSI/IEEE Std 802.3, 1996 Édition], Technologies de l'information – – Réseaux locaux et
métropolitains – Partie 3: Accès multiple par surveillance du signal et détection de collision (AMEP/DC) et
spécifications pour la couche physique et la méthode d'accès.
IEEE Std. 802.3u-1995, Supplement to ISO/IEC 8802-3:1993, Local and Metropolitan Area Networks: Media Access
Control (MAC) Parameters, Physical Layer, Medium Attachment Units and Repeater for 100 Mbps Operation, Type
100BaseT
ISO/IEC 8802-5: [ANSI/IEEE Std 802.5-1995], Technologies de l'information – Télécommunications et échange
d'information entre systèmes – Réseaux locaux et métropolitains – Partie 5: Méthode d'accès par anneau à jeton et
spécifications pour la couche physique.
ISO/IEC 10038: 1993 [ANSI/IEEE Std 802.1D, 1993 Édition], Technologies de l'information – Télécommunications et
échange d'informations entre systèmes
– Réseaux locaux – Contrôle d'accès au milieu (DAM) – Ponts.
IEEE Std. 802.12-1995, Demand Priority Access Method Physical Layer and Repeater Specifications for 100 Mbps
Operation
af-phy-0015.000: « ATM Physical Medium Dependent Interface Specification for 155 Mbps over Twisted pair
Cable »



af-phy-0040.000: « Physical Interface Specification for 25.6 Mbps over Twisted Pair »
af-phy-0046-000: « 622.06 Mbps Physical Layer »
af-phy-0047-000: « 155.52 Mbps Physical Layer Specification for Category 3 UTP »

2. Objet
Cette norme prescrit les exigences minimales régissant le réseau de câblage de télécommunications destiné à la transmission de la
voix, des données et des images dans les immeubles dont l'État est propriétaire ou locataire (ci-après désignés « immeubles
fédéraux »).

Elle assure une approche uniforme et intégrée au câblage de télécommunications destiné à la transmission de la voix, des données
et des images dans tous les immeubles occupés par les ministères et organismes du gouvernement fédéral. Sa mise en œuvre
permettra de rentabiliser avantageusement les investissements, de gérer de la façon la plus opportune possible les mutations, les
ajouts et les remplacements de personnel gouvernemental dans le milieu de travail et de réduire les ajouts physiques multiples et
coûteux au réseau de câblage au cours de son cycle de vie.

3. Champ d'application
La présente norme s'applique obligatoirement aux travaux de construction et de réaménagement des immeubles fédéraux. Elle
prescrit les exigences à respecter pour assurer une approche uniforme et intégrée au câblage de télécommunications utilisé aux fins
de la transmission de la voix, des données et des images à l'intérieur des immeubles fédéraux, et même des complexes du type
campus. En outre, l'installation de réseaux doit se conformer au Code canadien de l'électricité, au Code national du bâtiment et aux
codes du bâtiment provinciaux, s'il y lieu.

4. Spécifications
Sous réserve d'un certain nombre de restrictions et d'améliorations qui permettront de mieux répondre aux exigences de l'État, les
normes suivantes régiront la conception, l'installation et la gestion des réseaux de télécommunications dans les immeubles dont l'État
est propriétaire ou locataire.

La norme de l'Association canadienne de normalisation CAN/CSA-T529-95: « Telecommunications Cabling Systems in
Commercial Buildings »;
La norme de l'Association canadienne de normalisation CAN/CSA-T528-93: « Design Guidelines for Administration of
Telecommunications Infrastructure in Commercial Buildings »;
La norme de l'Association canadienne de normalisation CAN/CSA-T530-M90: « Building Facilities, Design Guidelines for
Telecommunications »;
La norme de l'Association canadienne de normalisation CAN/CSA-T527: « Grounding and Bonding for Telecommunications
in Commercial Buildings »;

Les restrictions et les améliorations sont décrites en détail à la Section 3, Spécifications, du profil CASOC connexe. Il importe de
noter que cette norme ne reconnaît que deux types de câbles de télécommunications, soit le câble à paire torsadée non blindée et le
câble à fibre optique

5. Conditions
À moins d'interdiction explicite par voie de règlement local qui peut avoir priorité sur un règlement fédéral, la présente norme
s'applique dans tout le Canada.

6. Mise en œuvre
Le présent profil aidera les ministères et les organismes à créer une préférence marquée pour les produits et services de câblage de
télécommunications non brevetés et conformes aux normes, dans les immeubles dont le gouvernement est propriétaire ou locataire.

Les dispositions du profil entrent en vigueur décembre, 1997.

7. Groupe de travail fédéral chargé des normes
Bob Boucher

Bibliothèque nationale du Canada
Alain Dutrisac

Chambre des communes (Huissier-d'armes)
Steve Hiltz

Transports Canada
Arnie Murray

Ministère de la Défense nationale
Raymond Perrin

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Judith Prindiville

Archives nationales Canada



Archives nationales Canada
Gilles Ravignat

Agriculture & Agroalimentaire Canada
Dan Rice

Statistique Canada
Robert Scott

Chambre des communes (DGTI)
Raymond Siew

Développement des ressources humaines Canada
Joe Van Beek

Services gouvernementaux de télécommunications et d'informatique

8. Commande de copies
Cette publication et autres NCTTI :

Par catégorie
Par numéro de NCTTI

Documents ANSI
American National Standards Institute
430 Broadway
New York, NY, 10018
Tél : (212) 642-4900
www.ansi.org
Documents du CSA
Association canadienne de normalisation
178 Rexdale Boulevard
Rexdale (Ontario) M9W 1R3
Tél : (416) 747-4044
www.csa.ca
Documents EIA et TIA
Global Engineering Documents Inc.
5 Inverness Way East
Englewood, CO 80112-5704
(800) 854-7179
www.cebus.org
Documents IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers
IEEE Service Centre
445 Hoes Lane, PO Box 1331
Piscataway, NJ 08855-1331
USA
Tél : (201) 981-0060

/it-ti/itp-pti/its-nit-fra.asp
/it-ti/itp-pti/its-nit-fra.asp
http://www.ansi.org/default.aspx
http://www.csa.ca/Default.asp?language=French
http://www.cebus.org
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