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Objet de la consultation

Le présent document technique décrit I’évaluation de 1’information disponible sur le
dicamba dans le but de mettre a jour la valeur de la recommandation actuelle pour la présence du
dicamba dans I’cau potable. La présente consultation vise a solliciter des commentaires sur la
recommandation proposeée, la démarche suivie pour son élaboration et les répercussions possibles
de sa mise en ceuvre.

Le document technique existant sur le dicamba, eélaboré en 1987, proposait une
concentration maximale acceptable (CMA) de 0,12 mg/L (120 pg/L), déterminée en fonction de
la diminution du poids corporel observée chez le chien. Compte tenu des modifications des
parametres de biochimie clinique et de I’inflammation de la prostate chez le chien, il est proposé
dans le présent document de fixer a 0,11 mg/L (110 pg/L) la CMA du dicamba dans I’cau
potable.

Le présent document fait 1’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours.
Veuillez faire parvenir vos commentaires (avec justification, au besoin) a Santé Canada par
courriel :

HC.water-eau.SC@canada.ca

Au besoin, vous pouvez envoyer vos commentaires par la poste a I’adresse suivante :

Bureau de la qualité de I’eau et de I’air, Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest, 1A 4903D
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les commentaires doivent nous parvenir avant le 21 décembre 2020. Les commentaires
recus dans le cadre de la consultation seront transmis, avec le nom et 1’affiliation de leursauteurs,
aux membres du Comite fédéral-provincial-territorial sur 1’eau potable (CEP). Lespersonnes qui
ne veulent pas que leur nom et leur affiliation soient communiqués aux membresdu CEP doivent
joindre & leurs commentaires une déclaration a cet égard.

Il est & noter que le présent document technique sera révisé apres 1’analyse des
commentaires regus et que, s’il y a lieu, une recommandation pour 1’eau potable sera établie. Ce
document devrait donc étre considére strictement comme une €ébauche pour commentaires.


mailto:HC.water-eau.SC@canada.ca

Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,11 mg/L (110 pg/L) est proposée
pour le dicamba dans [’eau potable.

Résume

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-
provincial-territorial sur I’eau potable, s’appuie sur des évaluations du dicamba menées par
I’ Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada.

Exposition

Le dicamba, un herbicide systémique sélectif, est homologué pour utilisation sur les
pelouses et le gazon ainsi que sur les sites industriels et agricoles. En 2016 (soit 1’année la plus
récente pour laguelle des données sont disponibles), plus de 100 000 kg de dicamba (a titre de
principe actif) ont été vendus au Canada. Le dicamba pénetre dans 1’environnement par 1’cau de
ruissellement, par la dérive de pulvérisation et par le lessivage des sols. Il est susceptible
d’atteindre les eaux souterraines par lessivage ou d’étre entrainé dans les eaux de surface.

Selon les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent la surveillance
du dicamba, la présence de cette substance dans les sources d’approvisionnement en eau ou dans
I’eau potable est rare au Canada. Toutefois, de faibles concentrations de dicamba ont été
observées dans les sources d’approvisionnement en eau et dans 1’eau potable traitée de quelques
provinces canadiennes dans le cadre de programmes de surveillance ciblés dans des zones
agricoles ou le dicamba était appliqué. Méme si le dicamba est utilisé sur des cultures vivrieres,
on le détecte rarement dans les aliments.

Effets sur la santé

En général, le dicamba présente une faible toxicité aigué et les eétudes a doses répétées
chez les animaux tendent a montrer principalement des effets Iégers, comme une diminution du
poids corporel, une diminution de la consommation alimentaire et des effets sur le
comportement. La CMA proposée de 0,11 mg/L (110 pg/L) est fondée sur une variation des
paramétres de biochimie clinique et I’inflammation de la prostate observées dans le cadre d’une
étude d’un an menée chez le chien.

Considérations relatives a ’analyse et au traitement

L’établissement d’une recommandation sur la qualité de 1’ecau potable prend en compte
la capacité a mesurer le contaminant et a I’éliminer des sources d’eau potable. Plusieurs
méthodes d’analyse existent pour mesurer le dicamba dans I’eau a des concentrations bien
inférieures a la CMA proposée.

A I’échelle municipale, il existe des techniques de traitement qui permettent de réduire
efficacement les concentrations de dicamba dans 1’eau potable. Les procédés d’oxydation
avancée ont permis d’atteindre une plus grande élimination du dicamba, tandis que I’oxydation a
permis d’atteindre une plus faible élimination. Lorsque ces procédés de degradation sont utilises,
les responsables des réseaux d’approvisionnement en eau potable devraient étre conscients du
potentiel de formation de sous-produits de dégradation. Peu d’études ont été menées relativement
a I’adsorption sur charbon actif et aux procédés membranaires; or, ces techniques pourraient étre
efficaces. Il est recommandé de réaliser des études pilotes et/ou des essais en laboratoire avant
une mise en ceuvre a grande échelle.
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Dans les cas ou I’on souhaite éliminer le dicamba a 1’échelle résidentielle ou des petits
réseaux, par exemple lorsque I’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, un
dispositif de traitement de 1’cau potable résidentiel pourrait étre une option. L’adsorption
(charbon actif) est la technique qui présente le meilleur potentiel pour 1’élimination du dicamba;
I’osmose inverse pourrait également étre efficace. Lorsqu’on utilise un dispositif de traitement de
I’eau potable résidentiel, il est important de prélever des échantillons d’eau a I’entrée et a la
sortie du dispositif et de les envoyer a un laboratoire accrédité pour analyse afin de confirmer
I’¢élimination adéquate du dicamba.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour [’eau
potable devraient étre obtenus aupres de [’autorité appropriée en matiere d’eau potable dans le
secteur de compétence concerne.

La recommandation proposée offre une protection contre les effets sur la santé associés a
une exposition au dicamba par I’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA
proposée devrait faire 1’objet d’une enquéte suivie par des mesures correctives, au besoin. Dans
le cas de dépassement dans la source d’approvisionnement en eau ou il n’y a aucun traitement en
place, une surveillance supplémentaire devrait étre effectuée pour confirmer le dépassement. S’il
est confirmé que les concentrations de dicamba dans la source d’approvisionnement en eau sont
supérieures a la CMA proposee, on devrait alors mener une enquéte afin de déterminer la
meilleure facon de diminuer I’exposition au dicamba. Les options possibles comprennent
I’utilisation d’une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation d’un dispositif de
traitement. Si un traitement est déja en place lorsqu’un dépassement survient, une enquéte
devrait étre menée pour vérifier le traitement et determiner si des ajustements visant & diminuer
la concentration dans 1’eau traitée sous la CMA proposée s’imposent.

Considérations internationales

D’autres organisations nationales et internationales utilisent des recommandations, des
normes et/ou des valeurs guides pour 1’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date a
laquelle remonte 1’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes
politiques et approches, tels que le choix de I’étude principale ou le recours a des taux de
consommation, des poids corporels et des facteurs d’attribution différents.

L’ Australie a établi une valeur recommandée de 0,1 mg/L pour le dicamba dans 1’eau
potable en se basant sur la toxicité maternelle (diminution du poids corporel) observée dans le
cadre d’une étude a court terme sur la toxicité pour le développement chez le lapin.
L’Environmental Protection Agency des Etats-Unis et I’Organisation mondiale de la Santé n’ont
pas de valeur réglementaire concernant le dicamba.

L’Union européenne (UE) ne dispose d’aucune valeur paramétrique précise pour les
pesticides. Elle a plutdt établi une valeur de 0,1 pg/L pour chaque pesticide et une valeur de
0,5 ng/L pour tous les pesticides décelés dans 1’cau potable. Lors de 1’établissement de ces
valeurs, I’'UE n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives a chaque pesticide, dont les
effets sur la santé. Ces valeurs reposent plutdt sur une décision stratégique visant a écarter les
pesticides des sources d’eau potable.

ii | Recommandations pour la qualité de [’eau potable au Canada : Document
technique



Table des matieres

RecommMandation PrOPOSEE ........ccveiueiieiieie et esteete e te et te e e te et e be e beansesraesseeneenneenneans i
RESUIME ..o ettt e et e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e et e eaaeeeaans i
(010 LY 1 £ ] o USSR i
EFFOLS SUI A SANTA. ..ottt e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e ereeeas i
Considérations relatives a I’analyse et au traitement ...........cccevvveeiiieeiiiee e i
Application de la recommandation.............ccooeiiiiiiiiiie e I
CoNSIAErations INTEINATIONAIES. .......eeeeeeee oot e et e e e e e e ree s i

1.0 Considérations relatives a I’@XPOSTHON ........eiviiiiiiiiiiiieie et 1
1.1 SOUICES BT ULHIISALION. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e ee s 1

1.2 1AENTItE B 18 SUDSTANCE ... .veeeeeeeeeeeee ettt ettt et e et e e e et e e e et e e e et eeenen e e e neerenens 1

IR B {10 ] | o o SRR OPPR 2

2.0 ConsSiderations relatives @ 18 SANTE .........c.eeeee ettt e ettt e e e et eeeeeeeeenan 5
0 I O 11T [T SRROPPS 5

2.2 EFFRES SUI LA SANTE. ...ttt e et e e e et e e e et een et e e e ee e e e e eannes 6

B T B & (< 1 o) 0178 B0 110100 T2 1o W 6

2.4 EFFetS ChezZ 185 ANIMAUX .. ..ottt et e e ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e ne s 7

2.5 GENOtOXICIté et CANCEIOGENICITE .......c.eiivieie e 8

2.6 Mode L6 2Tt o) s PR 9

2.7 BHUAR ClE TELENUE ..o ettt ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e 9

3.0 Calcul de la valeur Basee SUF 12 SANTE .........eeoeieeeee ettt e e e e s 10
4.0 Considérations relatives a I’analyse et au traitement............cocveveeiiniiiieninee e, 11
4.1 Méthodes d’analyse pour la détection du dicamba............ccocoviiiiiiiiinii e, 11

4.2 Considérations relatives au traitemMeNT............eeeeeee e 13
4.2.1 Traitement a I’échelle municipale ............cccoooviiiiiiiii e 13

4.2.1.1 Traitement CONVENIONNED ......eeeeeeeeeee e 13

4.2.1.2 Adsorption sur charbon actif..........cccceoeieiiiiiiiii e 13

4.2.1.3 Filtration SUr MEMDIANE ... 14

4.2.1.5 Oxydation et NYdrolySe ... 15

4.2.2 Traitement a I’échelle réSIdentiClle .......oovvevvvvniiiii et e e e 17

5.0 SEratégies de gESLION .....c.eieuiiiiieieeie ettt sttt r e nns 19
B L SUINVEIIANCE ..ottt e e e e et e e e e e e eaaaa 19

6.0 ConSIderations INTEINALIONAIES........eee oottt e e e et e e e e e e e e e 20
T 0 JUSHIT G ON oo 20
B0 R I ENCES ..o 21
ANNEXE A : LIStE UES ACTONYIMIES ....viiiiiieiie ittt ettt se ettt e et e e neeebeesneeanes 30

iii | Recommandations pour la qualité de ’eau potable au Canada : Document
technique



Annexe B : Répercussions provinciales et territoriales prévues...........ccocvevvevevievevesesieseseennas

Annexe C : Données sur la qualité de ’eau au Canada...........cccccoeveiiiiiiiiiicncce,

iv | Recommandations pour la qualité de [’eau potable au Canada : Document
technique



1.0 Considérations relatives a I’exposition

1.1 Sources et utilisation

Le dicamba ou I’acide 2-méthoxy-3,6-dichlorobenzoique (CsHsCl203) est un herbicide
systémique sélectif homologué pour utilisation sur les pelouses et le gazon ainsi que sur les sites
industriels et agricoles (Santé Canada, 2007a, 2007b, 2008). 1l est utilisé dans la lutte contre les
broussailles et les mauvaises herbes annuelles et vivaces a feuilles larges (Santé Canada, 2008).
Selon 1’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, plus de
100 000 kg de dicamba (a titre de principe actif) ont été vendus en 2016 (Santé Canada, 2016).
En Alberta, le dicamba comptait parmi les 15 principes actifs commerciaux ou industriels les
plus vendus en 1998, en 2003, en 2008 et en 2013 (Alberta Environment and Parks, 2015). En
Ontario, il faisait partie des 10 principes actifs les plus vendus ou utilisés a des fins agricoles en
2003 (Environnement Canada, 2011).

La contamination de I’eau peut se produire par ruissellement, par dérive de pulvérisation,
par pénétration dans les eaux souterraines ou par lessivage des sols (CCME, 1999; Santé Canada,
2008; NHMRC et NRMMC, 2011). Comme il est tres mobile dans le sol (Koc = 3,5 a 21), le
dicamba peut pénétrer dans les eaux de surface et les eaux souterraines (Santé Canada, 2007a,
2007b; EFSA, 2011; U.S. EPA, 2016). Le dicamba est tres soluble et ne s’adsorbe pas sur les
sédiments ou autres particules organiques dans 1’eau; les résidus peuvent donc étre facilement
transportés par I’eau (Santé Canada, 2007a, 2007b, 2008). Le dicamba est modérément persistant
dans I’eau (demi-vie = jusqu’a 55,9 jours) (Santé Canada, 2007a, 2007b, 2008; EFSA, 2011). Il
est plus persistant dans les sources d’eaux souterraines anaérobies (demi-vie = 141 jours) que
dans des conditions aérobies (demi-vie = 39,8 a 45,5 jours) (Santé Canada, 2007a, 2007b; U.S.
EPA, 2016). Le dicamba peut se dissiper dans 1I’atmosphére et il présente un potentiel de
transport a grande distance (Santé Canada, 2007a, 2007b; EFSA, 2011).

La biotransformation aérobie est la principale voie de dégradation du dicamba dans le sol
et dans les milieux aquatiques. La transformation ana€robie et la photodégradation ne
contribuent pas de fagon considérable a 1’élimination du dicamba des milieux aquatiques. Le
principal produit de biotransformation du dicamba, I’acide 3,6-dichlorosalicylique (3,6-DCSA),
est trés soluble dans I’eau. Toutefois, le 3,6-DCSA a une faible mobilité (Koc = 242 a 2 930) et
migre préférentiellement dans les matieres organiques; il est donc improbable que le 3,6-DCSA
pénétre dans les sources d’eaux souterraines (Santé Canada, 2007a, 2007b, 2008). Le 3,6-DCSA
est considéré comme non persistant dans des conditions aérobies (TDso = 8,5 jours)

(Santé Canada, 2008). Le 3,6-DCSA ne devrait pas se dissiper dans 1’atmosphére en raison de sa
faible volatilité (Santé Canada, 2007a, 2007b). D’autres formes salines du dicamba, dont le sel
de diglycolamine, le sel de diméthylamine, le sel d’isopropylamine, le sel de sodium et le sel de
potassium, devraient se dissocier dans 1’environement pour produire la forme anionique et
cationique du dicamba (Santé Canada, 2007b). L’utilisation du sel de diéthanolamine du dicamba
a été éliminée progressivement (Santé Canada, 2008).

1.2 Identité de la substance
Le dicamba appartient a la famille chimique des acides benzoiques (Santé Canada,
2007a). Les propriétés du dicamba dans I’eau potable figurent au tableau 1.

Tableau 1. Propriétes du dicamba pertinentes & sa présence dans 1’eau potable.
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Propriété Dicamba Interprétation
N° CAS 1918-00-9

Formule moléculaire CsHsCl203

Poids moléculaire (g/mol) 221,0

Solubilité dans I’eau 6,1 g/L (25 °C) Tres soluble

Pression de vapeur 34 x10°mmHga2s-°C Faible potentiel de volatilisation

(volatilité)
Coefficient de partage pH log Kow Bioaccumulation peu probable
octanol-eau (Kow) 50 -0,55

6,8 -1,88

8,9 -1,9

Constante de la loi 6,1 x 10° Pa m® mol*!

d’Henry
Source : Adaptation de Santé Canada (2007a, 2007b)

Faible potentiel de volatilisation a partir
de I’eau ou des sédiments humides

1.3 Exposition

Les principales sources d’exposition au dicamba pour les Canadiens sont les aliments,
I’eau, ainsi que le contact avec des plantes et des sites traités (Santé Canada, 2008).

On dispose de données de surveillance du dicamba dans I’eau fournies par des provinces
et des territoires (sources municipales et non municipales), par I’ARLA et par Environnement
Canada (Environnement Canada, 2011) (annexe C).

Les renseignements fournis par les provinces et les territoires comprennent des ensembles de
données assez réduits qui ne visaient pas spécifiquement 1’échantillonnage du dicamba. Selon les
données de surveillance, les concentrations de dicamba étaient inférieures au seuil de déclaration
de la méthode (SDM) ou a la limite de détection de la méthode (LDM) dans la plupart des
¢chantillons provenant de diverses sources d’approvisionnement en eau incluant des eaux de
surface et des eaux souterraines ainsi que de I’eau traitée et distribuée (ministere de la Santé de la
Colombie-Britannique, 2019; gouvernement de 1’Ontario, 2019; Services aux Autochtones
Canada, 2019; Développement durable Manitoba, 2019; ministére de I’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, 2019; ministére de I’Environnement de la Nouvelle-
Ecosse, 2019; ministére des Communautés, des Terres et de I’Environnement de 1’le-du-Prince-
Edouard, 2019; Saskatchewan Water Security Agency, 2019). Le tableau 2 résume les données
de surveillance des secteurs de compétence concernés dans lesquelles tous les échantillons
étaient sous la LDM. Le tableau 3 résume les données des secteurs de compétence concernés
dans lesquelles la présence de dicamba a été signalée. Les concentrations maximales de dicamba
signalées sont bien inférieures a la CMA proposée. Aucune donnée de surveillance n’était
disponible pour le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon (ministére de
I’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, 2019; ministére des
Affaires Municipales et de I’Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2019; Services de
santé environnementale du Yukon, 2019)

Tableau 2. Résumé des données de surveillance sur le dicamba (résultats de non-détection).

Type d’eau Nbre de
Secteur de compétence Période de Type de (source municipale : eau détections/
(LDM pg/L) surveillance systéme d’eau souterraine/eau de surface — d’échantillons
brute, traitée, distribuée)
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Colombie-Britannique 2013 -2018 Sour_ce_ Eau de surface — brute 0/18
(0,005 -1) municipale
Réseaux publics | Eau souterraine — brute 0/13
d’approvisionne | Eau souterraine — traitée 0/190
ment en eau Eau souterraine — distribuée 0/16
Eau de surface — brute 0/33
Eau de surface — traitée 0/308
Eau de surface — distribuée 0/23
. Réseaux semi- Eau souterraine — brute 0/3
ngtzma(g I;‘ig'lc;n de 2014-2018 | publics Eau souterraine — traitée 0/16
’ d’approvisionne | Eau souterraine — distribuée 0/68
ment en eau Eau de surface — brute 0/1
Eau de surface — traitée 0/9
Eau de surface — distribuée 0/2
Réseaux privés | Eau souterraine — traitée 0/3
d’approvisionne | Eau souterraine — distribuée 0/50
ment en eau Eau de surface — traitée 0/5
2 Dani Réseaux publics | Eau souterraine — traitée 0/4
Efg:n':lihl; ?g %'8 rldlg 2014 - 2018 d’approvisionne | Eau souterraine — distribuée 0/4
: ment en eau Eau de surface — traitée 0/1
DGSPNI? — Région du Réseau d’eau
Québec (0,03) AU =AU potable i bt
Source Eau souterraine — brute 0/71
Nouvelle-Ecosse municipale Eau souterraine — traitée 0/34
(0,05 2) 2007 — 2018 Eau de surface — bru_te 0/35
' Eau de surface — traitée 0/40
Eau distribuée 0/1
Source .
Tle-du-Prince-Edouard municipale S0 SRLIEIELTE — 20U s
2004 — 2017
(B SIEUITE (T2l Eau souterraine — brute 0/52
municipale
Source Eau souterraine et de surface —
Saskatchewan municipale distribuée 0/31
(0,0001 — 1) 2014 - 2019 Eag §outerraine et de surface — 0/4
' traitée
Eau souterraine — brute 0/17
2DGSPNI = Direction générale de la santé des Premiéres nations et des Inuits
Tableau 3. Résumé des détections du dicamba au Canada.
Type d’eau Nbre g
o : e
Secteur de compétence Période de (soyrce LAEEELE & 26 détections/ Va!eur
(LDM pg/L) surveillance soute_rr:alne/_eat_J dq surface — brute, d’échantillo maximale
traitée, distribuée; source non ns (na/L)
municipale : eau souterraine)
(0’(';82”1%%’;75) 2012 - 2018 | Eau de surface — ambiante 107/393 1,08
Eau fje_ surface — traitée (source 4/3 807 0,42
. municipale)
(ggt?ri% ) 2011 — 2020 rliz;umsé)iuterraine — traitée (source 2/3 957 2,49
pale)
Eau distribuée (source municipale) 0/60
Québec Eau souterraine — distribuée (source 0/291
[2012 — 2018] municipale)
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(0,03) Eau fje_ surface — distribuée (source 2/1 040 05
municipale)
Eau _so_uterralne — brute? (source 1/46 0,03
municipale)
Eau souterraine — traitée® (source
o 0/17
municipale)
Eau souterraine — distribuée? 1/5 0,03
(source municipale)
A b
Eau souterraine brute® (source 2/83 0,08
municipale)
Eau souterraine — brute® (source
- 0/19
non municipale)

2Projet sur la pomme de terre de 2017-2018 : Durant la période visée, les résultats d’analyse concernant la présence du pesticide dicamba dans les
eaux souterraines brutes, traitées ou distribuées provenant de neuf sources d’approvisionnement en eau potable ont été obtenus par le Ministére.

P Projet sur les réseaux de petite taille de 2012 a 2018 : Durant la période visée, les résultats d’analyse concernant la présence du dicamba dans les
eaux souterraines brutes provenant de 25 sources d’approvisionnement en eau potable ont été obtenus par le Ministere.

Dans le cadre de son évaluation, ’ARLA a recueilli des données de surveillance de la
qualité de I’eau portant sur le dicamba aupres de plusieurs sources incluant aupres d’études
scientifiques et de rapports provinciaux. Les données portaient sur 1’eau de surface ambiante,
I’eau souterraine et 1’eau potable municipale traitée et ont été complétées par des renseignements
pertinents sur la surveillance provenant des Etats-Unis. Ces données différent des données des
provinces et des territoires précédemment présentées, car elles portent sur la surveillance de 1’eau
reliée a I’activité agricole et montrent que le dicamba est omniprésent dans les eaux canadiennes,
comme en témoigne sa détection fréquente. Une valeur de détection commune (la plus souvent
observée) de 0,5 ug/L a été déterminée pour les sources municipales d’eau potable et d’eau
ambiante, et une valeur de 5 pg/L a été déterminée pour les réservoirs agricoles qui pourraient
servir de source d’approvisionnement en eau potable. Les valeurs maximales estimées a partir
des données de surveillance allaient de 5 ug/L pour les sources municipales d’eau potable et
d’eau ambiante a 15 ug/L pour les réservoirs agricoles (Santé Canada, 2007b).

D’autres données de surveillance de I’eau au Canada ont été recensées a partir de la
littérature scientifique. Dans une étude portant sur 19 sites de rivieres ou de cours d’eau urbains
du Canada, le dicamba a été fréeqguemment détecté dans toutes les régions géographiques, les
concentrations étant les plus élevées en Ontario. Les concentrations médianes détectées sur
I’ensemble des sites se situaient entre 10 et 40 ng/L environ, tandis que la concentration
maximale détectée a été de 176 ng/L. Les concentrations de dicamba étaient plus faibles au
printemps qu’en été et en automne dans toutes les régions géographiques (Glozier et coll., 2012).
Dans une autre étude portant sur dix cours d’eau urbains de I’Ontario, les concentrations de
dicamba avant (2003-2008) et aprés (2009-2012) I’interdiction de la vente et de 1’utilisation de
pesticides a des fins esthétiques ont été examinées. Le dicamba a été fréeqguemment détecté (dans
371 sur 386 échantillons), mais les concentrations dans la majorité des cours d’eau ont
considérablement diminué apres 1’entrée en vigueur de I’interdiction. Les concentrations
médianes allaient de 2 ng/L a 62 ng/L avant I’interdiction et de 0,1 ng/L a 12 ng/L apres
I’interdiction. La concentration maximale était de 601 ng/L (Todd et Struger, 2014). Dans une
¢tude sur la distribution et les concentrations d’une série de pesticides dans les bassins versants
qui se jettent dans les Grands Lacs inférieurs en Ontario, le dicamba a été détecté dans les
25 sites de surveillance (Metcalfe et coll., 2019). Les concentrations moyennes pondérées dans le
temps allaient de 1,2 ng/L a 539 ng/L, tandis que la concentration maximale était de 602 ng/L.

Aucune information concernant les résidus de dicamba dans les aliments canadiens n’a
été répertoriée. Dans le cadre du Pesticide Data Program du United States Department of
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Agriculture (USDA), les résidus de dicamba ont été examinés dans divers produits alimentaires
durant les années 1994, 1996 a 1998 et 2003 a 2016; aucun résidu n’a été détecté dans les
produits échantillonnés (fruits, légumes ou lait) (USDA, 2019). Selon I’étude de I’alimentation
totale de la United States Food and Drug Administration (FDA) menée de 1991 a 2003, du
dicamba a été détecte dans 3 des 44 échantillons de pain blanc enrichi, dans 23 des

44 échantillons de céréales a I’avoine en forme de petits anneaux et dans 1 des 44 échantillons de
pain de blé concassé, avec des concentrations moyennes de 0,00105 ppm, de 0,00454 ppm et de
0,00085 ppm, respectivement (FDA, 2019). Entre 2003 et 2005, le dicamba n’a été détecté que
dans 4 des 8 échantillons de céréales a I’avoine et dans aucun autre produit (FDA, 2019).

2.0 Considérations relatives a la santé

Tous les pesticides, y compris le dicamba, sont reglementés par I’ARLA. L’ARLA
procede a des évaluations approfondies et & des examens cycliques des pesticides, ce qui
comprend 1’étude des informations non publiées et de nature exclusive, de méme que celle
d’examens réalisés a 1’étranger par d’autres organismes de réglementation comme 1’United
States Environmental Protection Agency (U.S. EPA). Ainsi, la présente évaluation des risques
pour la santé repose principalement sur des évaluations menées par I’ARLA et des documents
d’appui (Santé Canada, 2007a, 2007b, 2008). De plus, toutes les évaluations et documents
pertinents disponibles depuis 1’évaluation de I’ARLA ont également été pris en compte.

2.1 Cinétique

Les données disponibles ne semblent pas montrer de différences au niveau de la
toxicocinétique entre les especes animales et les sexes (FAO/OMS, 2011).

Absorption : Le dicamba est facilement et rapidement absorbé suite a une exposition par
voie orale. Des études sur les animaux montrent que les taux d’absorption estimés se situent au-
dela de 80 % (EFSA, 2011) et que les niveaux maximum d’absorption sont atteints dans les
premieres heures suivant I’administration (FAO/OMS, 2011; U.S. EPA, 2016). Chez le rat,
I’absorption n’était pas saturée aux doses testées allant jusqu’a 1 000 mg/kg (USDA, 2004).
L’absorption cutanée du dicamba devrait étre minime, bien que les données sur cette absorption
soient limitées comparativement a celles portant sur I’absorption par voie orale (USDA, 2004).

Distribution : Le dicamba est largement distribué dans 1’organisme, mais aucune preuve
de son accumulation n’est disponible (EFSA, 2011). Dans des études sur les animaux, seulement
3 % de la dose testée a €té trouvée dans les tissus quatre heures aprés I’administration; les
quantites les plus élevées de résidus se trouvant dans les reins, le plasma et I’utérus (FAO/OMS,
2011).

Métabolisation : Le dicamba est peu métabolisé et est généralement éliminé sous forme
majoritairement inchangeée. Les voies métaboliques observées comprennent la déméthylation,
I’hydroxylation et la glucuronidation (FAO/OMS, 2011). Dans une étude sur du dicamba
radiomarqué administré une seule fois chez le rat, la souris, le lapin et le chien, entre 67 et 83 %
de la radioactivité a été éliminée dans 1’urine sous la forme du composé parent dans un délai de
48 heures. Environ 1 % de la dose administrée a été métabolisée en 3,6-DCSA et 1 % en un
métabolite non identifié (USDA, 2004). Dans d’autres études, de trés faibles concentrations de
dicamba glucuronidé, de 3,6-DCSA, de 5-hydroxy-dicamba et d’un métabolite glucuronidé
phénolique du DCSA ont été trouvées dans 1’urine (FAO/OMS, 2011).

Elimination : Le dicamba est rapidement éliminé; des études montrent que sa demi-vie
est inférieure a 4 heures et que pratiquement tout le dicamba est éliminé en 48 heures (U.S. EPA,
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2016). A des doses supérieures a 125 mg/kg p.c. chez le rat, la demi-vie d’¢élimination des
équivalents de dicamba a augmenté, ce qui indique une saturation de 1’excrétion rénale a des
doses élevées (USDA, 2004). Plus de 95 % du dicamba est ¢liminé dans 1’urine et moins de 5 %
dans les matieres fécales. L’excrétion par I’air expiré est considérée comme négligeable
(FAO/OMS, 2011).

2.2 Effets sur la santé

La base de données sur la toxicité du dicamba est exhaustive et couvre plusieurs effets et
types d’exposition [voir USDA (2004) et FAO/OMS (2011) pour un examen approfondi]. En
général, le dicamba présente une faible toxicité aigué, et les études a doses répétées chez les
animaux tendent a montrer principalement des effets légers.

2.3 Effets chez ’humain

En ce qui concerne 1’exposition aigué, les patients traités pour ingestion intentionnelle de
dicamba présentaient une altération de 1’état mental ainsi que des taux ¢élevés de lactate, de
créatine kinase, d’acidose métabolique et de lipase (Moon et Chun, 2014). Les travailleurs
exposés lors d’incidents liés a la pulvérisation ont développé des crampes musculaires, une
dyspnée, des nausées, des vomissements, des éruptions cutanées, une perte de voix ou un
gonflement des glandes cervicales (U.S. EPA, 1988). En ce qui concerne les expositions a long
terme, des études épidémiologiques ont porté sur divers résultats d’une exposition au dicamba.

Agricultural Health Study : L’Agricultural Health Study (AHS, étude sur la santé des
agriculteurs) est une vaste étude de cohorte prospective (plus de 89 000 participants) toujours en
cours et reposant sur un questionnaire qui porte sur les effets cancérogenes et non cancérogenes
observés auprés d’une cohorte de préposés a 1’application de pesticides homologués et leurs
conjoints en lowa et en Caroline du Nord. L’étude a commencé en 1993 par la collecte de
renseignements de base sur les pratiques agricoles (dont I’emploi de pesticides), le mode de vie
et la santé. Des entrevues ou des questionnaires de suivi (ce qui comprend des renseignements
sur le régime alimentaire) et des prélévements d’ADN ont été réalisés périodiquement. Des
registres du cancer ont servi a évaluer I’incidence de cancer. Dans 1’ensemble, les points forts de
I’AHS sont I’envergure de 1’étude, 1’inclusion d’un grand nombre de femmes, la collecte de
renseignements de base et de renseignements sur les facteurs génétiques, la santé et le mode de
vie, I'utilisation des registres du cancer et le grand nombre de maladies et de pesticides évalués.
Ses limites sont notamment 1’évaluation indirecte de I’exposition (au moyen d’un questionnaire),
I’absence de mesures d’affinement de I’exposition (aucune analyse du temps d’induction ou du
temps d’arrét) et un biais de sélection lors de la prise en compte de facteurs de confusion
multiples en raison de I’exclusion de nombreux sujets pour lesquels il manque des données
(Sathiakumar et coll., 2011).

Effets cancérogenes : Plusieurs chercheurs ont analysé les données de I’AHS et n’ont
trouvé aucune association entre 1’exposition au dicamba et I’incidence du cancer de la vessie
(Samanic et coll., 2006; Koutros et coll., 2016), du cancer du pancréas (Andreotti et coll., 2009),
du mélanome (Samanic et coll., 2006; Dennis et coll., 2010), du cancer infantile (Flower et coll.,
2004) et des cancers hématopoiétiques (Samanic et coll., 2006). Une tendance importante a éte
constatée entre 1’exposition au dicamba et I’incidence du cancer du poumon lorsque le groupe
exposeé a la dose faible a servi de référence, mais pas lorsque le groupe non exposeé a été la
référence (Alavanja et coll., 2004; Samanic et coll., 2006). Les auteurs suggérent que cela
pourrait étre attribuable a des facteurs non identifiés du groupe non exposé ayant fausse les
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résultats. Une tendance importante a également été constatée entre 1’exposition au dicamba et
I’incidence du cancer colorectal dans une étude de Samanic et coll. (2006), mais pas dans une
étude de Lee et coll. (2007). La différence entre ces résultats pourrait s’expliquer par des
différences dans la classification de 1’exposition (jours d’exposition pondérés selon I’intensité
comparativement a ne considérer que les scénarios suivants: le pesticide a deja été utilisé ou le
pesticide n’a jamais été utilisé¢). Aucune association n’a été trouvée entre le dicamba et le
lymphome non hodgkinien dans une analyse de la cohorte de I’AHS (Samanic et coll., 2006)
ainsi que dans deux autres études (De Roos et coll., 2003; Hartge et coll., 2005). Toutefois, une
étude cas-témoins pancanadienne a révélé une association entre le lymphome non hodgkinien et
I’exposition a des herbicides contenant du dicamba chez les hommes occupant diverses
professions (McDuffie et coll., 2001). Aucune association n’a été constatée entre 1’exposition au
dicamba et le cancer de la prostate dans I’AHS (Samanic et coll., 2006); cependant, dans une
étude cas-témoins portant sur des agriculteurs de la Colombie-Britannigue, une association
significative a été observée (Band et coll., 2011).

Effets non cancérogeénes : En ce qui a trait aux effets non cancérogeénes, le risque
d’hypothyroidie était considérablement plus élevé si le dicamba avait déja été utilisé que s’il ne
I’avait jamais été selon I’AHS (Goldner et coll., 2013; Shrestha et coll., 2018), et une analyse des
données de 1’Etude sur la santé des familles agricoles en Ontario a montré que I’exposition au
dicamba avant la conception pouvait étre associée a un risque accru de malformations
congénitales chez les enfants de sexe masculin (Weselak et coll., 2008).

Dans I’ensemble, la base de données épidémiologiques ne fournit que des indications
incertaines d’associations entre 1’exposition au dicamba et divers effets sur la santé. Outre
I’absence d’un effet sur la santé et d’un point de départ clairs nécessaires pour une analyse de la
relation dose-réponse, les limites des études épidémiologiques incluent le petit nombre de cas, le
manque d’uniformité dans la classification de I’exposition et I’absence de contrdle des facteurs
de confusion. Ces limites signifient que les résultats ne peuvent pas étre utilisés dans une
évaluation quantitative des risques.

2.4 Effets chez les animaux

Le dicamba présente une faible toxicité aigué par voie orale, les valeurs de la dose létale
médiane chez le rat se situant entre environ 750 et 3 000 mg/kg (USDA, 2004). Des études a
court terme et a doses répétées par voie orale chez le rat et le chien ont révélé principalement des
effets 1égers, notamment une diminution de la prise de poids corporel et de la consommation
alimentaire, des changements hématologiques, des modifications des paramétres de biochimie
clinique et des effets sur le foie (chez le rat uniqguement) (Edson et Sanderson, 1965; Laveglia et
coll., 1981; Minnema, 1994; FAO/OMS, 2011). Dans des études a long terme menées chez la
souris et le rat, le seul effet nocif observé a été une légere diminution de la prise de poids
corporel chez la souris a la dose d’essai la plus élevée de 364 mg/kg p.c. par jour (Goldenthal,
1985; Crome, 1987). Dans une étude d’un an menée chez le chien, les animaux qui ont ingéré du
dicamba ont connu une diminution transitoire de leur poids corporel et de leur consommation
alimentaire (Blair, 1986). A la dose la plus élevée (65 mg/kg p.c. par jour), les males ont souffert
d’anémie (diminution statistiquement significative du nombre de globules rouges et des taux
d’hématocrite et d’hémoglobine) aprés 6 mois, et ces parametres ont Iégérement diminué apres
12 mois. Une inflammation modérée de la prostate a également eté observée chez deux des
quatre males ayant recu la dose élevée.

7 | Recommandations pour la qualité de [’eau potable au Canada : Document
technique



Des effets sur le comportement ont été observes dans plusieurs études menées chez le
lapin et le rat & des doses supérieures a 150 mg/kg p.c. par jour. Cependant, une étude de
neurotoxicité subchronique a révélé peu de signes de neurotoxicité (p. ex. démarche altérée,
rigidité accrue, réflexe de redressement anormal) et seulement a des doses trés élevees (males :
767,9 mg/kg p.c. par jour; femelles : 1 028,9 mg/kg p.c. par jour). Aucun effet histologique n’a
été observe dans les tissus du systeme nerveux (Minnema, 1994).

Selon des études sur le développement, le dicamba n’a pas eu d’effets sur les feetus chez
le rat et le lapin, et rien n’indique que les petits étaient plus sensibles que les adultes (Smith,
1981; Hoberman, 1992). Dans une étude sur deux générations menée chez le rat, aucun effet sur
la fertilité ou la performance de reproduction n’a €té observé (Masters, 1993). Cependant, les
petits semblaient plus sensibles que les parents, comme en témoigne la diminution du poids a la
naissance dans toutes les portées en I’absence de toxicité maternelle. Un retard de la maturation
sexuelle a également été observé chez les males F1 a la dose la plus élevée. Ces effets étaient
probablement associés a une diminution des taux de croissance initiaux, bien que d’autres causes
(p. ex. modification de la fonction endocrinienne) demeurent possibles. On estime que la
sensibilité des petits au dicamba était associée a 1’exposition de moyen a long terme des meéres,
car une telle sensibilité n’a pas été observée chez les petits dans le scénario d’exposition a court
terme des études sur le développement. En outre, la sensibilité chez les petits était considérée
comme découlant d’une exposition indirecte (c.-a-d. in utero) puisque des effets ont été observés
a la naissance. Les effets transmis par les parents étaient presque exclusivement limités a la
premiére genération de descendants, ce qui semble indiquer que la premiére génération de
descendants était plus sensible au dicamba, possiblement en raison de I’exposition in utero
(Santé Canada, 2007a).

2.5 Génotoxicité et cancérogenicité

Les données sur la génotoxicité du dicamba sont variables. Des résultats positifs (Waters
et coll., 1980; Plewa et coll., 1984) et négatifs (Anderson et coll., 1972; Poole et coll., 1977;
Waters et coll., 1980; Eisenbeis et coll., 1981; Moriya et coll., 1983) ont été observés dans le
cadre d’essais microbiens. Dans des cellules de mammiferes (cellules ovariennes de hamster),
I’exposition au dicamba a entrainé une augmentation importante des micronoyaux, des ponts
nucléoplasmiques et des bourgeons nucléaires (Gonzalez et coll., 2011), ainsi qu’une
augmentation de la fréquence des échanges de chromatides sceurs (Gonzalez et coll., 2007).
L’exposition au dicamba a également causé des dommages a I’ADN (tel que mesuré par
1’électrophorése sur gel a cellule unique) selon une étude (Gonzalez et coll., 2007), mais pas
selon une autre (Sorensen et coll., 2005), possiblement en raison des concentrations cytotoxiques
plus élevées utilisées dans la premiére étude. Dans les cellules humaines, des échanges de
chromatides sceurs ont été observés dans des cultures de lymphocytes du sang entier (Gonzalez et
coll., 2006). De plus, une synthése non programmée de I’ADN et une augmentation trés 1égeére,
mais significative, de la fréquence des échanges de chromatides sceurs ont été observées dans des
cultures de lymphocytes du sang périphérique humain (Perocco et coll., 1990). Dans des études
in vivo, I’exposition au dicamba a fait augmenter le déroulement de I’ADN chez le rat (Perocco
et coll., 1990), mais n’a pas entrainé d’aberrations chromosomiques dans la moelle osseuse chez
le rat (Hrelia et coll., 1994).

Dans des études de deux ans sur la cancérogenicité par voie alimentaire menées chez la
souris et le rat, rien n’indiquait que le dicamba soit cancérogene (Goldenthal, 1985; Crome,
1987). Cependant, 1’étude menée chez le rat a été jugée inadéquate, car la dose d’essai la plus
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élevée (107 mg/kg p.c. par jour) était inférieure a la dose maximale tolérée et n’a pas provoqué
d’effets importants. 1l est & noter que dans une étude a court terme (Minnema, 1994) ou les rats
ont recu environ le quadruple de la dose élevée administrée aux rats de 1’étude sur la
cancérogénicité, seuls des effets mineurs ont été constatés (Santé Canada, 2007a).

Selon I’U.S. EPA, le dicamba n’est probablement pas cancérogene pour I’humain (U.S.
EPA, 2018a); le Centre international de recherche sur le cancer n’a pas examiné la
cancérogénicité du dicamba. Compte tenu de plusieurs résultats de génotoxicité positifs et de
I’étude sur la cancérogénicité dans laquelle la dose maximale tolérée n’a pas été administrée, la
conclusion selon laquelle le dicamba n’est pas cancérogene ne peut étre considérée comme
définitive (Santé Canada, 2007a).

2.6 Mode d’action

I1 existe peu d’information sur les mécanismes de toxicité du dicamba chez 1’humain ou
les animaux. Les données selon lesquelles le dicamba peut causer des dommages a I’ADN et des
dommages cellulaires sans activation métabolique exogene (p. ex. S9) montrent que les
dommages sont probablement attribuables au dicamba et non a un quelconque métabolite. Chez
le rat, il a été établi que le dicamba induit des enzymes des peroxysomes du foie et active par
transcription le récepteur activeé par les proliférateurs de peroxysomes (Espandiari et coll., 1995,
1998). Cependant, dans un modéle d’hépatocancérogenése en deux étapes, le dicamba seul n’a
pas fait augmenter le nombre de foyers hépatiques altérés et était inactif en tant que promoteur
tumoral (Espandiari et coll., 1999). Peixoto et coll. (2003) ont étudié les effets du dicamba sur les
activités bioénergétiques des mitochondries hépatiques du rat. lls ont constaté que 1’exposition
au dicamba entrainait le déecouplage de la phosphorylation oxydative par une combinaison
d’inhibition de complexes d’oxydoréduction et une stimulation de la fuite de protons a travers la
membrane mitochondriale interne. Selon les résultats, la diminution de 1’efficacité énergétique
des mitochondries apres une exposition au dicamba pourrait expliquer certains des effets
cytotoxiques observés. Selon une étude de Gonzalez et coll. (2009), la fréquence des échanges de
chromatides sceurs et les modifications du cycle des cellules ovariennes de hamster découlant de
I’exposition au dicamba pourraient étre atténuées par 1’ajout de vitamine E, un antioxydant
connu. Les résultats de cette étude donnent a penser que le dicamba pourrait s’avérer
génotoxique en engendrant du stress oxydatif.

2.7 Etude clé retenue

Aucune lacune importante n’a été constatée dans la base de données toxicologiques
concernant le dicamba. Dans sa réévaluation aux fins du maintien de I’homologation du dicamba
(PACR2007-02), I’ARLA a retenu 1’étude de Blair (1986) comme étude clé (Santé Canada,
2007a, 2019). Parmi les études examinées dans le cadre de 1’évaluation actuelle des risques
associés au dicamba, celle de Blair (1986) présentait le point de départ le plus faible. Dans cette
étude conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, des chiens males et femelles de race beagle
de 39 semaines (4/sexe/groupe) ont recu du dicamba de qualité technique (purete de 86,8 %)
dans leur alimentation pendant 52 semaines consécutives. Les chiens ont été exposés a des
concentrations de 0, 100, 500 ou 2 500 ppm (équivalantes a 0/0, 2,0/2,2, 11,2/11,7 et
58,5/52,2 mg/kg p.c. par jour chez les males et les femelles, respectivement).

Les animaux ont fait I’objet d’une vérification concernant la toxicité et la mortalité deux
fois par jour, et leur poids corporel a été mesuré chaque semaine. Les effets neurologiques et
comportementaux ont été évalués chez les animaux témoins et les animaux ayant recu la dose
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¢levée a trois reprises au cours de 1’étude. Les parametres de biochimie clinique et les parameétres
hématologiques ont été évalués avant le début de 1’étude, apres six mois et avant la fin de
I’étude. A la fin de ’étude, un examen histologique a été réalisé et le poids des organes a été
déterminé.

Pendant la premiere semaine d’exposition au produit mis a 1’essai, une hypophagie a été
observée chez deux méles a 500 ppm et chez deux males et une femelle a 2 500 ppm. Au cours
de la premiére semaine, le poids corporel moyen chez les groupes de males témoins et traités a
diminué par rapport aux valeurs de la période précédant la mise a I’essai. Le poids perdu a été
repris au cours de la deuxieme semaine, mais le poids corporel moyen des males du groupe traité
par 2 500 ppm n’a pas augmenté avant la cinquiéme semaine de 1’étude. Un male n’a pas mangé
pendant trois semaines. Deux chiens, un male traité par 500 ppm et un autre traité par 2 500 ppm,
ont perdu environ 11 % de leur poids corporel pendant la premiére semaine de I’étude. A la dose
de 100 ppm, les valeurs moyennes de la consommation alimentaire (g/chien/jour) ont diminué. A
la dose de 2 500 ppm, les valeurs moyennes de la consommation alimentaire ont généralement
augmenté chez les males, mais ont diminué chez les femelles. Des différences statistiguement
significatives par rapport aux témoins ont été notées a la semaine 3 dans le groupe des males
traités par 100 ppm et aux semaines 5, 6, 7 et 9 dans le groupe des males traités par 2 500 ppm.

Le nombre de globules rouges et les taux d’hémoglobine et d’hématocrite étaient
leégérement réduits, mais ce de facon statistiquement significative chez les males ayant recu la
dose élevée durant 6 mois. Des diminutions légeres mais non significatives ont également été
observées apres 12 mois. Chez les femelles traitées par 2 500 ppm, les valeurs du calcium
sérique, des protéines totales et de la globuline ont 1égérement diminué et 1’aspartate
aminotransférase a augmenté apres 6 mois.

Une congestion de la rate a été observée de fagon macroscopique et microscopique. Sur
le plan microscopique, la congestion a été constatée chez tous les males traités par 2 500 ppm et
chez un male traité par 500 ppm. La congestion de la rate a aussi été observée chez deux
femelles traitées par 500 ppm. Cette constatation a été considérée comme étant liée a la méthode
de sacrifice. Les poids absolus et relatifs de la rate ont augmenté chez les males. Une
inflammation modérée de la prostate a été observée chez deux males traités par 2 500 ppm.

Dans cette étude, la dose sans effet observé (NOEL) a été d’environ 11,2 mg/kg p.c. par
jour; elle a été établie d’apres les altérations toxicologiques importantes observées a la dose
supérieure suivante de 58,5 mg/kg p.c. par jour chez les males.

3.0 Calcul de la valeur basee sur la santé

Comme il a déja été mentionné, 1’étude de Blair (1986) a été retenue comme fondement
de I’évaluation actuelle des risques. La NOEL de 11,2 mg/kg p.c. par jour repose sur des
modifications des paramétres de biochimie clinique et sur I’inflammation de la prostate
observées a la dose supérieure suivante de 58,5 mg/kg p.c. par jour. L’étude pour la reproduction
sur deux genérations reéalisée chez le rat (Masters, 1993) qui a démontré une sensibilité chez les
petits aprés une exposition indirecte (in utero) a également été prise en compte dans le calcul de
la valeur basée sur la santé. En outre, I’absence d’une étude acceptable sur la cancérogenicité
chez le rat a été prise en compte dans le facteur d’incertitude de 1’évaluation des risques.

A partir de la NOEL de 11,2 mg/kg p.c. par jour, I’apport quotidien acceptable (AQA)
(Santé Canada, 2019) pour le dicamba est calculé comme suit :

Equation 1

10 | Recommandations pour la qualité de |’eau potable au Canada : Document
technique



11,2 mg/kg p.c. par jour
1000

= 0,011 mg/kg p.c. par jour

AQA

ou:

e 11,2 mg/kg p.c. par jour est la NOEL, sur la base des modifications des paramétres de
biochimie clinique et de I’inflammation de la prostate; et

e 1000 est le facteur d’incertitude, choisi pour tenir compte de la variation interspécifique
(x10), de la variation intraspécifique (x10), de la sensibilité potentielle chez les petits et de
I’absence d’une étude acceptable sur la cancérogénicité chez le rat (x10).

D’apres I’AQA de 0,011 mg/kg p.c. par jour, une valeur basée sur la santé (VBS) pour le
dicamba dans I’eau potable est calculée comme suit :

Equation 2
VBS = 0,011 mg/kq p.c. par jour x 0,20 x 74 kg
1,53 L par jour
= 0,11 mg/L
ou:

e 0,011 mg/kg p.c. par jour est I’AQA calculé précédemment;

e 74 kg correspond au poids corporel d’un adulte (Santé Canada, en cours d’¢laboration);

e 1,53 L par jour est le volume quotidien d’eau du robinet consommé par un adulte
(Santé Canada, en cours d’¢élaboration);

e (0,20 est le facteur d’attribution par défaut pour 1’eau potable étant donné que 1’eau potable
n’est pas une source importante d’exposition au dicamba et qu’il existe des preuves de la
présence du dicamba dans d’autres sources d’exposition (C.-a.-d. les aliments) (Krishnan et
Carrier, 2013).

4.0 Considérations relatives a I’analyse et au traitement

4.1 Méthodes d’analyse pour la détection du dicamba

Les méthodes normalisées pour 1’analyse du dicamba dans les sources
d’approvisionnement en eau et dans I’eau potable ainsi que leur LDM respective sont résumées
au tableau 4. Les LDM dépendent de la matrice de 1’échantillon, des instruments et des
conditions de fonctionnement choisies; elles varient d’un laboratoire a 1’autre. Ces méthodes sont
sujettes a diverses interférences qui sont déecrites dans les références pertinentes.

On a contacté plusieurs laboratoires accrédités au Canada pour déterminer les LDM et les
SDM aux fins d’analyse du dicamba et les LDM étaient du méme ordre de grandeur que la
fourchette inférieure de celles figurant dans le tableau 4. Les SDM étaient de : 0,1 pg/L au
moyen de la chromatographie liquide a haute performance avec détection UV (CLHP-UV);
1 pug/L au moyen de la chromatographie en phase gazeuse couplée a la spectrométrie de masse
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(CG-SM); 0,11 & 0,2 ug/L au moyen de la chromatographie en phase gazeuse avec détecteur a
capture d’¢électrons (CG/DCE); et 0,006 a 0,2 pg/L au moyen de la chromatographie liquide
couplée a la spectrométrie de masse (CL-SM/SM) (AGAT Laboratories Ltd, 2019; ALS
Environmental [Waterloo], 2019; Bureau Veritas Laboratories, 2019; CARO Analytical Services
[Richmond Laboratory], 2019; Element Materials Technology Canada Inc. 2019; SGS
Environmental Services, 2019).

Les LDM ou les SDM tirés des données provinciales et territoriales vont de 0,0001 a
10 pg/L (voir la section 1.3).

Il existe d’autres méthodes d’analyse du dicamba dans I’ecau qui ne sont pas normalisées a
I’heure actuelle. Ces méthodes se basent sur la chromatographie liquide a haute performance
couplée a la spectrométrie de masse (Mann et coll., 2016). Des LDM semblables a celles des
méthodes normalisées mentionnées ci-dessous ont été signalées, et ces méthodes sont adaptées
aux laboratoires commerciaux (Haiste-Gulde et Sacher, 2019).

Il est recommandé aux responsables des services d’approvisionnement en eau potable de
discuter des exigences en matiere d’échantillonnage avec le laboratoire accrédité effectuant les
analyses, afin de s’assurer que les procédures de contrble de la qualité soient respectées et que les
SDM soient suffisamment bas pour permettre une surveillance précise a des concentrations
inférieures a la CMA. Les références qui figurent au tableau 4 abordent les considérations relatives
au traitement des échantillons et les interférences des méthodes utilisées pour 1’analyse du dicamba
dans 1’eau potable (p. ex. la conservation et I’entreposage des échantillons). Il est important de
noter que la désactivation est cruciale si un agent oxydant est présent dans les échantillons afin
d’empécher toute dégradation supplémentaire du dicamba avant 1’analyse.

Tableau 4. Méthodes normalisées d’analyse du dicamba dans 1’eau potable

Méthode Méthodologie LDM (ug/L) Interférences/Commentaires®
(référence)
EPA 515.1 Rev. 4.1 | Chromatographie en phase 0,085 Contamination croisée (entre les différents
(U.S. EPA, 1995a) gazeuse avec détecteur a échantillons mesurés)®; les échantillons et
capture d’¢électrons (CG/DCE) les étalons de travail devraient étre
conservés dans le méme solvant
EPA 515.2 Rev. 1.1 Extraction liquide-solide et 0,28 Contamination croisée (entre les différents
(U.S. EPA, 1995b) CG/DCE échantillons mesurés)®; les échantillons et
les étalons de travail devraient étre
conservés dans le méme solvant
EPA 515.3 Rev.1.0 Extraction liquide-liquide, 0,30 Contamination croisée (entre les différents
(U.S. EPA, 19963) dérivatisation et CG/DCE échantillons mesurés)®
EPA 515.4 Rev. 1.0 Microextraction liquide- 0,032 - 0,042
(U.S. EPA, 2000) liquide, dérivatisation et
CG/DCE rapide
EPA 555 Rev. 1.0 Chromatographie liquide & 2,1
(U.S. EPA, 1992) haute performance (CLHP)
avec détecteur UV a réseau de
photodiodes
EPA 8151A Rev. 1 Chromatographie en phase 0,081
(U.S. EPA, 1996b) gazeuse a |’aide de
dérivatisation par méthylation
ou pentafluorobenzylation
ASTM D5317 CG/DCE 0,081°¢ Contamination croisée (entre les différents
(ASTM, 2011) échantillons mesurés)®; substances
alcalines; phénols et acides organiques
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2 Les esters phtaliques peuvent poser probléme lors de I’utilisation d’un détecteur a capture d’électrons; ® La contamination croisée peut étre
réduite au minimum par le ringage du matériel avec de 1’éther methyltertiobutylique (MTBE) entre les analyses; © Seuil de détection estimé.

4.2 Considérations relatives au traitement

L’efficacité des techniques de traitement permettant de réduire les concentrations de
dicamba dans I’cau potable varie. Ces techniques comprennent le charbon actif, la filtration sur
membrane, 1’oxydation et I’oxydation avancée.

4.2.1 Traitement a I’échelle municipale

Peu d’études portent sur 1’élimination du dicamba. Les renseignements sur I’efficacité
d’élimination et les conditions opérationnelles tirés de ces études sont présentés dans les
tableaux 5 a 7, car ces études donnent une indication de I’efficacité de différentes techniques de
traitement. Le choix d’un bon procédé de traitement dépend de nombreux facteurs, notamment la
source d’ecau brute et ses caractéristiques, les conditions opérationnelles de la méthode de
traitement choisie et les objectifs de traitement du service d’approvisionnement public. Il est
recommandé de réaliser des études pilotes ou a 1’échelle de banc d’essai pour s’assurer que 1’eau
de la source d’approvisionnement peut étre traitée efficacement et qu’une conception optimale
des procédés est établie.

Lorsque des procédés d’oxydation ou d’oxydation avancée (POA) sont utilisés pour
éliminer des pesticides dans 1’eau potable, il est important de connaitre le potentiel de formation
des sous-produits de dégradation du composé cible (Ikehata et Gamal EI-Din, 2006; Beduk et
coll., 2012; Li et coll., 2019). L’objectif principal devrait étre d’éliminer le pesticide et 1’objectif
secondaire devrait étre de réduire au minimum la formation de sous-produits s’ils sont
préoccupants pour la santé. En outre, les services d’approvisionnement en eau devraient tenir
compte du potentiel de formation des sous-produits de désinfection selon 1’agent oxydant choisi
et la qualité de la source d’approvisionnement en eau.

4.2.1.1 Traitement conventionnel

Les procédés conventionnels de traitement (coagulation chimique, clarification, filtration
rapide sur sable) et la désinfection au chlore ont été évalués comme inefficaces pour réduire les
concentrations de diverses classes de pesticides, notamment les pesticides polaires, comme les
acides phénoxyacétiques (Robeck et coll., 1965; Miltner et coll., 1989; Croll et coll., 1992;
Haist-Gulde et coll., 1993; Frick et Dalton, 2005; Chowdhury et coll., 2010; Hughes et Younker,
2011). Des études portant précisément sur 1’élimination du dicamba a 1’aide de procédes
conventionnels de traitement de 1’eau potable n’ont pu étre identifiées et il est recommandé de
réaliser des études pilotes avant une mise en ceuvre a grande échelle.

4.2.1.2 Adsorption sur charbon actif

L’adsorption sur charbon actif est un procéd¢ largement utilisé pour réduire les
concentrations de micropolluants, dont les pesticides, dans 1’eau potable (Haist-Gulde et Happel,
2012; van der Aa et coll., 2012). Le charbon actif peut étre appliqué de deux maniéres :
applications d’une solution en suspension de charbon actif en poudre (CAP) ou réacteurs a lit
fixe utilisant du charbon actif en grains (CAG) (Chowdhury et coll., 2013).

Il existe trés peu de publications sur 1’élimination du dicamba a 1’aide de charbon actif et
il n’existe aucune donnée sur sa capacité d’adsorption ou sur son efficacité. Par conséquent,
avant toute mise en ceuvre a grande échelle, il sera essentiel de mener des etudes pilotes et &
I’échelle de banc d’essai appropriées. La présence d’autres contaminants ou de matieres
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organiques naturelles (MON), la formation de biofilm, la température, la concentration dans
I’influent, la taille du charbon et le taux de charge hydraulique peuvent nuire a 1’¢limination du
dicamba de I’eau naturelle a I’aide du charbon actif (Speth et Miltner, 1998; Haist-Gulde et
Happel, 2012).

Les données tirees d’études a 1’échelle de banc d’essai visant a déterminer les coefficients
d’adsorption des pesticides sont utiles pour prédire si le charbon actif adsorbe un pesticide en
particulier (U.S. EPA, 2011). En général, les pesticides ayant une constante d’adsorption
(p. ex. coefficient de Freundlich) supérieure a 200 pg/g(L/pug)*™ sont considérés aptes a étre
éliminés par adsorption sur charbon (Speth et Adams, 1993; Speth et Miltner, 1998, U.S. EPA,
2011). Toutefois, les auteurs ont précisé que la capacité du charbon actif dépend de nombreux
facteurs, notamment le caractere ionique du compose et le pH de la solution. Speth et Miltner
(1990) ont réalisé des expériences en lot afin de générer des isothermes d’adsorption pour divers
composés organiques synthétiques. Dans le cas du dicamba, les expériences d’adsorption ont été
menées a I’aide d’eau distillée désionisée et de charbon actif en grains. Dans le cadre de cette
étude, le coefficient de Freundlich était de 33 100 pg/g(L/pug)Y", et la valeur 1/n était de 0,147.
La valeur élevée du coefficient de Freundlich indique que le charbon actif pourrait permettre
d’éliminer le dicamba.

L’utilisation de CAP présente 1’avantage de fournir du charbon vierge selon les besoins
(p. ex. durant la saison d’application du pesticide) (Miltner et coll., 1989). L’efficacité
d’élimination par le CAP dépend du type et de la dose de CAP, du temps de contact, des
caractéristiques du CAP (type, taille des particules), de la capacité d’adsorption du contaminant
et de la présence de MON (Gustafson et coll., 2003; Summers et coll., 2010; Haist-Gulde et
Happel, 2012; Chowdhury et coll., 2013). La capacité du CAG d’éliminer les pesticides par
adsorption dépend de la vitesse de filtration, du temps de contact en fOt vide, des caractéristiques
du CAG (type, taille des particules et méthode de réactivation), de la capacité d’adsorption du
contaminant et de la durée du cycle de filtration (Haist-Gulde et Happel, 2012). Par ailleurs, étant
donné que les adsorbeurs a lit fixe de CAG fonctionnent généralement en continu, le CAG peut
devenir encrassé (ou précharge) par de la MON, ce qui le rendrait entierement ou partiellement
inefficace pour éliminer le pesticide (Knappe et coll., 1999; Summers et coll., 2010; Haist-Gulde
et Happel, 2012; Chowdhury et coll., 2013).

4.2.1.3 Filtration sur membrane

En général, la nanofiltration (NF) et I’osmose inverse (OI) sont des procédés de
séparation membranaire a gradient de pression efficaces pour 1’élimination des pesticides de
I’eau potable (Van der Bruggen et Vandecasteele, 2003; U.S. EPA, 2011). L’efficacité de la NF
et de 1’0l a éliminer les pesticides dépend des caractéristiques de la membrane, des propriétés du
pesticide, de la composition de I’eau d’alimentation, des conditions opérationnelles et de
I’encrassement de la membrane (Van der Bruggen et Vandecasteele, 2003; Plakas et Karabelas,
2012).

Comme le principal mécanisme d’élimination des pesticides au moyen de membranes de
NF et d’OlI est I’exclusion par la taille, le seuil de rétention des molécules en raison de leur poids
moléculaire (MWCO) par la membrane constitue une caractéristique importante. En ce qui
concerne le choix de la membrane, le poids moléculaire du dicamba (221 Da) devrait étre pris en
compte. Comme le dicamba est hydrophile, il ne sera pas possible de 1’éliminer davantage par
des interactions physicochimiques.
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Bellona et coll. (2004) présentent un diagramme de flux utilisant les caractéristiques du
pesticide dans ’cau (p. ex. poids moléculaire, log Kow, diamétre moléculaire) et celles de la
membrane (p. ex. MWCO, taille des pores) pour déterminer le potentiel d’élimination du
dicamba par filtration sur membrane. Avant toute mise en ceuvre a grande échelle, il est
important de mener les essais appropriés dans les conditions opérationnelles proposées avec la
membrane et la source d’approvisionnement en eau afin de S’assurer d’une élimination adéquate
du dicamba.

4.2.1.4 Traitement biologique

Le traitement biologique consiste a cibler I’élimination de la fraction de matiére
organique biodégradable. L’efficacité du traitement biologique dépend donc de la concentration
initiale, de la communauté microbienne et de la température (Drewes et coll., 2009; Diem et
coll., 2013). Les principaux procédés de traitement biologique de 1’eau potable comprennent la
filtration sur berge, la filtration rapide des milieux granulaires sans le maintien d'une charge
résiduelle de désinfectant a travers le lit et la filtration lente sur sable. Aucune étude concernant
la filtration sur berge ou les biofiltres rapides n’a été trouvée dans la littérature scientifique.

Une étude portant sur le traitement biologique a aussi analysé des biofiltres en utilisant
trois matériaux différents, dont le sable, au moyen d’une étude en colonne a 1’échelle de banc
d’essai (Matamoros et Franco, 2018) (voir le tableau 4). Le taux de charge hydraulique était
assez faible, ce qui indique que les résultats seraient représentatifs d’un filtre a sable lent ou d’un
filtre sur berge. Dans I’ensemble, 1’étude a montré que 1’élimination moyenne du dicamba était
faible et qu’elle diminuait avec 1’augmentation du taux de charge hydraulique de la colonne.

Tableau 5. Elimination du dicamba par biofiltre & sable

Influent Taux Taux de Description générale du procédé Référence
(ug/L) d’élimination charge
moyen (%) hydraulique

(m/jour)
Echelle de banc d’essai Matamoros et
25 0,3 Ruissellement des terres agricoles Franco (2018)
(concentration naturelle de dicamba < 0,1 pg/L)
10 Période d’acclimatation de 30 jours
6 1.4 Colonne : 100 cm de sable; 15 cm de diametre

Mélange de 10 pesticides
Période d’essai de 20 jours

4.2.1.5 Oxydation et hydrolyse

La dégradation des pesticides par oxydation chimique dépend de la nature des pesticides
(c.-a-d. de la structure moléculaire) ainsi que de la matrice d’eau (Camel et Bermond, 1998;
Wols et Hofman-Caris, 2012). Les études portant sur la dégradation du dicamba a 1’aide de
divers agents oxydants sont présentées dans le tableau 6.

Dans une ¢étude a 1’échelle de banc d’essai, les procédés courants d’oxydation ou de
désinfection de 1’eau potable utilisant le chlore libre (Cl2), la monochloramine (NH.Cl), le
dioxyde de chlore (CIO>), le permanganate (MnQas), le peroxyde d’hydrogéne (H202), I’0zone
(O3) et la photolyse UV a 254 nm ont permis d’éliminer moins de 20 % du dicamba. Des essais
d’hydrolyse effectués a des pH de 2, de 7 et de 12 ont egalement donné des résultats similaires
(Chamberlain et coll., 2012). Ces résultats étaient compatibles avec la constante de vitesse
d’ozonation du dicamba rapportée par Hu et coll. (2000). Une étude a I’échelle de banc d’essai a
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permis de mesurer les constantes de vitesse d’oxydation par 1’ozone de 24 pesticides. Les
analyses ont été réalisées avec de 1’eau brute synthétique a un pH de 7,5, une force ionique de 10°
8 M et en présence de 100 pM de NaHCOs. La dose d’ozone de 1,3 mg/L a donné une constante
de vitesse de 183 Ms, qui se classait cinquieéme parmi les constantes de vitesse les plus faibles
de tous les pesticides examinés.

Une étude portant sur la dégradation par 1’ozone de 23 pesticides a révelé que le dicamba
¢tait difficile a dégrader avec de 1’ozone moléculaire (Meijers et coll., 1995). Les auteurs ont
signalé une faible réduction du dicamba aux doses types d’ozone appliquées aux fins de
désinfection (sous forme de rapport entre 1’0z et le carbone organique dissous [COD]). Selon les
résultats obtenus, 1I’élimination augmentait lorsque le pH et la dose d’Os augmentaient. Aucune
formation de bromate n’a été observée lors de ces essais (Meijers et coll., 1995). Kruithof et coll.
(2002) ont signalé un résultat similaire pour la dégradation du dicamba au moyen de la
photolyse UV a une dose de rayons UV plus élevée que celle nécessaire a la désinfection.

Tableau 6. Elimination du dicamba par oxydation

Agent
Agent Influent oxydantet | Elimination . . s -
oxydant (ug/L) dose (%) Conditions d’essai Références
0s/COD
Cl, Echelle de banc d’essai : eau
2-5mg/L <20 tamponnée (phosphate de sodium);
NHCI 914 mg/L <20 23+ 1°CetpHde6,6 etde8,6
MnOy 3-5mg/L <20
Chamberlain
Clo; 25 23 mg/L <20 et coll,
(2012)
H20; 100 mg/L <20
O 1-2mg/L <20
UV254 77 -97 TZTIV <20
s/cm
bC'tyo =2,0; Au laboratoire : eau
0,53 9/g 26 pH=7,2;5°C | de riviere prétraitée
C't1o = 1,0; (coagulation et
o 09_ 642 0,55 9/g 26 pH =7,2; 20 °C | flottation); Meijers et
: DR C'two = 1,0° COD=22mgCIL; | coll. (1995)
pH=8,3;20°C | Br =100 pg/L,
0.959/g 53 HCOs = 1,6 mM:
23 pesticides
Echelle pilote : eau de surface
prétraitée (chloration au point critique,
coagulation, sédimentation, filtration et | Kruithof et
désinfection postérieure); coll. (2002);
uv 1 - 63 ) . . Kruithof et
3 réacteurs UV en série, chacun muni Martijn
de 2 lampes a moyenne pression; (2013)
énergie électrique de 1,0 kWh/m?;
10 pesticides

2 La concentration exacte de dicamba n’a pas été fournie; ® C*tyo — critére de désinfection (mg*min/L)
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4.2.1.6 Procédés d’oxydation avancée

11 existe peu de publications scientifiques concernant 1’efficacité des procédés
d’oxydation avancée pour 1’élimination du dicamba dans 1’eau potable (tableau 7). Meijers et
coll. (1995) ont constaté que, dans le cas des pesticides persistants comme le dicamba,
I’élimination pouvait étre augmentée lorsque 1’ozonation était précédée par un dosage de H;Oo.
Les auteurs ont signalé que 1’élimination du dicamba pouvait étre augmentée davantage lorsque
le procédé d’ozonation était suivi d’une oxydation avancée H.O2/O3. Cependant, la formation de
bromate a été observée lors de ces essais. Il a été établi que le pH avait peu d’effet sur la
dégradation du pesticide en utilisant H2O2/O3.

Une étude pilote utilisant un procédé combiné UV/H20: a révélé que la plupart des
pesticides etudiés se dégradaient dans une proportion d’environ 65 % a 99 %, a I’exception du
dicamba qui se dégradait dans une proportion d’environ 55 a 57 %, dans les conditions d’essai
décrites au tableau 6. Une filtration au CAG était nécessaire apres 1’oxydation par UV/H20; pour
éliminer le carbone organique assimilable et les concentrations résiduelles de H.Ox. Les résultats
ont servi a concevoir et a mettre en ceuvre un systéme UV/H20> a grande échelle pour le
traitement de 1’eau potable. Aucune donnée sur la formation de sous-produits de dégradation du
dicamba n’a été rapportée (Kruithof et Martijn, 2013).

Tableau 7. Elimination du dicamba par des procédés d’oxydation avancée

0'3532:] i I?J;L;el_r;t Ellmzj/r:)atlon Description du procédé Référence
1,5 mg/L de H,0; et Au laboratoire : eau de
3,0 mg/L d’03 riviere;
H202/03 78 (H:0,/03 = 0,5); plage | COD =22mg C/L;
de pH de 7,2 2 8,3; Br'=100 pg/L,
20 °C HCO; = 1,6 mM;
0.9 642 3 mg/L 4’03 puis 23 pesticides Meijers et coll.
’ ’ 1,5 mg/L de (1995)
03 pUiS H202/3,0 mg/L d703
H,0,/05 97 (H202/03 = 0,5);
pH =8,3; 20 °C;
formation de bromate de
4 ug/L
Echelle pilote : eau de surface prétraitée (chloration
au point critique, coagulation, sédimentation, Kruithof et coll.
UV/H,0, 1 55 - 57° filtration et désinfection postérieure); (2002); Kruithof
Réacteur UV muni de 4 lampes a moyenne et Martijn,
pression; énergie électrique de 0,56 kWh/m?; dose (2013)
de 6 mg/L de H,0;

3 La concentration exacte de dicamba n’a pas été fournie; ° Interprétation a partir d’un graphique

4.2.2 Traitement a I’échelle résidentielle
Dans les cas ou 1’on souhaite éliminer le dicamba a 1’échelle résidentielle, par exemple
lorsque 1’eau potable d’une résidence provient d’un puits privé, un dispositif de traitement
résidentiel peut étre une option pour réduire les concentrations de dicamba dans 1’eau potable.
Avant I’installation du dispositif de traitement, il convient de faire analyser I’eau pour en
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déterminer les caracteristiques chimiques générales et la concentration de dicamba dans la source
d’approvisionnement en eau.

L’eau qui entre dans le dispositif de traitement et 1’eau traitée devraient étre
échantillonnées et analysées réguliérement par un laboratoire accrédité pour vérifier I’efficacité
du dispositif. Comme les dispositifs de traitement peuvent perdre leur capacité d’élimination
avec I’'usage et le temps, ils doivent faire 1’objet d’un entretien et/ou étre remplacés a 1’occasion.
Les consommateurs devraient veérifier la durée de vie prévue des composants de leur dispositif de
traitement selon les recommandations du fabricant et veiller a leur entretien au besoin. Certains
systemes résidentiels peuvent avoir une capacité nominale permettant de traiter des volumes
supérieurs a ceux d’une seule résidence, de sorte qu’ils peuvent aussi étre utilisés dans des
réseaux de petite taille.

Santé Canada ne recommande aucune marque particuliere de dispositif de traitement de
I’eau potable, mais conseille fortement aux consommateurs d’utiliser des dispositifs dont la
conformité aux normes pertinentes de NSF International (NSF) ou de I’ American National
Standards Institute (ANSI) est certifiee par un organisme de certification accrédité. Ces normes
visent a établir des exigences minimales relatives aux matériaux, a la conception et a la
construction des dispositifs de traitement de 1’eau potable qui peuvent étre vérifiées par un tiers.
On s’assure ainsi que les matériaux contenus dans le dispositif ne libérent pas de contaminants
dans I’eau potable (c.-a-d. innocuité des matériaux). De plus, les normes englobent des exigences
de performance qui précisent le taux d’élimination qui doit étre assuré pour certains
contaminants (c.-a-d. déclaration de réduction) qui peuvent étre présents dans 1’eau. Les
organismes de certification (c.-a-d. des tiers), qui doivent étre accrédités par le Conseil canadien
des normes (CCN), garantissent qu’un produit est conforme aux normes en vigueur. VOIiCi
quelques-uns des organismes accrédités au Canada :

o Groupe CSA,
NSF International;
Water Quality Association;
UL LLC;
Bureau de normalisation du Québec;
International Association of Plumbing and Mechanical Officials;
Truesdail Laboratories Inc.
Il est possible d’obtenir une liste a jour des organismes de certification accrédités aupres
du CCN.

Les techniques de traitement de I’eau potable susceptibles d’¢liminer efficacement le
dicamba a 1’échelle résidentielle comprennent ’adsorption et 1’osmose inverse (OI). A 1’heure
actuelle, le dicamba n’est pas vis¢€ par les exigences de rendement des normes NSF/ANSI.
Toutefois, les consommateurs peuvent utiliser un dispositif de traitement qui est certifié
conforme aux normes relatives a 1’adsorption ou a 1’Ol pour s’assurer que 1’innocuité des
matériaux a été évaluée.

L’eau traitée par osmose inverse peut étre corrosive pour les éléments internes de la
plomberie. Ces dispositifs devraient donc étre installés uniquement au point d’utilisation. De
plus, comme il faut de grandes quantités d’influent pour obtenir le volume requis d’eau traitée,
ils ne sont généralement pas pratiques si on les installe au point d’entrée.
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5.0 Stratégies de gestion

Tous les responsables des systémes d’approvisionnement en eau potable devraient mettre
en ceuvre une approche de gestion des risques, comme ’approche de la source au robinet ou du
plan de gestion de la sécurité sanitaire de 1’eau pour assurer la salubrité¢ de I’eau (CCME, 2004;
OMS, 2011, 2012). Ces approches exigent une évaluation du réseau pour caractériser la source
d’approvisionnement en eau, décrire les procédés de traitement qui empéchent ou réduisent la
contamination, déterminer les conditions pouvant entrainer une contamination et mettre en ceuvre
des mesures de controle. La surveillance opérationnelle est ensuite établie, et des protocoles
operationnels et de gestion sont mis en place (p. ex. procédures normales d’exploitation, mesures
correctives et interventions en cas d’incident). La surveillance de la conformité est établie et
d’autres protocoles de validation du plan de salubrité de 1’eau sont mis en ceuvre (p. eX. tenue de
dossiers, satisfaction des consommateurs). La formation des opérateurs est également nécessaire
pour assurer 1’efficacité en tout temps du plan de salubrité de 1’eau (Smeets et coll., 2009).

5.1 Surveillance

Le dicamba peut étre présent dans les eaux souterraines et les eaux de surface dans les
régions ou il est utilis¢, selon le type et I’étendue de son application, les facteurs
environnementaux (p. ex. quantité de précipitations, type de sol, milieu hydrogéologique) et le
devenir dans I’environnement (p. ex. mobilité, potentiel de lessivage, dégradation) dans les zones
a proximité. Les responsables des réseaux d’approvisionnement en eau potable devraient tenir
compte de la possibilité que le dicamba entre dans les sources d’approvisionnement en eau
(p. ex. approvisionnement en eau brute vers le réseau d’eau potable) en fonction des
caractéristiques propres a chaque site.

Une fois qu’on a déterminé que le dicamba peut étre présent et qu’une surveillance est
nécessaire, il faudrait ensuite caractériser les sources d’eau de surface et d’eau souterraine afin
d’établir la concentration de dicamba. Cela devrait comprendre la surveillance des sources d’eau
de surface pendant les périodes de pointe d’utilisation et de précipitations et/ou la surveillance
annuelle des sources d’eau souterraine. Lorsque les données de référence indiquent que la source
d’approvisionnement ne contient pas de dicamba, la surveillance peut étre réduite.

Lorsqu’un traitement est nécessaire pour ¢liminer le dicamba, il faudrait assurer une
surveillance opérationnelle afin de déterminer si le procédé de traitement fonctionne comme
prévu. La fréquence de la surveillance opérationnelle dépendra de la qualité de I’eau, de la
fluctuation des concentrations d’eau brute et du procédé de traitement. Les autorités responsables
devraient étre conscientes de I’incidence de la MON sur les systémes au charbon actif, car cette
interaction peut avoir un effet sur les objectifs de la qualité de I’eau en ce qui a trait a
I’élimination du dicamba.

Lorsqu’un traitement est en place pour 1’élimination du dicamba, il faudrait effectuer une
surveillance de la conformité (en jumelant des échantillons de la source d’approvisionnement
avec ceux de I’eau traitée afin de confirmer ’efficacité du traitement) au moins tous les ans.
Lorsque la surveillance opérationnelle périodique indique un risque de pénétration du
contaminant, comme avec le CAG, la surveillance devrait étre exercée au moins chaque trimestre
pour planifier la régénération ou le remplacement des milieux. Lorsqu’on a recours a un procédé
de dégradation, comme 1’oxydation, la formation de sous-produits devrait aussi étre évaluee.
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6.0 Considérations internationales

Cette section présente les recommandations, les normes et les lignes directrices sur I’cau
potable d’autres organismes nationaux et internationaux. Les valeurs varient en fonction de la
date a laquelle remonte 1’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes
politiques et approches, tels que le choix de I’étude clé et le recours a des taux de consommation,
des poids corporels et des facteurs d’attributions différents.

L’ Australie a établi une valeur recommandée de 0,1 mg/L pour le dicamba dans I’cau
potable (NHMRC et NRMMC, 2011) en se basant sur la toxicité maternelle (diminution du poids
corporel) observée dans le cadre d’une étude a court terme sur la toxicité pour le développement
chez le lapin. L’U.S. EPA et I’OMS n’ont pas de valeurs réglementaires concernant le dicamba
dans I’eau potable.

L’Union européenne (UE) ne dispose d’aucune valeur paramétrique chimique précise
pour les pesticides. Elle a plut6ot établi une valeur de 0,1 pg/L par pesticide (individuel) et une
valeur de 0,5 pg/L pour I’ensemble des pesticides présents dans 1’eau potable. Lors de
I’établissement de ces valeurs, I’'UE n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives a
chaque pesticide tels que leurs effets sur la santé. Ces valeurs reposent plutdt sur une décision
stratégique visant a écarter les pesticides des sources d’eau potable.

7.0 Justification

Le dicamba, un herbicide systémique sélectif, est homologué au Canada pour utilisation
sur les pelouses et le gazon ainsi que sur les sites industriels et agricoles. Méme si ce produit est
largement utilisé au Canada, les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent
la surveillance du dicamba dans les sources d’approvisionnement en eau et dans I’eau potable
indiquent que lorsqu’elles sont détectées, les concentrations de dicamba sont bien inférieures a la
CMA proposée. En ce qui concerne les effets sur la santé, aucun effet critique n’a été établi dans
les études sur les animaux ou les humains. Les études a doses répétées chez les animaux tendent
a montrer principalement des effets légers, comme une diminution du poids corporel, une
diminution de la consommation alimentaire et des effets sur le comportement. Selon les études
épidémiologiques, il n’existe aucune association entre divers cancers et 1’exposition au dicamba.

Santé Canada, conjointement avec le Comité féderal-provincial-territorial sur I’eau
potable, propose une CMA de 0,11 mg/L (110 pg/L) en se fondant sur les considérations
suivantes :

e une VBS de 0,11 mg/L (110 pg/L) fondée sur une variation des paramétres de biochimie
clinique et sur I’inflammation de la prostate observées chez des chiens de race beagle;
e le dicamba peut étre mesuré avec précision a des concentrations bien inférieures a la

CMA proposée;

e des techniques de traitement de 1’eau potable sont offertes pour éliminer le dicamba a des
concentrations inférieures a la CMA proposée.

La CMA proposee assure une protection contre les effets sur la santé possibles découlant
d’une exposition au dicamba. Dans le cadre de son processus d’examen continu des
recommandations, Santé Canada continuera de surveiller les nouveaux travaux de recherche dans
ce domaine et de recommander toute modification de ce document technique jugée nécessaire.
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Annexe A :

3,6-DCSA
AHS
ANSI
AQA
ARLA
CAG
CAP
CAS
CCME
CCN
CEP
CG/DCE
CG-SM
CIRC
CLHP
CL-SM/SM
CMA
COD
DGSPNI
EFSA
FAO
FDA
Koc

Kow
LDM
MON

NF
NHMRC
NOEL
NRMMC
NSF

Ol

OMS

p.C.

PDP
SDM
TDso

UE
USDA
U.S. EPA
uv

VBS

Liste des acronymes

Acide 3,6-dichlorosalicylique

Agricultural Health Study

American National Standards Institute

Apport quotidien acceptable

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

Charbon actif en grains

Charbon actif en poudre

Chemical Abstracts Service

Conseil canadien des ministres de I’environnement

Conseil canadien des normes

Comité féderal-provincial-territorial sur I’eau potable
Chromatographie en phase gazeuse avec détecteur a capture d’électrons
Chromatographie en phase gazeuse couplée a la spectrométrie de masse
Centre international de recherche sur le cancer

Chromatographie liquide a haute performance

Chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem
Concentration maximale acceptable

Carbone organique dissous

Direction générale de la santé des Premiéres nations et des Inuits
Autorité européenne de sécurité des aliments

Organisation des Nations Unies pour 1’alimentation et I’agriculture
Food and Drug Administration (Etats-Unis)

Coefficient de partage carbone organique-eau

Coefficient de partage octanol-eau

Limite de détection de la méthode

Matiere organique naturelle

Nanofiltration

National Health and Medical Research Council (Australie)

Dose sans effet observé

National Resource Management Ministerial Council (Australie)
NSF International

Osmose inverse

Organisation mondiale de la Santé

Poids corporel

Pesticide Data Program (Etats-Unis)

Seuil de déclaration de la méthode

Temps de dissipation de 50 % de la concentration initiale

Union européenne

United States Department of Agriculture

United States Environmental Protection Agency

Ultraviolet

Valeur basée sur la santé
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Annexe B : Repercussions provinciales et territoriales prévues
Veuillez noter que ces renseignements ne sont pas disponibles dans les deux langues officielles
parce que leur source n’est pas assujettie a la Loi sur les langues officielles.
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Annexe C : Données sur la qualité de I’eau au Canada

Tableau 1. Concentrations de dicamba dans les sources d’eau au Canada tirées du Programme
national de surveillance de la qualité de I’eau d’Environnement Canada (2003 a 2005).

Province (année NPre de LDM Intervalle (ng/L) | 25°centile | Médiane | 75° centile
d’échantillonnage) détections/ (ng/L) Min Max (ng/L) (ng/L) (ng/L)
d’échantillons
Eau du robinet
Alb. Sask., Man. — 28 échantillons 0,73 748,00
communautés
rurales (2004-
2005)?
Eau de surface
C.-B. - Vallée du 64/92 0,05 < 0,05 179 0,044 0,452 3,298
bas Fraser et bassin
de I’Okanagan
(2003 a 2005)
C.-B. — Vallée du 0,08 179
bas Fraser (2003 a
2005)
Ont. (2003) 133/161 0,73 0,75 826 1,68 9,07 23,80
Ont. (2004) 188/228 0,73 0,73 105 000 1,90 11,25 53,40
Ont. (2005) 138/183 0,73 0,75 5 380 0,75 4,38 18,6
Qc (2003) 18/51 30 <30 1900
Qc (2004) 31/70 10-30 | <10 430
Qc (2005) 27/59 30 <30 2 600
N.-B. (2003 a 2005) 0/33 600
1.-P.-E. (2003 & 0/55 600
2005)
N.-E. (2003 & 2005) 0/48 600
Rivieres
Alb. Sask., Man. — 53/64 0,73 <0,73 68,9 2,32 4,19 13,30
8 sites (2003)
Eau de réservoir
Alb. Sask., Man. — 177/206 0,73 0,4 1040 2,10 3,82 10,40
15 sites (2003-
2004)

2_a valeur moyenne était de 37,40 ng/L
LDM = limite de détection de la méthode
Source : Adaptation d’Environnement Canada (2011)
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